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□ТКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 
11D...5D0KB С УЧЁТОМ BHDBb ВВОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

А Л Ь Б О М !

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ.
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формат АЗ
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Типовые материалы лая проектирования 
407-а з -457. А7

Открытые распределительные устройства 
110...500КВ С УЧЁТОМ вновь вводимого оборудования

АЛЬБОМ I
СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
AAbBDM I  ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ.
АЛЬБОМ Ц СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.
А Л Ь Б О М  Щ  СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.

РАЗРАБОТАНЫ
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 
ИНСТИТУТА „ЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ"

МИНЗНЕРГО СССР 
, ЗАМ. ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА

252о/' ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА la o fu -p .

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ 
МИНЗНЕРГО СССР 

ПРОТОКОЛ ОТ 0Е08.87. N£ 31

Ь & К арпов
■ВАОдинцов
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l Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ЭЛ

/turn Ноиненодоние Примемте

1 Общие донные. (ночоло)
г Общие данные (продолжение)
3 Общие данные (  окончание)
4 Пояснительная запаска

ОРУ- МОнВ
5 Устанобка наслоносляного Выключателя

ВМТ- Н05-25/К50 умт на опоае УО-НО-З
6 Спецификация оборудования и нате -

риалов к  листч ЭП-б
7 Устанобка мало масляного выключателя

ВМТ- 1105- 25/1850 SX/H на опоре SO- т -4
8 Спецификация оборудования и мате-

Риалов к  листч ЭЛ-7
9 Устанобка элегозового выключателя

ВЭ/1-Н05 на опоре Уд- НО-У. План и виды
ю Установка элегозового выключателя

ВЭН- нов-Щ m o s t на опоре so- но-s
Схема сети трубопровода

и Спецификация оборчдовония и м а -
териолов н листам Э Л -З .Ю

, « Установка отделителя 043- /-  НО/ЮООУХ/Н
с приводом ПРО- /У/ и ЛР-/дО-У7 на опоре Х/тоН

/3 Спецификация оборудования и  моте -

Здостоберяю, Что проект „----- ^
тонок и праби/юп, о эксплуатация сооружении с ,ш ^ и  
опасным а взрывоопасным характером производство безо
пасна при стнздении предусмотренном проектом мероприя
тии п

ГлавнЬ/и инженер проекта _ С. А Одинцов

г
Аист Наименование Примечание

риалов к  листч ЭЛ-/2
14 Устанобка коооткозамЬ/котелЯ

/13- но ЭХ Л / с одним трансформатором
тока 7ШЛ -0.5 на опоре 30 - МО-/О

15 Спецификация оборудования и мате-
риалов к  листу ЭЛ-/4

16 Установка колот козамЬ/нателя
/13-110 УХЛ1 с двумя трансформаторами.
тока ТШЛ-0.5 ма опоре уо - но- / /

17 Спецификация оборудования а
материалов к  листу ЭЛ- /6

18 Установка трех трансформаторов тока
ТФЗМ- НОВ- M SI на опоре SO-но -гг/'Л * 88п)

— 1 
i

W Спецификация оборудования и натериа-
1

лов к  листу ЭЛ-/8
го Установка трех трансформаторов тока

ТФЗМ-НОВ- ШУ1 на опоре УО-110-83 f 0=5,3п)
г/ Спецификация оборудования л  материалов _

К посту ЭП-гО
гг Устанобка шести тронсформоторов тока

ТФЗМ-1106-М У1 на опоре УО-НО-26/k  « 5.346м)
гз Спецификация оборудования и материалов

к  листу ЭЛ-22

4 0 7 -0 3 -4 5 7 .8 7  ЭП
ОткрЬ/тЬ/е распределительные устройства 
НО .500кВ с учетом вновь вводиного оборудования

Стадия Л  ост Листов

/Ьч.отд РонснсндТн•ЪЛм̂е.Щ 1 РП 1Ннонт. Ка/нгина f iL са?
Га слей. пдимиов т р Ц-8 Общие данные 

(начало)
энергоеетьпроект
Озкрл Затдюе отделение 

'Укптемд
Ликер. Кф&ш lAlA CJM
Ушве. Левченко ж : Ш



fluent Наименование Примечание

24
ОРУ /50 к в

Установка однополюсного разъединителя
РАЗ-/5о//ооо20ооу/сооиводам ОРУ/на опоре У0-/5/И

25 Спецификация одорудаВания и моюераалоВ
кристу ЭП-24

26 1I!

si1111?

27 Спецификация одалндаВаная и материалов
К листу ЭП- 26

26 УстанаВка /паек полюсного розьединителя
РДз- т/юоо-гоооо/с поивадоп ПРУ/на опаре уо-/50-з

29 Спецификация одорудоВаная и материалоЗ
кристу ЭП-28

30 УстаноВка трех полюсного разъединителя
РАА-/50/юоо-2оооУ1сприводом /Щ-sy/наоаареУ0-/50-4

31 Спецификация одорудоВаная и материапоб
к листу ЭП-30

ОРУ 220к в
32 У с тан об ко Выклю чате ля вМ 7- 220б -4о/2ооо

УХЛ! с приЗодом ЛЛрК- 7800 УХР4 на опоре
УО- 220-и  Виды

33 УстаноВка Выключателя 6/ЧТ- 2206-40/2ооо
ухр1 с при So дом ОПрк- /воо ухл 1 на опоре
У о - 220- 41 План о спецификация

34 Устано£ка элегазоВого Выключателя
в ЭК- 2206- 40/2000 У1 НО опоре УО-22042.
Общий Вид и узлы.

35 Устанобки элегозоВого Выключателя
ВЭк- 2205-40/2000у/ на опоре УО-220-42.
Вид Я

36 Спецификация оборудования а мате-
раалоб к листам ЭЛ-34,35

Лист Наименование Примечать

ОРУ 330 кЬ
37 УстанаВка однополюсного разъедини-

теля РАЗ-ззо/3/50 У/ с приводами РА-5 У1
и ПРИ- ! на опоре У О-330-32.

38 Спецификация оборудования и на-
тер и а лов к л ист и ЭП-37

ОРУ 500 кВ
39 УстаноВка Воздушного Выключателя

68БК-50ЦЛ- 5о/3(5цу< на опорах У0-500-34. План
40 УстаноВко Воздушного Выключателя

B8GK- 5оол- зо/з /so У/ на ааооах У0500-3.4./1лан
4/ УстанаВка Воздушного Выключателя 666К-

-5ООЛ-50/3/50У/ наопорох У0500/,2,3,4. Видо/ и узлы.
42 СоеиоФикоиия одолидавиния и мате-

риалов к листам ЭОЗО - 4/
43 УстанаВка Воздушного Выключателя

BHB-5D0 но опоре уо-500-6 План.
44 УстанаВка Воздушного Выключателя

Внв-500 на опорах Уо-эоо-з/и уо-5оо-б. План
45 УстаноВка Воздушного Выключателя

BHB-SOO на ОПОООХ yo -SDO -3/о УО-SOO-B. Вадб!
46 Спеиафакаиия оборудования а мате-

раалоВ к ластам ЭЛ- 43, 44, 45.
47 УстаноВка Высоко болотного Выключателя



Uh
B. 

р 
по

дл
. \

 П
одп

ись
 и

 да
та

 
8з

он
. Ы

. У
 

. 
/г

но
м

 
п

I 1
29

99
тн

-т1
\__

__
__

__
__

 
1 

/и
ло

од
/В

 
ма

те
ри

ал
ы 

дл
я 

пр
ое

кт
ир

оо
он

ия
 

40
7-

03
-4

57
 о

/ 
И

т
он

!
Аист

48

49_
50

51_
зг

53_
54

55_
56_
57

58_
59

61
61

61

Ноипеноёание Принтние

665-500А-35.5/600091 на опорах ВО-500-37,38. • План
УстоноВка Высокоёолбтного Выключателя.__________
566-500А '35.5/6000У 1 на опорой 90-500-37,38. Узлы, 
Спецификация оборудования и патериолоВ клистон37И7Аб
ВстаноЕка однополюсного разъединителя.____________
РИАЗ-500/375097С ЛриЫипи ЛД-5У1 U ПРНЧ________
но опоре 90-500-3.______________
Спецификация оборцдоЕания и па menu ал об к  паст ЭЛ-50
ВстаноВко однополюсного разъединителя.__________
РА (3 4 гУ500/315091 с приВодом ПА-5У1 и ПРН-1на
опоре W-500'91.____________________________________
Спецификация оборудования и нотеоилоё к  лис/пи ЭЛ 52, 
ВстаноВко трансФорнотороЁ тока ТФРМ -500691,
исполнение Ска опорах 90-500-32.33.39,40.____________
ВстаноВко ИДЕ-500-7691 но опорах ВО-500-30Ж  
Спецификация оборудования и материалов к  кисти ЭР 55
ВстаноВко емкостнт делителя напряжения на_______
опоре 90-500-36.________________________________ _
Спецификация оборудования и материалов к листу3057. 
Встанобка однополюсного разъединителя РНАЗ-

- 1$ -3 5 /юоо с прибодоп лр -91 но опоре 0 -35-9.______
ВстаноВко разрядника РВМГ-500У1 но опореB0-50Q-2Z. 
Определение ёысоты устоноВки Выклюиателеи
ВМ7-2206-400009ХЛ1, трансформаторов тока________
ТФЗ/1-2205 разъединителей РАЗ - 2 2 0 . ________
Определение Высоты цстаноВки Еыклюиателеи______
В 96-2206-40/200091, тпансфорпатороВ тока_______
ТФЗМ-220Б разъединителей РАЗ- 220,____________ _

В ед о м о ст ь  осн оВ н Ы х к ом п л ек т ов р а бочи х  черт еж ей

Обозначение Наиненобание Оринечание

407-03-457.87 ЭЛ Злект рот ехнические черт еж и Л п Ь бо м !

407-03-Ш87 КС С т р ои т ельн ы е к онст рук ции Д л Ъ б о м I

В е д о т с т Ь  ссы л о ч н ы х  и  пр и ла еа еп Ы х докум ент ов

Обозначение ИаиненоЕание Оринечание

ПрилоеоепЫ е докчпент Ы

407-03-457.87 АСИ Ст роит ельны е изделия Д лЬбон М

С сы лочны е док ум ен т ы

407-0-166.85 АСУ Опоры  п од ооорудоЕание Д М о п  а

4 0 7 -0 3 -3 8 3 .8 6  I f  С 0/7?/(рЬ//77б/е 00С Л 0еД еЖ //77е/Г& //6 /£

е /л /п о о й с т Л а  & ЛЛхД  н & м а у с &с/ ц ,
ХОН САПР. С  Х Ш о Л р /A f />0С/70И  
е м  П/ГоРАСНл£ /? *£ /*. ' -----------
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 1 Работа „ Открытые распределит ельные устройст

ва НО... 5 0 0 кВ с учетом бнобь ббодимого обору Зо
ба ния " Выполнена Себеро- Западным отделением 
института ?) Энергосет ьлроект  " по  пл ану работ  
Госстроя СССР н а  т ипобое проект ирование на 
/0 0 7 год (паз. 7 3 Л  2 5 .4 ).

В) работе орибедены типобыс чертежи 
устанобки бнобь ббодимого либо модернизируемо
го забодами- изготовителями электрооборудооания, 
а также опорные конструкции\ металлические 
марки и элементы, относящиеся к компонобкам 
ОРУ.

РриЗеденные чертежи разработаны примени
тельно к одорудобанин?, изготаблобаемому отечест
венными забодами 3 соотбетстбии сох номенклату
рами на /067 год для район об с обычными 
полебыми загрязнениями и при бысоте уста
нобки не долее /ОООм над уробнем моря ( клима
тическое исполнение „У  " и ,М  категория разме
щения J "  по ГОСТ /5/50-69).

бета побочные чертежи Зыполнены приме
нительно к типобым компонобочным решениям 
ОРУ ид-.. 300 кб распластанного типа с гибкой 

ашинобкой а ябляются дополнением к ранее 
Выпущенным типобым проектным решениям.
Опоры подддорудобание быполнены оз униф и
цированных железобетонных стоек типа УСО 
о сбои типа УСЗ с металлическами конструк
циями для крепления иппоратоб (см. альбомы 
б и Щ данной роботы).

5

Прокладка кабелей к  аппаратам б  
пределах опор под оборудобаное приня -  
т а б  оснобном, б  металлических 
коробах, Выпускаемых предприятиями 
0 0  „Союзэлект ромонт аж * 74йнэнерго 
СССР по ТУ 34- 4 3 -/0 /6 7 -8 0 , которые одно
временно служат защитой от солнеч -  
ной радиации и  механических ноб -  
реж дений.

Заземление оборудования и метал
локонструкций осуществляется ст аль
ной полосой сечением 4x30мм, п р и 
соединяемой к  идщему конт уру зазем
ления подстанции. Сечение полисы 
принято с учет ом односразнпго тока 
короткого замыкания 20 к А

Лри больших токах сечение 
полисы должно быть убеличено из 
расчета 6 мм2 на каждый килоампер 
тока корот кого зомыканоя.

Чертежи, оробеденные б  работе,  
предназначаются для непосредственного 
использобаноя про конкретном проек
тировании 6  качестбе рабочей доку
ментации.

копир. Лтд/
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Hapra,
noi. Обозначение Иаинено 8анис Кол.

насса
об, КГ.

брине-
чание

1 Выключатель мало- В тон
масляный с  прижинныь числе

при бодом ВИТ- //О Б - масла

-3S/48S0 УХЛ4 / /930 850к г

a 4-07-0-/6£.85 КС8-3 О пора под бы клю ча-

тень УО-440-3 / _

j Полоса заземления
30x4 ГОСТ ЮЗ-76* 
Ст 3 ГОСТ S35-7S* 3.7 0,94 м

ТУ34-43-Ю/67-80 Короб электро техно-
ческии стальной ___

4 кп-о .ч /о .г-гуг . frio o o 4 /1.0

5 К У Н -О /Ш -У / 4 6.0

6 Болт Н30*7ОП7СТ7798-7О* 4

7 Гайка н зо  ro c rs9 /s -7 o * 4 _

8 Шайба30 гост ff37i-78* 4

S Шайба 30 Г0СГ/О906-78* 4 _

I

ч
I t

Норка,
лоз. Обозначение Баиненобание Кол.

Масса
еб к̂г

Брине.
чание

/0 ТУ44-4 -4375-86 Дюбель -бинт
UB М 8*55 a

11 ТУ44-4-4834-83 Дюбель - гбозбь
ДГ 4,3x40 3

4 0 7 - 0 3 - 4 3 7 . 8 7  Э / 7  i
Открытые распределительнь/е цстройапба4/0-500*.
с Учетом ХнаХь ggaduNoeo оооли аоканил

О Р У /ю К  в.
Стадия Лист ЛистоВ

НОЧ.ОГПГ) Роненскийст ^ 3 т а РП G4. конто, Карлоi ЧЛу lots
run ПиВаКаооВа 5 к г WUI Спецификация оборубоВания 

U материалов к  листу
гЭнереосетьлроехт'
Ое&ро.Западнос отданное 

Ленингоаб------Вед.инзк Koonoi X/, m n
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м
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Контактный бы бод

I$

I  См. вместе с Листон ЭЛ-8.
2. Установке/ разработана на основании технических 

условий T0f€-€74.0U7-S5 завода, Уралелектротяасмаш "
2. Свердловск.

3. Полосу заземлении л -  металлоконструкции приварить, 
К стойке пристрелить дюбелями f  поз. 9] при помощи 
строитель» о-монтажного пистолета и соединить 
с болтами заземления аппаратов.

Размет ка отверстий для крепления 
выключателя с приводом.

4 0 7 - 0 3 - 4 5 7 8 7  Э П

Открытые распределительные устройство позоолз. 
С учетом вновь вводимово отгоридования

О Р У Н О к З
СяшЗия Лист ЛчстоЗ

Почт е Ронеискиб rn .il
Р П 7Иконою, Карпов J U - ц ш

ТОп ПиШарова 7-Ш Установка налонаеляноговык- 
зт ат еля вмг-моз-зз/тзоугл/ 
н а  опоре УО-НО-4.

„энергосеть проект 0
Ог&^-ЗатМноет&шние

Ленингрод
Ш .чняс Карпов н - ?М$]

К<нк/рвЗем.’Лел*б Форнею: ЯЗ
2*>2qU
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марка,
/газ. О б о з н а ч е н и е

907-03- 957. б  7 -КС /г. 5

7039 -93-70 /67^00

На именование кол.

Оиклт чат ела
м асля нь/а с ар у -

д анны м  арибадом
в М Т - 1 /0 6 -2 5 /(2 5 0  M i

О пора У О -440-9

Полоса заземления

W A V 'S

Народ электротехни
ческий стороной
КП-0 4 /о г- 2 94  
И * 200/7

болт М30x79ГОСТ7798-7С

Гайка м зо  гост 59/5-7$

3,7

Масса 
ед кг.

4950

0.99

210

ние

Ртам
числемасса

масла250кг
Смукаэ 4

UМарка.
поз. О б о зн ач е н и е Н аи м ено вани е Нол МОССА

едкг
Примещ

ние
7 Шайба з а  гост tm n h 6

д T9/4-4-/J7S-06 Д ю д ел а - бинт К04ЧЛЛ.
'A6MSXSS 2 00/6

9 Т У /9 -  9 -4 2 3 4 -6 3 Д  ю бела - гв о зд ь
Д Г  4 .0 * 4 0 3 0 .0 0 7 См.указ.2

Ц Ц И
4 0 7 - 0 3 - 4 5 7 .6 7  З П

Открытые распрщлителаныс устройства«л ' К ППг  НП0тплл ПиППН ПППППЫП2П /ТПППиг) пПпи/ю

Ноч.отд ЙШШШк 7.Ш1
?oi£t

711/99* \/ULJf\LJ L Y7b"w/'» ш/пиии kjw

О Р У -Н О кб
Стадия
РЛ

uuurrtU иичли/1
9ист\ flucmoS 
6  1

44 кота, 
ra n  
И м  
Шшеш

Л а р щ !
Гарпоба %

1.49—
ттт о7МЯ

Спецификация одорудоват 
и  материалов клисту Эн-1 ш т & жЛШнгаад
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Схема сети mpyoonnnSndoS между раслоеделитШ- 
ным шпатом ШРЭ-1 и Выключателем

1. Установка разработана но основании чертежа ИБДП 674 f72001Г4, С 
изменением 3009 85 завода „ Электроаппарат" г. Ленинград 

£ Полосц заземления н металлоконструкции. приварить, л стойке пристре
лить дюбелями / паз. /8) при помощи строительно-монтажного пистолета 

3  Распределительный шкаф может быть установлен с другой стороны 
Выключателя.

9. См. Вместе с листами ЭП-9, Н

Б -Б
Разметка отверстий для крепления Выключателя

4 0 7 -0 3 - 4 5 7 8 7  э п
Открытые распределительные истройства НО... 500к& с Учетом Вновь Вводимого обо рядовониЯ

Нач.отд Романский 7.0П1

ОРУ 110 кВ
СгодиЯ Лист I Листов

П. Конто Карпов w ~ т а РП 10 I1ИП 7.9W
Ьединж Карпов. щ г р ю Установка элегазового выклю- 

чателя 8ЭК~1Юб90/г000Шно опоре. ИОНО-3. СхшТтигайолвоШ
энергосетпроемШф-Зоюдюе отделение Ленонгпад

еъ20 !л Mown. CPeoty— фотатвЗ
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Порт 
поз. Обозначение Наименование Нол. Мааса

ед.КГ
Примеча-

мае
Парна
поз.

Обозначение ИаиненоВоние Нол. Масса
едле. Примеча

ние

/ Выключатель 10 М-0,1/0,2- 291, £-600 1 6,6
защитный эпеео- Втон

зоБыи с распре - Числе 11 Болт т о* 70 ГОСТ 7798-70 &
делительным Нассо ШРЭ уг Болт М 16*70 ГОСТ 779870 4
шкафом ШРЭ - / ЗООлг

типа 13 [buna М20ГОСТ5915-70* &
ш  но5-40/т о т 1 т о Конпл. н* Гаи по п16 ГОСТ5915-70*' 4

В 4O1-03-4S7.87 НС Л £ Опора 9 0 -  110-9 1 15 Шайба 20 ГОСТ 11371- 78* 48
16 Шайба /6 ГОСТ 11371-78* 8

3 Труба медная
ф 36*2 ГОСТ 617- 7 2 * 3 1,9 м 17 7514-4-1375-86 ДюбелЬ-бинт

ДВ М 8*55 г 0.016

4 Труба медная
ф28>4,5 ГОСТ617-72* 5 1.Н м 18 ТУ /4 -4 - /231-83 ДюбелЬ-гВоздЬ

ДГ 4,5*40 г 0.007 Снуказ.В
5 Труба медная

Ф 8*1 ГОСТ 617-72* 30 о т м

6 Попаси заземления
4X30 ГОСТ /03-76* 
Cm. з  ГОСТ 535-73 3.7 ОМ /1

7 Сталь полосоВоя
5*50. £  -  400. ГОСТ№376 В OPS

8 ТУ34-43 ~ 10167- 80 Короб электротехни-

ческий стальной
4 0 7 - 0 3 - 4 5 7 .6 7  ЭПМ -0.1/0,2-29!

1-2000 В ев Открытые распределительные Устройства 
но... 500 кР г и четом ВноВь ВВодиного обопидобаниЯ

Ночотд. Роменскии
7.UU7

7M W
70117

0Р9 НО М
ОподиЯ Лист ЛистоВН.Контр. КорпоВ

9 М-0.1/0.2-25!, £  -800 1 8.8 Р/1 111Тип fluBoSonoBa
iОеЯ.инж. НорпоВ

7MJ7 Спецификация оборудования 
и материалов к  листам 

ЭП-3. 10

апсгсисаиопгиспт  
Се&ро-Зонадное отделение

.
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Марка,
аоз

Обозначение Наименование Коя. Масса
едко

Пример
ние

1 Отделители
однополюсный
ОАд-1- ИО-ЮООУХЛ! 1 770 КОМОЛ-

2 /JffuSod ОРОЧУ! / 60

3 Ори бод /1 Р -Ш -У ! / 16

4 407-03-457 87-КС/1.6 Ооора УО -но- 44 / КОМОЛ

5 Труба 42*6
£ - то ГОСТ8734-75* г д.6

6 Труда 20x2.6
С ' 1400 ГОСТ 3262-75* 1 2.3

7 Труда 2 0 *2 5

е ч т  гост 3262-75* 2 3.0

в Труда 32*3.2
£-1600 ГОСТ3262-75* 1 4.9

5 Полоса заземления 37 0.94 м
см. указ!

1
1

1

*

I

марка003. Обозначение Наименование КолMoca
сд.кт

Промт
ние

70 Короб электрический
Сталиной КПоз/о.2-2У1

ТУ34-43-10/67-80 £-800 1 8.8

11 Короб электрический
стальной КП'ОЛ/о.я- 2У1

ТУ34-43-10167-80 £-500 1 5.5

12 Защитный козырек Учтен
3-407- УЗ КНй-28.Ш Марка тмо 125 встро-

отели
Защитный козырек нь/х

3-407-93 КМ А-29. Ш Марка Тн0-126 чертеж

13 болт н/б*еа госпщ  то 26
<4 болт М6*Ч0 0007796 70 4
15 Гайканш гост5915-70* 26

16 Шайба 16 ГОСТ 11371-73* 56
17 ТУ 14-4-1231-83 Дюбели ‘ гвоздь

А Г  4.5*40 3 0.006 См указ!

т-03-45787 ЗП
Открытые распределительные устройства ,
НО-500ко с учетом бнооР обод иного оборудования

Нач.отдЛЬмрнсш тщ
ОРУ-ПОкЬ

Стадия Лист ОистоВ
Н контр.)Ш а б 7.0W РП 13ГМ i 
М  ат <ЫрбатнА. JiLr~mi

Катеб 7ЛШСлецид 
а на mt)

11
1

№ р н

копий Дни!
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сасг
Разметка отбеастий 
для креп пения транс
форматора т рка

ч d b

3  от б. <7Н4/

,9 5 .
. З Щ

К он т акт ном

R - f i Б - Б

М ест о подсоединения 
заземляющей шит

м 12*40 
2  долт аР^

22

407-03-457.67 ЗП
'Открытые распределительные устройства 
т. 500кб с учетом дробь бдодимого оборудования

0РУ-1ЮК& СтадияЛистЛистовНачвтд.
Цлотр

(еди/жшш.

РаменкиЪартЛишараяКарлод
Карпова

roujтм РП ik

Ък—
мм?НЦ7
low

1/станобка кароткозомыкателя КЗ- почт 1с одним транстормам рам тона НиР'О.Ьна опаре мло-Ю
ЗНЕРГОСЕТЬПРОЕК!Себсро-Запиднос отделен* Ленинград
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Марла

поз. Обозначение Нооншбание Кол. Мааса
ёд.лг. Принеча

ние

/ ПоротмозомылателЬ

однополюсный

И З -9 0 9 X 0 / 1 150 Конпл

2 Привод P P M - 1У1 1 80

3 Трансформатор
т ола ТША ~ 0 .5 1 10.5

4 4 0 7 -0 3 -4 5 7 8 7 -/1 С 4 3 Опора U O -fio -Ю 1 - —

5 Труба 15, ГОСТ 3 2 6 8 -7 3 *
■ —

е * w oo 1 8 3

6 Полоса заземления
3 0 *4  Г ОСТ Ю З-7 6 *

Cm 3 ГОСТ 5 3 5 -7Н ~ 5 О М м ~~

7 7 3 -3 4 -4 3 - /0 /6 7 -8 0 Пород элетротехмичве-

лай сталбнои
п п -о л о д -е , е * ш 1 0 .8

■

■ 8 7 3 -3 4 -4 3 - /0 /6 7 -8 0 071-0,1/0,2-2, 7 7 -2 0 0 0 1 8 8

II.

а
/Ърна

поз. Обозначение Наименобание КОА Пасса
ед.лг.

Лринечо
ние

9 Болт о т о  госгтв-78 4
__ ю /о т  /1/6. ГОСТ59/5-70* 4

11 Шайба /6, ГОСТ1/371-78* 8

_ 18 Б о л т п /гщ го сгт 5 д
__ 13 Гайка/1/г.ГОСТ750/5-70* 3

-  /4 Шайба /г  ГОСТ //371-78* 6

_ 15 Болт/1/6 *40,ГОСТ 77SS70 4
16 Шайба 16. ГОСТ 11371-78 4

17 79/4-4-/375- 86 ДюбелЬ - Винт 3 00/6
ДВМ8*55

. 18 Т9/4-4- /6 3 /-8 3 Дюбель -  гёоздЬ 3 0.007

ГГ4,5 *  40

1 УстаноВна разработана на оснобанаи чертежа 6М6.674888. 001С5 
с изменение* 89. os 85. В38д.

<?. Полосу Заземления к  металлоконструкции приВаритЬ , /г стоике 
пристрелить дюбелями (лоз. 18) ,  при помощи строительно - 
монтажного пистолета и соединить с болтами заземления 
Всех аппаратов.

4 0 7 -0 3 -4 5 7 6 7  3 0
Открытые распределительные устройства 
110.. SOOmBc  учетом ЗноВЬ В Водимого оборудования

099- НОл В
Стадий Лист /1 истой

дш.отд РоненсхиК- ■f 7Ж1
Р П 15Нлонт. Kom i ...Ш / 7.0W

ГИО fJuArAnnrXff J fc ' 7Ш1 Спецификация оборудования 
и мат ериалов^ лист у

энергосетьлроемп
Иберо-Западное отдьыие

Jkw/нгрод
тиши. jfiDnofi 'M won
М ш ш нтппйа Щ 1 701Ю
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Норна
паз. Обозначение Наименование Кол Мосса 

ед нг Примеча
ние

/ КоротказамЫкателЬ

однополюснЬю

г
к з -н о т  1 1 150 нонпл.
Привод ПРК-1У1 / 80

з Трансформатор
тока ТШВ-0,5 г 10.5

4 407-аз-457.87-н с  л 3 Опора 9 8 ' ПО -11 1 —

б Гочба /5 ГОСТ
-3 2 6 2 -7 5 . е *  т о 1 6,3 Длинцут- 

нигь Нанеси

6 Полоса заземления
30X4 ГОСТ- 103-76*- 
Cm 3 ГОСТ 535'79 б ОМ

7 П /-3 < /-< /д -/№ 7 -8 0 Короб электротекни-
чес кий стольной
АР-о.//о.г-г С- 800 1 8.8

Щ 7 8 -3 4 -4 3 - /0 7 6 7 -8 0 ко-0.110.г - г  £ --0 0 0 0 1 ег

18
Марна
поз. Обозначение Наименование 6м Масса

еднг
Примеча

ние

9 болт М1Б*60ГОСТ7тОч
10 lama /116 ГОСТ5915-70 * 4
11 Шойбо 1S ГОСТ11371-78* 8
12 Болт/112*30 Г0СГП9В-7О* 6
13 П ика  ги г  ТОСТ5915-70* 6
14 Шайба Ш ГОСТ11371-78* 12
15 Болт М16*Ч0r o e n w d 4

16 Шайба 16 ГОСТ8371- 78* 4
17 T914-4-  1575-86 ДюбелЬ -В инт  АВМ8*55 3 0.016

18 Т У14-4-1231-83 ДюбелЬ-гВоздЬ АГ4&40 3 8.007

1 Устанобпо разработана на основании чертежа 
ВЯ/16.674626. ооf. С Б С изменением 69.05.85. БЭЗЛ 

2. Полосу заземления п  металлоконструкции приВаритЬ, к  
стойко пристрелить дюбелями ( поз. 18) при полоща 
строительно-  монтажном пистолета соедининитЬ 
с болтами заземления беек аппаратов.

4 0 7 - 0 3 - 4 5 7 . 8 7  Э П
Открытые распределительнье устройства 
МО*.. 500 лВ с учетом Вновь Вводимого обооздоВания

-~Г-------- Т ' ^г— —
о р у -  н о ю

СтодиЯ I Лист | ЛистовНачотд. Роненекии—ГД» » ■■ гот Р П  \ 17 \Н.шт. Марпоб 2 3 ^ ” т .иГШ) FhMopoto ' 7MU3 Спецификация обору до- 
Вопия и материалов л  

листу Э п -16
э н е р го с е м п р о е т
СвыгрО'данадное отделениеЛ&тФад

Ведин*.
J t o w ,

КтоВ
lumofa Л г

tm i
ют



^ 1

1

ЬонтактнЫи SbiSod

m
o

Розпетко omSepcmuu для кропления 
трансформаторов тот

f2om6.(b18

1. См. Смеете с листом ЭЛ-19
£ Установка разработана на оснобонии технического условия 

T916-517.646-80 с изменением /  (53ВЯ)
3. Полосу заземления к  стоике пристрелить дюделяни (поз. 16) 

при помощи строительно- монтажного пистолета, к  металло- 
конструщиа npuBapumb и соединить с болтами заземления 
Веек аппаратов.

4 0 7 -0 3 -4 5 7 .8 7  ЭП
ОРУ НО... 500 кВ с учетом Вновь 

вводимого оборудования

ОРУ НО кВ
Стадий Jluan JuanoB

Нач.отп Рошск& 7Ш\ РП 18Н ионтр. Карпов 7.0is
ГИП Пивоварова. ?М.Р Устоновю трек трансрорпопо- 

подтока Тфзм 4{0S-m.if\■ пп.ип nnf Ь, - О Йп\
энешеетпрош

[рберо ond&etv£Шит. Карпов млгт
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Марко
поъ. Обозначение Наименование Кол.

Мааса
ед.ке.

Приме
чание

/ Трансформатор том {топ час-
ТФзн 1Ю6-Ш  51 3 ш ле масло

485 кг

г т -0-166. в5 ксу-e i Опора под трапсформа-
тор тона 30- flO-82. /

3 7534-43- 1358-77 Ящик зожимоб
ЯЗ-60 / его

4 Полоса заземления
30*4 гост тз-16* 
Cm3 ГйС Т'Ш -W * ’ 3,5 039 М.

733363- /0/67-80 Пород элентротехни-
чесни и столбнои

3 Ш ,1/0.1-551 Е=1000 1 75 резотд
6 т .1 105-551 Ё= 800 / 8,8 понести

7 Т534-43- 10767-80 Секция присоедини-
телбная
CnD-0.1l0.581 1 и

8 Уголок из полос одой
Стали 6= ВО
30 64 ГОСТ /03-76* 
'С/пЗ ГОСТ 533 -УЗ* 7 0,13

3 Болт т от  гост 7?$8-7о* 4
Ю Болт 71/6*60 госпт зо* /г

Порт
поз. Обозначение Наименование Нол. Массаеднг.

Примечание.

11 Гойю/1/0 ГОСТ5915-70* 6
В Го1м US ГОСТ5815-70* 1г

13 Шайба ю ТОО /1371-78 8
14 Шайба 16 ГОСТ /1571-78 &

15 ТУ/4 -0 -15 75 -8 6 Дюбель -  винт
ДВ MSX55 г от

16 ТУ 1 4 -4 - 1231-83 ДюбелЬ - гвоздь
Д Г 4 .5 *4 0 3 0.007

4огоз-те1 эп
ОР3110. .500кВ с жт он б новь 

вводимого оборудования

ОРУ 110 №
Стадия Лист Листов

т о т Роненсмв 10Щ РП 19
К. контр KapnoS 7.QUJ
ГИП PubotopoBo 7.0Ц1 Спецификация оборудования 

и материалов к посту ЭП-18
энергосетьпроектGefepo-Зоподное отделение 

ЛенинградВед.ин*. КарпаЁ IQW
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Раз нет па omiepcmuu для крепления

I  Сн. дне cm е с листан ЭР-г Г.
е. Устонобка разработано на оснодонии технического уело Кия 

ТУ f€-S/7. €46-60 С изменениен / (336Л).
3; Полосу заземления к  стоике пристрелить дюбелями /поз./6 ) 

при помощи строительно-монтажного пистолета, к  металло
конструкции прибарить и соединить с болтами заземле
ния ic e x  аппаратов.

4 0 7 -0 3 -4 5 7 . 8 7  Э 1 7

ОРУ /Ю-500К&. с учетом 8но6ь 
Н адиного оборудобиния.

ору на кв. Ставил Лист Листа#
Р/7 гонач.отп Раменский7 ~ r UJLH

Н.кантр. Кир по f 18Ш
run ffutotapofe 7Mlt Установка трех три исподни- ,$нереосетьпмект'

СьЗфо-3<гтгднае отделен* 
Ленинград

Вед.инкс. KupnoS %7/ •' imx?mopoi токи 7*РЗМ НОВ -ШЧг
но споре 9омю-гзТ8^5,зн),'

Капирабая: /7ал*с <рор*а/п:ЛЗ
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А

ль
бо

м
!

Марка.
поз. О бозначение МаименаАом/б №

/Часа 
е.9. КГ

Приме
чание

4 II

б  том т
_ ТФЗМ //06- ШУ1 3 490 пе маска
__ 125кг

2 907-0-/66-85 КСУ-22 Опора под трансформа
тор тока У0-//0-2Э 1

ТУ 39-93- 1328-77 Ящ ик замимоб
____ ЯЭ -60 < 22.0

~ 4 Полоса заземления
т  ж т т г 5.0 0.94 м

1
Ж

Я
Ш

ТУ 39-93-/0 /67-80 Короб Электротехни-
ческий стальной_
М -о .ф М У / e--/soo резать2 44,26
КП-0.1/0.2-2У/ E--SOO 4 8.8

fl§!

ТУ 39-93-/0167-80 Секиия присоедини-
телоноя
СПр - о .//0 .2У / / 1.4

8 У  гонок из пол о со Sad
стали £~-80

Z j l Z

т т т к 46 0.43

б о т  н /о м  г о с т т о 4
—__ бопт Н/6*60 ГОСГ779070* 42 __I.

\22

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кап. Массаедж Приме

чание
И Гайка МП Г0СТ59/5-70* 4
/2 Гайка МП ГОСТ59/5-70* /2

. 13 Шайба ТО ГОСТ//371-78 8
/4 Шайба /6 ГОСТ /7371-78 24

46 ТУ /9-4-/375-86 Дюбель -бинт
ДЗ М8хб5 4 о т

/6 ТУ /4-4- /23/ 83 Дюбель- ебоздь
Д Г 4.5*40 4 0MQ7
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1

Долчскоемое
Л - Л

Размет ка отверстии 
ал я крепления, 
ящика зажимоВ

заземления 

Контактный (ы4од

/ Той Варить

ЯотбШ

Разметка отверстии dr я крепления 
трансформаторе/ тока

I  См. 8месте с листом ЭП-гз.
г. Установка разработана на основании технического условия 

ТУ 10-5/7 646-SO с изменением 173384)
3. Полосу заземления к  стоике пристрелить дюбелями/поз./б) 

при помощи строительно-монтажного пистолета, к металло
конструкции приварить и соединить с болтани заземления 

Всех аппарат of.

407-03-457. 87 ЭП
ОРУ МО:. 500кб. с учетом ВНоВь 

Вводимого оборудования

ОРУ НО кВ.
Стадия

Установки шести трсмарорна- 
тороВ така тфзм- яоб-Фм
но опоре УО-НО-гкСН$34 £ы).

Kom tpofati паа*с

РП
Лист ЛистаВ

гг
ж ргосем лроет *

Западное <т$е*ение 
Ленинград___

Форнат: Л3



ч
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OQ>

Морю
поз.

Обозначение Наименование Кол.Масса
ед.хг.

Приме
чание

1 Трансформатор тона Итон числе
TCP.3/1 //0 6 -М У / 6 Щ поело

/г5кг

г 4)1-0- /66.85 П С У-2/ Опора под трансфер-
патоо тона УО-ИО-2В 1

3 ТУ 34-43- /328-17 Ящик зожимоб
Я З-60 1 его

4 Поросо заземления
-3Q*4__гост т -ж *
ОпЗ ГОП А15-Ж-* S.Q 0,94 н

ТУ34-43- /0/67-80 Пород эпектротехни-
чеш и столбпой

s Н П -й /Ю Ш  т г 11, 25 резать
6 пор,1/е, е го/ е=8оо i 38 по место

7 ТУ34-43-10/61-80 Секция присоедини-
телЬнаЯ
СПо -  0.1/ 020/ / 1,1

8 Уголок из поло содой
тали 8=80

¥тЗ ГОСТ А Я 5-М * /6 0,13

3 болтМЮ т  ГОСТ 7798-70 4
10 Болт/116*80 ГОП 1Ш -70* Я

Марла
nor Обозначение Наименование. Мол. Маасаедж

Приме
чание.

11 Гойю НЮ ГОСТ5915-70* 4
/2 Гойю М16 ГОСТ5915-70* 84

13 ШайбаЮ ГОСТ 11311-78 8
14 Шайба /6  ГОСТ Н37/-78 48

15 ТЧ 14-4-1315 -86 Дюбель - Винт
МВ МВ К 55 4 0.0/6

16 ТУ 14-4- 1231-83 ДюбелЬ- гВоздб
_____-------- Д Г  4.5*40 4 0.007

ш - 0 3 -4 6 7 6 7  ЭП
ОтнрЬ/тЬ/с распределительные Устройства 1/0-500хВ 
С Ичетон вновь ввод иного оборудования

ОРУ-1/0
Стадия Лист Листов

Нач ото ропенский* 10Ш РП гзИ. контр. Корнов W щ и
Тип Пивоварова Жггот Спецификация оборудования 

и  поте риала б к  листу ЭП-22
эиергосетьпроет
Северо-Западное отделениебед. инк Корпов гот
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н I

Контактные выводы 
на Юаой на рооой

вотв.Ф/ь 17.5 45

§

Разметка отверстий для крепления разъединителя

8 Отв Ф /9
'АУУ

/500 /90

/  Сн. Вместе с листом ЭП-дб.
г. Установка разработана на основании чертежа ВбЙРG7487S.009СБ 7985г.

Великолукского завода высоковольтной аппаратуры fS3ЗЛ).
3. Полосу заземления к  стайке пристрелить дюбелями /лаз. 7в) при 

помощи строительно- монтажного пистолета, к металлоконструкции 
приварить и соединить с болтами заземления всея: аппаратов.

407-03-457. 87 ЭП
Открытые распределительные устройства МО-..500кВ 
с счетом вновь в  во единого оборудованияfks.om n РоненскикТкСилкгеГет

И. контр. Ломоносове/ Ломак 0В.В7
ОРУ /SO кв

Стадия Лист Листов
run Фомин 0 6.61 РП д4Лурье ТрБ- 08.8Х
Умясенео. Сенячкина 08.67 Установка однополюсного разъедини 

теля Р$’/;г)~/50/то-мооу/елри. 
водам ПР-У/на опоре M-tso-/

ьэнергосет ьлроет *
Северо-Западное етдеаение 

Ленинград
Konupotca: Поеме Формат: ЙЗ
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дЪ
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Т
Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед.,кг

Приме
чание

/ Разъедини тень однопо-
лнэсмый с приводом

П Р -У /
РдТзм.г) -т ю о о -г о о о я 1  ̂70

г 407-03-45787 КС-8 Опора под разъедини-
тел6 УО- 750- /

3 Полоса заземления
.<0x4 ГОСТЮ З-76* 
"Cm.Л ГОСГ £ 3 6 -7 2 * Зм 0.94

4 Труда 48*6 ГОСТ8734-75
е.-поо / /0.6

сИя глсХми 
номсеи

S Т р уб а  48*6 ГОСТ8734-75
е= то / /0.6 РДЗ-7

г /0.6 рдз-г

7Уи-М- fO/67-80 Короб электратеяни -

ческий статной
е к п - о ./ /а г - г у / 1 22.0 резать
7 КП- 0.05/0. 7- гу / / 12.0 по месту

26

I
s

t
*

Обозначение Наименование Кол.
Масса
еО„кг I

f
И

8 Болт /6*60 ТОСТ 7798-70* 2
9 болт /6*60ЮСТ7798-70* 8

10 Тайкан76 Г0СГ59/5-Ю* /0

___ ff Шайба/6 ГОСТ 7/377-78* го

/г Tyf4-t,-/es/-83 Дюбель -  гёоздь
ДГ 4.5*40 г

407-03-457. 87 ЭП
Открытые распределительные устройства /то...зттакй С учетом вновь 6водимого оборудованияHav.ornn 0оненскшК. G8.61

N.конто. Ломоносов doaiif-. 06.81
ОРУ /s o r t

Ствол Лист Гостовrun Фомин 06.87
08.81 РП 2 5Рук.гр. Лурье

t/нженерОсмячкина 08.81 дпецисрикация оборудования 
и материалов к листу

suppaПРРтыпоплот*
'Оеверо-Золовлое отделен* 

Денонерад
Формат:АЗ



г?

Контактны? выводы 

на СПОРЯ

Разметка отверстии для ко £ пленил

Разметка крепежных атвелстии 
Злака управления

Разметка отверстии 
для крепления лрибадд

разъединителя дотв.Ф9

4— ■ ^ Г +

J66D ~рщ
с£м. Имеете с листом ЭЛ'27
^Установка раз рад а та на на основании чертежа ВИЛЕ 6732(5.009 СБ1дд5г 
Вешалу того забода ЗысокоВольтнои аппаратуры (ЗЗЗП ),

3. Полосу заземления к стоике пристрелить дюдмями(поз.П) при помощи 
строительно-монтажное о пистолета, к металлоконструкции приварить и 
соединить с далтами заземления беек аппаратов.

407-03-457.61 Э П
Открытые распределительные устройства но...зт г ччетам Вновь Вводимого оборудованияНачат поРоменсний. 08.81н. контр.Ломоносова Oft. 8.7 ОРУ 150 кЗ

СтадтЛаст ЛистовГИПЩСЩ Фомин
Шье 08.81

08.81
РП 26ШтенррСемячкина 08.81 Устанодка однополюсногоразьди НитШ РЛ(3-{ 2)450/1000-200001 с ПРиВаданПА'5Н1 на опоре 40450-1

ШРГЖЕТ1т о тШерп- запойное олюекиия. Ленинград
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Март.
ПОз. Обозначение. Наиненобоние Кол.

Масса
ед.ке

Приме
чание

1 РЬзъединителд одно-
полюсный с прибодоп
п а я н

РАЗ- m l  т о - 2000  У ! 1 B2Q

2 4 07 -0 5 -Ш  87  КС -9 Опора под разъедини-
телб 9 0 - 1 5 0 -г .1

3 Полоса заземления
3 0 x 4  rod 1 0 3 - 7 6 *  
C m 3  ГО И  5 3 5 - 7 9 * дм ОМ

T934 - 43-WI67-80 Коооб длептротехни-
ческий сталЬнои

4 т -0 ,1 5 / 0 ,4  - 2У 1 1 38.0 РезатЬ
5 Н П -0.05/0 ,1  -  2 9 ! 1 12.0 по поста

6 Труба 48*6  ГОСТ 8734-75

Е‘ 1700 1 (0.6

7 Труба 48*6  ГОСТ 8754-75

£ =  1700 г 10.6

8 Болт П 8*40 ГОСТ 7798-70 4
9 Бот /116*80 ГОСТ 7798-70' 8

10 ШпилЬко И 2 0 * 280

ГОСТ 8 2 0 3 4 -7 6 * 2

Март
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
едке

Примеча
ние

И Гайкам8 гост5 915-70* 4
12 Гайка/116 ГОСТ5 9 )5 -7 0 * 8
13 Гайко М 20 ГОСТ5915 -7 0 * 2

Ik Шайба 8 ГОСТ Н 371-78* 8

15 Шайба iS rOClim-78* 16

16 Ш айба 80 ГОСТ 11371-78* 4

М Тт-4-1231-83 й ю б е л Ь - ебоздЬ
Л Г 4.5*40 2

4 0 7 - 0 3 - 4 5 7 . 8 7  ЭП
Открытые рослпеделителъные остр 

с учетом Ъ обь 66од иного обору dot
рост ба IIO.SOOkS 
ЮниЯПая. ОШП РопенскиР- Dfc.w

Н. контр. Ломоносова Лозилк, 08.81
О Р З  1 5 0  к В

Стадия Аист Листай
ТИП Сромин 08.81 Р П 27рук. ер. Л У№ —■Л  81
Онненер Сеняикина 0.1 Г1 С пециф икация оборудования 

ипот ериалоо к  л  йети
энергосет ьпроект п
Сейера -Западное отделение 

ЛенинградЭп- 2 6
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Марка
/7/73. Обозначение Наименование Кол /Часаедкг

Приме
чание

/ Разьединитела тре/па
лю шш с приводом
ПР-У1
Р А 3 -150/1000-200091 1 1340

2 407-03- 457.67 КС-(0 Опора под разъедини-
толь у о- /50-3 1

3 Труба 32 ГОСТ3262-75
Г = 3000 2 9.27

4 Труба 50 ГОСТ3262-75
Е*эооо А 14.64

5 ТрубаЧвТб ГОСТ8734-75
£ *  1700 1 10.6

б Труба чвхб готтзч-к
1*1700 2 10.6

7 Полоса заземления
лИп\ wT 3 0.99 м

30

i
f Обозначение Наименование. Кол./ЧасаеОжПримечание

ТУ 34-43-10167-60 Короб электротеш■
ческой стальной

д КП-О.1/0.2-2У1 1 22.0 резать
9 КП-0.05/0.1 -2У1 1 12.0помести

10 Вант <6*60ГОСТ7798-70 2
11 Вот тво ГОСТ 7796-7624
12 Гайка М№ гост59*5-70* 26

13 шайба 16 гост *1374-76*52

14 ТУ 14-4-1231- S3 Дюбель-еДоздь
-—___ _ ___ ДГ 4.5*40 2
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•А
ль

бо
мX

з /

Допустимое тяжел ие 
на контактный вывод 

soon топ 
тон ш оп

Контактные выводы 
на fOOOA.

Ид u  _|i£ ZomijUtг/.о j. ьт>>

i f Z p —

Размет jug крепежных отверстии 
блока управления

ч
на £000А

- j j f e — ^
п  /

4отв.ФГ4 ш 1 * я

Разметка отверсто 
для крепления привода.

JU,

A - Я

2отв. под 
болт мго

т

Й ш

/  Сы. вместе с листом ЭЛ-З/,
2. Установка разработана на основании чертежа Вил£ €74 еf5.007 СБ fS8£r.

Великолукского завода высоковольтной аппаратуры (BjsaJ.
J. Полосу заземления к  стойке пристрелить дюбелями ( паз. /9 ) при помощи 

строительно-монтажного пистолета’ к металлоконструкции при-

407-06-457.87 ЭП
Открытые распределительныеустройства т...600к$ 
с и четам вновь вводимого ОборудованияНач.ОТОП Роненскиш tf8.87

н.контр. Пенаносаве 08.87
ОРУ /SO K i

Стадия Лист Листов
ГОП Пронин 0|| If] РП 30Py*JA- Дирьг од.$7
Онженер Анечкина 0^7 Установка ггрехполюсною разъеди

нителя рдсз’/д-ко/юоо-гооомс 
приводом лл-syfua опале УО-гзо-4

КоаилоКаН: ПОЛЬс

.энергосеть проект'
CbUpo- Згг*аЛнос отделено* 

Ленинглад 
Фоме/т: Л<5
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Парка,
поз. Обозначение Нat/мено £ание Кал.

Несса
ед„кг

Приме
чание

1 Разъединитель трех-
полюсный с приводом
ПД-5У/
РДЗ- 750/т о - 00009У / 7490

в /,07-05-457.87 *С-Н Опора под разъедини-
тепь 90-750-4 1

3 ТрубЫг госгзгег-75
£-5000 2 0.57

4 TpySbso гасгзгег-7$
0-3000 4 14.64

5 Труба 48*6 ГОСГ8734-75
£-1700 / 70,6

6 Тру 6а48т 6 ГОСТ673 4-75
£*1700 г 70,6

7 Полоса заземления
30*4 ГОСТ 103-70* 
стл___госГЛзл-79* 5м 0.94

Парка,
поз. Обозначение Наименование Кол.

Ноеса
rtf., кг

Приме
чание

ТУ 34 -43 - 70/67-60 Короб электротехни -
ческий стальной

8 КП0,15/0.4 -5 /1 1 38,0 резать

S КП 0.05/0,7 ~2У7 1 73,0 по месту

70 Болт N8*40 ГОСТ7798-70* 4
11 Болт N76*80ГСС77798-70* 84

1е Шпшыя напет тоетил г
-  76 *

13 Гайка Hi racT59fS-7U* 4
._____74 ГайкаN76 гост59f5-то* 24

75 Гайкам20 ГОСТ5975-70"* 4

76 Шойбаб ГОСТN37/-78* 8
77 Шайба 76 гост//37/-7S* 48
Ч ШайбБго гост/737/-7i * 4

19 ТУ 14 -4 -/03 /. ел Дюбель - г8оздь
ДГ 4.5*40 г

407-03-457.87 ЭП
Открытые распределительные устройства Ho...500*в 
с и четом 8но8ь Подано to oobpi/doiалияНсШппРонсккиц;

%контр.ТЛ"4Г— {~ foHOHocota C tb o o Jk 0 M 1

Ш 1
0 ( .8 1

О М  /503 В
СтадияЛист ЛистоКrun Фонон

РП 3 /Hr.ee. Лурье
(Jxmchcp \ 1 3£ЕНШ 1 Спецификация оборудоГания

и материала8 к листу
*ЖРгосетьпроект '
Ortepo- Зстадное отделение 

Ленинград
Копира to* .Лпльс “ 1 Формат:Я3
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HcN.Qind. Роненщй f&ucc Ш 7
И. контр,
Гл.спеи.

Калугина
\O duM iio i

О Ш
о т

Кб ли

4 0 7 -0 3 -4 5 7 8 7  Э П
ОткрытыеР0спределитемкыеустроаст37 Ш..яэ?к& 
с учетом вновь вводимого оборудования.___

ору гго*в Стадия Л/ст Листов
РП зг

установка вьшючателя 
ВнТ-егоб-ШгоооУклгс пои So- 
\ дан опрк- /800 ухл/ на опоре 
1 уо-егб-чг 8иды.

г,энергосет ьпроект '
Сз£ера~&гкд*ое отделение 

Ленинград
К о пира fa m  Лольс Ф о р п ат : А 8
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Спецификация оборудования и материалов
Марка.

оаз. Обозначение Наименование Кол Мат
ед.кг

Приме
чание

4 Выключатель однопо-
люсныи маломасля-
ныи типа ВМТ~ вт.ч.ма
-2205- 40/2000 9ХЛ f са м/т

сор джин ним  па и  во- ъ 244кг
дам О П рК-(80аот 3 -2367 компп.

2 407-03-457.37-КС Л.73 Опора УН ' 220-41 3

3 Полоса заземления
4 X 3 / 7  ГОСТ 1 0 3 - 7 6 *  ~  Cm 3 ГОСТ 635'79* _72 0.94 м

~ ~ Г ТО 34-43-70767-30 Короб электрптшочес-
кии прямой кр  он/а,2291 6 22.0

5 болт МЭ0*70Г0СТ7798% 12

в Гаи ко МЗО ГОСТ3975- ТО* 12

■ 7 Шайба 30 ГОСТ77377-Тв* 24

д 7074-4-7375-36 Дюбель-бинт ЛВ м8х55 9

J ? 70 74-4-7237-33 кабель-гвоздь АГ4В *40 9

1 См т рет ь с ластом
э п -з г

2 Установка разрабо
тана на основании  
предварительного 
чертежа N НБКЖ. 674 
144.003 завода мУрал- 
элетротяжмаш ”

3. Полосу заземления
л металла конструк
ц и и  приварит ь\ к  
стоике прастре - §
лит Ь дю белям и ^  
(поз. 9 )  при помо
г и  ст роит ельно- | [  
монт ажного пас- |  
т олет а **

4. С т а к о в к у  ко р о б о в  
вы п о л н и т ь с в а р к о й

копир. Pouf
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С пециф икация оборудования и м ат ериалов

Марка,
поз. Обозначение Моиненобание Кол.

Масса 
сб,кг.

Ори не- 
чинив

1 Выключатель элега- .
Зодь/й с распредели- Л тон чис
тельным шкафом ле масса
ШРЭ-1 (мосааЗШо
в эк- ггоб- 4о/гоооу/ / 7300 3со. комм.

г 407-03-457 87 'КС Л. /4 Опооа лад бы ключа-
тель типа
У 0 -гга -4 д

3 Труба из меди
мзнзБхг rocret7-?e 8 и н

А Тоиба из медй
7

HOMOS*/5  ГОСТ 817- 72 го /,/ м

5 Триба аз меди
М2М8х/ ГОСТ5*7-75 28 0J9 н

Полоса заземления“ о 4 •зо rocr юз -re у
Cm.3 rocr S3S-7S* 0.94 н

7 Гистадоя еояячека-
тонная сталь б- 2
790*500, ГОСТ/9903-74* 6 0.503

Марка,
лог. О бозначение Маимсмо&гние <04.

Масса
ед.'Кг.

фине-
мание

<f Стальная полоса
4x40 ГОСТ Ю 3-?С*
Ст.З rocr SSS-7S*
е=зьонм as/

Болт Hzox&crocr7793-70 * <?4
10 Болт H/5x6Q ГОС7 7W-7Q*
И Болт MSteO ЛОСГ 7790-70 »

1а Гайка мерrocTS9/s-7o * S£

13 Гайка w e  rocrS9/5-7o*
1*1

15

10
17

18

Гайка МБ ГОСТ59/5-Ю*

Шайба го пост//37/- 7о+ 40

Шайба 1€ ГОСГЮП-ГО*
Шайба бгоегтг/- 78 * 1S

Ту/4- 4 - 1231-83 f l ю бел6 -  г Гол б6 
4.5*40_________ /6 CH.i/лаз.с

1 Установка разработана на основании лредёарит- чертежа.
UБ Д Л. 574/23. 00/Г4,1955г. /70 „ Электроаппарат Г 

2. Полосу заземления к  металлоконструкции лридарить,
К стойке пристрелить дюбелями поз. /<? лри помощи 
строительна-монтажного пистолета.

Нач.отд.
Чттъ.
Гл спей.
£ ш ь .

Калугина
ОдиниоС
т

инммМеГчснкй

РоненскУй.
Ш .
0JJ1
от
оШ

407 - 0 5 - 457. 8 7  3 0
Открытые распределительные ФтройстеиШ.. 
с учетам дно Ль ЛЛодиного обслудоЛония.

500*6

<7/°У &0*8 Стадия

Спецификация оборудования 
и материала Л к листам 
д/7-34.35.________________

Лист Листов

РП S6

.энергосеть проект'
Сс/сро-За/xrdvoe отделение 

Ленинград
КопораСа*: Лолле Форнот:Я5

2Ъ90/Л
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Марка,
паз. Обозначение Наиме нобание Лол

Мосса
ед.кг

Приме
чание

4 Разъединителе однопо■
люсный с приводом
ПД-5У4 для ел одних
ножей и  ЛPH- /  для

_ заземляющ их ножей
РАЗ-330 /3450  У! 4 iQS5

___
2 407-03-45767 К С - 15 Опора под разъедини-

_ тела уо -ззО '32 1
__

Полоса заземления
____ т  У о Ъ т ч г 4.0* 094
-- -

jy jlt-p s - io iG l-Q Q Короб электро/лехни-
ческий стариной

4 К П -0.1/0.2-20! 1 22.0 резатъ
__5___ К П -0.05/0 7 '29! 1 12.0 помести

6 2 М М - 43-10167 60 С екция присоедини-
— .... тела но я
— ... . С П р-0.15/0.3 7 46
— .. .
__7 Металлорукаб гибкий

Р д -ц -х 2м

1 б Труба 32x 2.6 *-40» 3.09
ГОСТ 3 202-75*

Марка.
поз. Обозначение Наименование Кил. Массе

ед.кг Примечание
9 болт н8х4о гост то k
40 болт К 20x80 го ат х 8

11 Гайко N8 ГОСТ59(5-70 k
12 Гайкам гост5915-76 в

43 Шайба 6 ГОСТ ИЭ7С7В 8
4k Шайба 20 Г0СТиЗУ-7& 76

15 ТУ 14- 4-075-66 Дюбели- бинт
Дв Мвх 70 2

46 ТУ !4-4-7231-63 Дюбели- гвозди
ДГ k.5х kO 2

Ш Гот  
н. т т

Раменский
ЛононосаЖ

T an Фомин
Ш хе р \ Лурье
инженер Семячкина

401-03-457.87 ЗП
Открытые распредели 

с учетам Вновь 3
/тельные устройства 1Ю-54Ю& 
боди миги оборудования

ОРУ 330К б
Стадия Лист ЛистоВ

Р П 3 6

и материалов к  листу ЭЛ-31 Ci

копир. Дни?
ЭХ О Г)! J

pop мат ЛЗ
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L 60 60 >30 ‘
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V
»----- ( /и --- »г

6от$.ф18

Г -  Г 7>
Разметка отбеостий для 
крепления одного элемента 

Выключателя
&

показано ут бна

Устонобка разработано на основании чертежей 
т п .т . Н6.001Г4. m br ( ВымючателЬ), 84б. 361007,т г  
(шкс) и инструкции по эксплуатации 0Д У Ы2. 176, 1981 г 
Ленинградского зобода „ Электроаппарат''
5 числителе указана Высота установки Выключателя для 
конпонобки ОРУ б 2 а 3 ряда, 6 знаменателе - для ком
поновки б один ряд и для реакторных Выключателей.

. Полосу заземления к  металлоконструкции приборитЬ к  
стоике пристрелить дюбелями (/из. 19) при помощи 
строительно-монтожного пистолета и соединить с 
болтани заземления Всех аппаратов.

М П -О З -Ш  87 эп
Открытые распределительные устройства НО...500кВ 

С  Учетом Внобь вводимого отчЫ ония

ОРУ 500/Гй
Стадия Л а ст ЛистйВ

РП 41
Установка Воздушного Выключите-
Л Я  ВВ6К -500А -50/315001 НО ОПОрОХ 

У0-50О-1 ,2 .3 .4 В иды и узлы
энереосеттет
Седеро-Эаяйюе отделен*

Л е н и н г р а д

Форнот вЗ
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А/а/ьеаг
ЛОЗ. 0So3*'&ve*4'£ Т/о’оул'УЛоЗога'с'* 4с*. /finery

*<?«*?.
/%к//иж-
У<ГАУ4/£

/ Зо/ХЛ/ОНО/ПОЖ/ ЗсЗО̂ ил̂ З/3 З-жроом
335У*002 -SO/J/30У / / 3/300 A/OV/Kf.

'

2 1//<оф х2£//#//о/*с4ор&г ~

U//CC / /20

3 Ш*#Об А&ЛЛЛбоЬлУЛ.*Л4-
//6/4 /У / / 273

4 /Рлора ло4 Зб/ХЛАО¥0/7>£Л6
W-A3-Y$Z27 * . /О УС-50С-/ A-27SO

л. /3 УО-УОО-З A ‘ 2YSO
2

5 /Рло̂ оа ло4 Зл/хл/оузг/пллб
/7-/7,20 сУ/УС УО-ЗОО-24 :2730 у
Г /3,20 $OSOO-$A*2YSO

7

3 $07-03-333.3$ ХС-20 ОлорсглаЗ/Олгл̂ лУалу-
/лзлбУб/З штоф 6С//>
У0>-300‘22 /

■ 7 /7олоса завел/лал/*/* СуусозЗ30* У Г0С/ /02-76* 0/77.3 /0СГ S35-74* 22» 0S$ Л&л-Зб/Уз

. S ТУЗ$-$3-/0/67-30 XbfloS9лакл7,оо/пл(м/уааос/о Ролтб
О/псглб/юЗ У/7-0//о£ -2У/ 3 22/0 w/tve/nt/

у?,

А/а/УЛ*
лоз. 37So2 /г<жу£»</е //о'О'/УЖА/О&Г'АЪ/Л У$м.Л/<гсс*г

0YO*
7ру5а УозУухолре&Умя?

- 9 А/Зх/ ГОС7 0/7 ~ 72 77 7,25
/0 ///7 *2  Г/ХГ 0/7-72 04S
// //36*2 Г0СГ 0/7-72 /г q/o4

—
/2 БсиЛ)/4/6*43/0077738 70* /о

/3

щ|I?*1 /44

/4 Гаме/2/6/40733/5*70* /0

/9 ГаОМ//20Г0СГЗ$/3*70*~/44

/3 Шг/Sar /в  ГМ7//37/-73* 20

/7 У/*4<Га 20 ГОС7 //37/'74*244

/3 ТУ/$ -//■ /37S-36 4х>£езб -ёат> 4& 7/4*70 /2

/9 ТУ/$ -$ -/23/-Зз фо5м-гЗоз<9б4г45х4о е

4 0 7 -0 3 -4 5 7 . 8 7 Э / 7
fa. ото ! Ш**С_1 tJ6.§7l/mxpvmb/eраелреЗоло/лтельм/оyanpwc/n&r //0... SoO/cI 

c yY0/7>0» 8//о8б 93о9у» 620 о8оЛз/4оЗа/»г/’Л
ГУ/7

/fv/ro/rtwfid
Qbcw#

Ao<U&̂ OB.Si
ПС Я7 О РУ  $00*3

ОтхгЗй*4*г/ь jTiX/bof
Ру ж. г А- J/wte ,

U6JU.
m i Р/7 42

Сл£̂ а&/яея/<лг сЗо/уУо&жж* 
г/А/сг/ъем/сбоЗ /с лоолм»9/7 -39...у /

~Э//£Р/ОС£ГА
___ /Яг*#.»»* Ч

Й

J
l.

23
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8000 8000 8000 8000

С хема сети НоэдухопроБода 
между Выключателем и. распределит ельным шкафом /. См. Вместе с листами Э Л -45 ,46-

£. Цертеж разработ ан применит ельно к  монпоноВпе ОРУ 500*5  
С продольны м расположением оборудования 6  один ряд.

Распределительный шпат/ ПддВод сжатого Воздуха от 
магистрали (Сп. чертежи пнев
матического хозяйст во)

НОЧ. own (си**- H.U
Н. контр. < fo xu S 0 8 .8 ?

ГИП I Фонин\ m i
Рнкеп. Лурье от
МЙЁШ ЙШ/Ш5Й J Е951! Я

407-03-457 87 Э П
Открытие PPcP£etyy^8H 6ire  • • 500лТ

----------------------------------------------— i

ОРУ 500нВ
Стадия /ист Аистоб
РП 43

Установка Воздушного Выключателя 8НВ-500 на опоре У0-5О0-€. 
План.

энеРдосел?ьлРоет\
Себеро-Западное: отделение 1 Ленинград |

o^onh кпп Ф ао&-~ формат ЛЗ
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Допускаемое тяжение 
но контактнЬш St

тон

для 90-500-6 (т о )

Разметка отВепстий для крепления 
одного полюса Выключателя

К  контуру заземления

Вид В
ПрепитЬ

4  отВ. ф 50

4500

Шпрф у/tQoS/tBHHQ

Г ~ ~ Т

Разметка отверстии для крепленая 
Распределительного шкота

Контактный Вы Sad 
so &

Вид Г

1гл  16 а

УстоноВпа разработана но основании 1У520. £22-73 и Чертежа
1986г. СВердлоВского П О „Уралэлектротяжмош* 

Полосу заземления п металлоконструкции. npuBopumb, л стоике 
пристрелить дюбелями (поз. f4j при помощи строительно - мон
тажного пистолета и соединить с болтами заземления Всех ап
паратов.
Размер В скобках относится к устаноВке Выключателя 6 
ОРИ по коппонобке В один ряд, а также В ячейках реаптороВ 
по Всем компановкам.

_

Ш о т Роненскиа t 08.87
Н. контр. АопоносоВа АйлиЬЪ 08.87
ГИП Фомин Oft.jy?
Рук. ер. Лурье 08.87
инженер Ломоносова <АС4*С> 08, »7

407-03-457, 87 SO
Открытые распределительные итродстВб НО 500кВ 

с учетом Внойь вводимого оборудования

ОРУ 500 Кб
Установка Воздушного Выклю
чателя дНВ-боо на опорах  ̂
УО-500-31 и У 0 '5 0 0 -6 . дидЫ

Стадий
РЛ

Лист
45

ЛистоВ

энереосетьпроет
С еберо 'З а п ад н о е  от деление 

________Л е н и н г р а д
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Маркй
паз. Обозначение НиименаВиние Коп. Мает

едгт
Приме
чание

1 Разъединитель однопо
люсный с приводом
ПД-5У1 для еравных
ножеииПРНЧ для
заземляющих н от )
Р А э -5 0 0 /з т щ 1 1295

__ h a i- o a - m a ?  кс-31 Опора под разъедини-
т ш  00-800-41 1

3 Пороса заземления
ЗОХЦ ГОСТ 403-76* ГпГЪ-ГОСТ Ш -7 9 Г - Ч.% 0.94

J 8  34-43-10167-80 Пород электротехни-
ческии стальной

iixzr КП -0.1/0.2- 201 1 22.0 резать
КП-0.0510.1- 201 1 12,0 по месту

___ _
. 6 ] У  34 - 4 3 -  10167-80 Секция присоедини-
— тельная

С П р - 0.15/ 0.3 1 16

~~2 Металлорукаё гибкий
_ РЭ-ц-х 2м
-__

7РцВа 32*2,8
ГОСТ 3262-75 Юм 3.09

М а р к а ,
п о з . О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о б а н и е К О Л . М а с а /

е д . к г
I

I

9 Б о т М 8 * 4 0  №7 7 7 9 8 % 4
W б о т  н 20*80 Г О С Т  7798-10 д

11 Г а й к а  М 8  П7 С7 5915-70* 4
12 Г а и К О М 20 Г О С Т 5915-70* 8

13 Ш а й б а  8 Г О С Т  431T7S в
14 Ш а й б а  20 Г О С Т  11371-78 / 6

15 Т0 14-4-1375-86 Л ю В е л ь -  В и н т

А В  ” 8*70 2

16 Т У  14-4-1231-83 Д ю б е л ь -  г в о з д ь

А Г  4.5*40 2

—
401-03-457.87 з п

НачОТПП 
Н. контр.

роменскцй
ЛомоносамctOiAUÂ

иткрытые рцспасослитепонь, 
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re yrnpi 
v o  od i
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VUC7341
1РУда6>76.500*5

ания
“УТпгИСЛГТШ Г

РШГф.
Инженер

Фомин 
Лурье 
семя чкиш

Ш108.81
ОРУ 500кВ UfnUUun

РП 55
ойГг? Спецификация авару давания и материалов к листу Э/!у52 3HEPIсеева-.щтапрщ

ш вт ш Гаеп
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Спецификация оВорудоЗания и материалаб
Марка.

поз. Обозначение Наименование Кол. Мосса
едкг

Примеча
ние

1 Трансформатор тока
ТФРН-5006У1 3 5350

2 Ящик зажима6 1
3 Опора под трансформатор 3

B D 7 -0 3 -B 5 7 8 7  Л 23. П У0-50032,33 А- В8DO
п. 29.30 У0-300-39 .40  h *3 5 0 0

А Полоса заземления 13м 0.94 , при 
Ь~- 3500

30* 4 ГОСТ 16м 09В при
Ь- чооо

J тузв-вз-ют-до Короб электротехнические А 120 и При _йГУ эЬ т
стальной КО-о. 05/0.1- 2У1 6 120 h$isno

6 Болт N8*30 ГОСТ779870 4
7 болт N29* 2ВО ГОС17798 Х 12
д Гайка N8 ГОСТ 5915-70* А

9 ГайкаN29 ГОСТ 5915-70* 12
10 ШайВав ГОСТ 11371-78” 6
11 ШайВа2В ГОСТ 11371-78’ 2В
12 ттв-в- <376-96 Дюбель- Винт АО М 8*70 б h^3500

12 h nJ *m n
13 ТУ 14-4-1231-83 Дюбель-гВоздь Л Т 4.5х 40 6

1 Устатока разр a to m  на на основании 7916-67 1 11у-85,33b fi (трансформатор тот/.
2 Полоса заземления кмет ат оканст рущ ии приварить, к  стоике пристрелить дю - /а) п п „ пп„пщ Ц строительно-монтажного пистолета и  соединить cr™

)шик за ним о ̂  ------
' -1 метры, указанные

ш ------ ---------

w napl шоВ. р
быть у  ст аниолен наст ойке ЛЮ{ 
В числителе, относится к  устаноьк  установке на опорах У0500323:

^Знаменат еле- на опорах у о -з а а -39, Ш
Расстояние В осях между трансформаторами т ака трехфазного комплекта про 
намается по  плане/ о р у

Ш ШЖ
Н. контр.

Раменский у ш
ЛомонпсоВс О ШТИП Фомин 08. Е 7

Рякео. Лурье
интнгр ТюмоншВ

О*. 81
О Ш

407-03-457.87 ЭП1
Открытые распреаелительные уст ройст ват .. вооке 

с учетам Вновь вводим ого оборудования

ОРУ 500кЗ
Стадия Лист Листов

Р П 5 4

Уст ановка / прансформатороб 
т ока Тф рм -5006 у \и с п а т ш г  
на опарах У О -5оо-з2 ,33 ,39 .90

Щ Е Р Г О Е Е Т Ь П Р О Е К Т  
Северо-Западное отделена Ленинград _
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S /С/7-0,///0У-2У/ / 32

/0 7 3 3 4 -4 3 - /0 /0 7 -3 0 & *ЦУ* /умеос&иют.ъм-
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0 4*3
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2C Лх/каг///0 /00739/3-70+ 24
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Специф икация оборудования и  материалов
Марка,

поз. Обозначение Наименование Кол. Масса 
ед кг

Примечание
4 Разъединитель од на по-

ЛЮСНЬ/й РНДЗ-Э5/4000
2 Привод П Р-У4
3 4 0 7 -0 3 -4 51 8 7 . Л. 32 Опора 0-35-4 1
4 Вал,шаг¥М-ТОШО 2 3.36
6 Полоса заземления

т ш ж ж » ~ 2,7 0.94
ТУ 34-43-40167-80 Короб электротехнической

6 стальной кп-ОМб/ол- 2Ш 4 42.0
7 кп-ш 5/о.4гт 4 38.0
8 Болт мб*90 4
9 Болт М /6*40 4
40 Гайко MQ 4
41 Гайка м4д 4
42 Шайба 6 8
43 Шайба 46 6
44 ТУ 4 4 -4 -4 2 3  4-63 ДюЬель-г£оздьДГ4,5*40 2

( УстанаВка разработана на оснобании черте та КЛ0.336 4Ю 4 49д4г,ВЗВА. 
2. полосу заземления к металлоконструкции лрибарить, к стоике пристре

лить дюбелям а (поз. /О) ори помощи строительно-монтажного пистокещ 
и соединить сдолтами заземления беек аппаратов

Начато Роненсм
Н. Ш П Ф Л Р М О Ь
Тип
Щ Ж

Фомин йШот
08.87

4 0 1 - 0 3 - 4 5 7 . 8 7  Э Л
Ш ителыыс устройства ffOSOOnt 
ноНь В ЪвЪимог^оборудования

ОРУ 500к5

_Э1 на опоре а-35- ч

ШШШШ'ШШк ш ш ш
РП\ 59
7тш р ш т п р тtcDepo-Запрднос о/лдемми& Леюнерод

копир. Pnuf формат НЗ
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Спецификация оборудования и материалови

Обозначение Наименование Нол. Мосса,
сд.кг

Приме
чание

/ Разрядник магнита-Вентиль
нЬш с регистратором сро-
БотыВонии РР-£
РВМГ-500У1 1 згу СпмозА

1 т -оз-т от - кс -зз Опта уо-т -гг. /

3 Полоса заземления
30*4 ГОСТ 3,5 0.94 Сп.цкоз.2,

4 болт мго*70 ГОСТ 7738-70* /г

5 Гайкам го ГОСТ 5945-70* /2

6 Шайба го ГОС? УЗИ-10* ih
7 ГУ14-4- 1031-03 ДюоелЬ-гВоздЬ ЦГУ5*Н0 2

). УстаноЕко разработано но осноВании чертежа2№ 423.03ЬС Ь,19Н 6г., 
Ленинградском зоЕода „ Пролетарии"

2  Полосу заземления к металлоконструкции npuBopumb, к стоике 
пристрелить дюбелями (поз. 7)при помощи строительно- монтаж
ного пистолета и соединить с болтами заземления See/ аппа
ратеЕ.

3. Регистратор срабатывания РР -1 и имитатор устанаВлиВают с я 
на нижнец роме разрядники.

t  Лробод с наконечником постиёляется комплектно с разрядником.

—
__

Hat. отпп Ропенскии
gOMifis-)

ir*

$mL
0? &7 "
Ш1
QM7

Х Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш
ГИП
Ш 1 р ~

Фокин
Лурье

Техник Лондрик ik-icQC 0167

4 0 7 -0 3 -4 5 7 .8 7  ЭП
Отрытые распределительные устройства 
НО...500кВ с тетон ВноВь вводимого оборудования

Ш  50QK&
Стадия Лист ЛистоВ
РП 60

Установка разрядника 
РВМГ-500У1 на опоре90-Ш-&

энекош ьт окп)Се5еро-3оюдное отделение Лшзнфад____
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6  е к о д к о х  у к а з а н ы  р а з м е р а / п р и  к о м п о н о в к е  с  
т р а н с ф о р м а т о р а м и  т о к а  Т Ф З М 2 2 0 6 -  & У 1

Нач.о/пд. Ромеист 7а

йрЯ //И  рпшнтат

Р 0 7 - О Ъ - 4 5 7 . 6 7  Э П
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Р Л 0 /
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*  8 Г + w  * 2 ------в П о вГ  e-96 SJ* e.

В  с к о б к а х  у к а з а н ы  р а зм е р а / п р и  ко м понобке с  

т р ан сф о р м ат о р ам и  т о ка ТФЗМ &Ю6-Ц-У1

4 0 7 - 0 3 - 4 5 7 . 8 7  0 0

Открытые распределительные це/пройстба НО-- боолв 
С мет оп М ь  йьодипого оборуш ания

О Р У - 2 2 0 к  ВНоч.отд Ропенсы^
w z f

е ш
06.8? Р П  6 2Н. понт. Малтна

Я. спей ОдинцоЁ Щ - к. t f •К Я & й & Ш  
- щ ъ & о  щ г г Л ЛснонгроаP M iP . Малкина 06-87

Ведищ йт гполь W L 06-8?

Типовой проект 407-03-457.87

https://meganorm.ru/list2.htm

