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ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 3.4Q7-85

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ОПОРЫ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4,6-10 И 20 кв

АЛЬЕОМ I 
АЛЬбОМ И 
АЛЬБОМ III 
АЛЬБОМ IV 
АЛЬБОМ V 

АЛЬБОМ VI 
АЛЬБОМ VII

со став  сери и :
Деревянные опоры ВЛ 0,4 кв для 5-8 проводов 
Деревянные опоры ВЛ 0,4 кв на8-12 проводов с траверсами 
Деревянные опоры ВЛ 6-10 и 20 кв
Деревянные опоры ВЛ 6-10 кв для городских сетей
Деревянные опоры ВЛ 6-10 и 20 кв для переходов через инженерные сооружения 
Деревянные элементы опор ВЛ 0,4-20 кв 
Металлические элементы опор ВЛ 0,4-20 кв

М -ВГ

АЛЬБОМ V

Р А З Р А Б О Т А Н Ы
ИНСТИТУТОМ „СЕЛЬЭНЁРГОЛРОЕКТ" МИНЭНЕРГО СССР 
СОВМЕСТНО С ИНСТИТУТОМ „ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" 

МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНОГО И КОММУНАЛЬНОГО 
ЗЯЙСТ8А РСФСР И С ИНСТИТУТОМ „ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ 

МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ 
С f ам тлб р »  1974 г. 

МИНЭНЕРГО СССР ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
С ГОССТРОЕМ СССР 

РЕШЕНИЕ N №Ь от f Я 197* г.

скачать ту бесплатно
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С О Д Е Р Ж А Н И Е  АЛЬБО М А

Наименование Стпд
Лист

Пояснительная записка 
Общая часть 4-5

Нагрузки на опоры и их расчет 6
конструкции опар и материалу/ 6
Пробода, изоляторы и расчетные пролеты 7
Электрическое оборудование и заземление опар 8
Закрепление опор 6 гр ун те 8

Чертежей
Габаритные схемы опаре деревянными приставками 

опор из цельного леса. 10 1
ГьбаригнЬ/е схемы опоре Железобетонными приставками 11 2
Переходные промежуточные опоры на деревянных приставках 

ВАБ-Шигонб дляТимрайоноб гололедности ППЮ-1ДД; ПШО- ЗДД/ 
ппго- 1дд и ппго-здд. 12 3

Расчетные данные для опор ППЮ- ЦДрпго/ДДДПЮ-ЗДДиПШЗДД !3 4
Переходные промежуточные опары на деревянных приставках 

ВЛбчои гонб для!+М районов голаледнасти ПП10-2ДД; ППЮ-ЧДД; 
ппго •?яд и ппяо-чдд 14 5

Расчетные данные для опар ППЮ-2ДД; ппго-щпптдди/ш-щ 15 6
Переходные промежуточные опары на Железобетонных при- 

ставках для 1 и J  районов гололедности ППЮ-ЗДБ/ 
ппю- /дб; ппго-здв и ппго * m 16 1

Расчетные данные для опор Пто-ЗДВ; ппго- ЗДВ; ППЮ- 
шв и ппгандБ. 17 8

Переходные промежуточные опоры на Железобетонных 
три ставках ВДб'Ю и 20kb для! +J2 районов гололедности

ппю-щб; пто-гдб; ппго-чдб и ппго-гдб. 18 3
Расчетные данные для опор ППЮ-ШШ0-?ДБ;Ппг0-ЧШПП2Пйв 13 10

Наименование Стр.
Лист
У -

Переходные промежуточные опоры для подсечены л 
на железобетонных присмаёках. 8/1640 и 20 к6 для I / О  
районов гололедности ПП10-5ДБ и ПП20 - SJ3. 20 а

Расчетные данные для опор ППЮ-бДБ и ПП20-5ДБ 21 12
Переходные промежуточные опоры для подсечения из 

цельного леса ВАб-Ю и 20хб для I-Врайонов гололед - 
поста ППЮ4Д и ПП20-1Д. 22 13

Расчетные данные для опор ПП10-/Д и ПП204Д. 23 14
Переходные аннернЬ/e (канцевЬ/eJ опоры на деревян­

ных приставках ВДб-10и20рв йАя1+Врайонов гололедности 
пяхю -ид, пято -гдд; пах2D-th и пляго - жд. 24 15

Расчетные даннЫ/е для опор ПАРЮ-/ДД; ПАХ Ю- 2ДД/лак20- 
-1ДД и ПАК20-2  ДД. 25 16

Переходные анкерные (концевые) опары на деревян­
ных приставках ВЛ6-Ю и ВОкв ал я I  + Р районов голо- 
леднасти ПАРЮ-ЗДД и ПАН20-ЗДД. 26 17

Расчетные данные для опор ПАРЮ-ЗДД и ПАР20-ЗДД. 27 18
Переходные анкерные(хонцебЫе) опары на Железобетон­

ных приставках 8А6-Ю и 20кв цля I+ н  районов голо - 
ледности ПАРЮ- /Дб и ПА к20 ~ /Дб. 28 19

Расчетные данные для опорПАРЮ/ДБи ПАР20- /Дб. 29 20
Переходные анкерные (кошевые) опоры на Железобетон­

ных приставках ВАб-Ю и 2оШя 1+12 районов гололедное - 
ти  ПАРЮ-2ДБ; ПЯКЮ-ЗДВ, ПАХ 20-2Д5 ЦПДР20-ЗДБ. 30 21

Расчетные данные для опор ПАР 10-2ДБ: ПАХ20-2ДБ; 
ПАКЮ-ЗДБ U ПДК20-ЗДБ. 31 22

Переходные анкерные (концевые) опоры БД /и кв для 
1-1 районов голаледнасти ПДР10-1ДД;ПАРЮ- 2ДД;

7С Д ере&янные опорЬ/ &Л 6 -tO и 20кв для  переходов
| серия

через инженерные сооружения i <?. 4 0 7 -35

Ц3 С о д е р ж а н и е  альбом а УктЬбом
______________________ i „ 2 .



Наименование Стр.
Писг
У с-

плкю -зля; п я то -w 5; пдкю-гдб;пдк10-здб. Узел!.
Переходные анкерные/концебЫе] опоры ВЛ 20Я 5 

для 1  4 К районов гололедности ПДК20 - ШД, ПАК20- 
-2ДД; пякго - ЗДД; ПЯЛ20-Щ5; ПЛк го -ш  ■пллго-здб.

32 23

Узел!.
Переходные угловые анкернЬ/е опоры на деребян- 

нЫх приставках для !  районов гололедности

33 24

ВЛб-Юи 20Мб ПУЛЮ-ЩД,ЛУЯ10-2ДД;ПУЯ20-тиПУЛ20Ш 
Переходные углобЫе анкерные опоры на Цселезобе­

тонных приставках для 1+Д'районов гололедности 
влб-ши 20кб ПУЯЮ-Щб; ПУЛЮ-2ДБ; ПУД20-1Д0 и

34 25

пуяго-гм б.
Переходные углобЫе анкерные опоры на деревян­

ных приставках для !  ту районов гололедности ВД

35 26

6-Ю и го кв ПУЛ 10-ЗДД и ПУЛ20 - ЗДД.
Расчетные данные для переходных угловых анкер 

ных опор всех марок на деревянных и Железобетон­
ных приставках для !  районов гололедности

36 27

з лю  и 20кВ.
Спецификации на опоры ПУЛЮ-1ДД;  ПУЛ10-2ДД; 

ПУЯЮ-1ДВ; пуяю-гдв; пулгондд; пуяго- 2ДД; пулю -

37 28

-1Д5 и ПУЯ20-2ДБ. 38 29
Спецификации на опоры ПУЛЮ- змд и ПУД20Ш- 
Переходные угловые анкерные опары на 

деревянных и Железобетонных приставках для 
Iт о  районов гололедности ЗЛ 6-10 к в ПУД10-1МД;

39 за

ПУЛЮ- гдд; ПУЛЮ- ЗДД; ПУЛЮ- 1ДВ U ПУЯЮ-2Д5. Узел Т 
Переходные углобЫе анкерные опоры на дере­

вянных и Железобетонных приставках для J V / p  
районов гололедности ЗЛ 20кв ПУЛ 20-1 ДД; ПУД20-Ш,

4а 31

продол j /сени е

Н а и м  е но б а н и  е Стр.
Дисщ

Ж

ПЯЯ20-ЗДД;ПУЛ20-1ДБ и ЛУД20- 2Д6. Узел ! 41 32
Переходные опоры анкерно-углового типа. Узлы!, 

g  Па, Шб, шв, Шп На, Д8; F о fa . 42 33
Переходные опары анкерно-узлобою ти п а . 

УзаЫ Д /Ц ! o f  г 43 34
Урюк ц . Штыри. Таблица подбора заЖимов. 44 35
Вязка провода но шейке изолятора, и головке. 45 35
УзлЫ крепления проводов и спецификация на 

электроарматуру для ответВителоных опор внена­
селенной местности В ! драйонах гололедности. 46 3?

УэлЫ крепления проводов а спецификации дляотВег- 
вцтелЬных опор В населенной местности В1+1Ррабонах 
гололедности. 47 38

Установка трубчатых разрядников на переходной промежу­
точной опоре 6Лб-ЮкВ. Спецификации. 48 39

Установка трубчатых разрядников на переходной анкер­
ной опоре ВД Б- Юкв. 49 4о

Установка трубчатых разрядников на опорах ДДЮигОкб 
УзлЫ 1(E) 5€ 41

Установка трубчатых разрядников на переходной проме­
жуточной опоре ВЛгОкВ. Спецификация. 51 42

Установка трубчатыхразрядниковна переходнайанкернойопоре/Окё. 52 43
Переходные промежуточные и анкерные/концевые/ 

опарЫВЛБ-Юи 20кб. Схемы разработки котлованов. S3 44
Переходные углово/е анкерные опоры ЗД 6-/0 и 20к в в 

1-урайонах гололедности. Схемы разработки котлованов. 54 45
Объемы древесины для одностоечных опор с учётом 

усреднения. 55 46
Объемы столбового леса для сложных опор с учё­

том строительных отходов. 56 47

т Д е р е б я н н Ь / е  о п о р ы  З Л  б - Ю  и  20к 5 д л я  п е р е х о д о б  ч е р е з  и н ж е н е р н ы е  с о о р у ж е н и я
с е р и я  
3. 407-86

С о д е р ж а н и е а л ь б о м а
ЧлЬУОМ

V



1. Общая часть 
1. I. Я лЬбам 7  серии 3. 407-85 содержит рабочие чер­

теж и  деревянных опор на беревяннь/х и Железобетон­
ных пристаВхах воздушных линий электропередачи 
660 и 20 кб для переходоб через инэренернд/е сооруже­
ния & сельских районах. Опоры повышенного габари­
т а  8/15-10 и 20/6 для городских сетей дана; б 
альбоме J7 серии 3.407-85.

is. J5 альбоме 7 ра зр а бо та н а ; конструкци и  
однацепнЫзс промео/сун/очнЬ;х, концебЫхfanкернa;xl 
угловых анкернд/х и о тв е тв и те льн ы х опор.

Ном енклатура конструкций опор и показа­
те ли  ра схода  м а те р и а ло в  на них приводятся 
8 та б л . 1.

3  проекте ра зр а бо та н а / крепления разряд­
ников на опорах.

1.3. Нонструкции о/селезодетонно/х приставок 
для опор приняты  из серии d.407-57j7cti Железобетонные 
приста6/и для ВоздушнЬ/х линий электропередачи на­
пряжением до 35 кб и связи" распространяем ой  
ЦентралЬна;м и н с ти ту то м  типовы х лроектоб.

1.4. Деревянные и металлические детали опор приво­
дятся соответственно 6 альбомах п и ш серии 3.407-85.

J. Пояснительная записка. L~̂~
s-io и 20 кб и более низкого напряжения ;  
г) воздушные линии связи J -Ш Классов;
3} автомобилЬнЬ/е и  шоссейные дорогиТ-7 Категорий;
4) железные дороги;
5) несудоходные{малЬ/eJ и судоходнЬ/е реки;
6) трубопроводы и канатнд/е дороги.

и. При проектировании ВЛ в реалднЫх условиях 
выбор ти па  повышенной олорЫ доло/сен производиться 
с учётом релЬесра местности и требовании пересека­
емого объекта, марки провода о. допустимого 3 про­
воде т  я у-сенил,

блассисрикация пересечений и требования к  
устройству пересекающей ли н и и  приводятся ёЛУэ.

18. Сочетания климатических условий при 
разработке опор п р и н яты  для 1 -7  ветровы х и 
гололёднЬ/х районов, а те м п е р а тур а  воздуха равной: 

а) максимальная -  +4о°с,
5) минимальная -  -4 о ас,
в) при гололёде  -  ~5° С,
г) средняя годовая -  0°С.

Величины максимальных нормативных нагру-
и сиипше/пш/оелли и илииипиа. si и S3 серии о.ч-и/-ои. „ „ „ _  ___ •• ___ ______ . _
is. Вопросы организации и технологии строитель- 30̂  о т  давления ветра и о т  гололеда приняты  с 

нога производства; организации и методов труда рабочих повторяемостью один раз в де сять ле т. 
идр. рассмотрены в типовых технологических картах. /.& при разработке рабочих чертежей опор

/.б. Разработанные опоры м о гут бЬ/тЬ ислолйзо- использованы следующие норм ативны е материалы: 
Зоны для переходов В  Л  6-10 и 20КВ через следующие он- нПравила устройства электроустановок"
Жейерные сооружения о естественные препятствия: ( пуз/, издание 1966г, глава 1~5/

I) воздушные электрические линии напряжением „ Строительны е нормы и правила" fc/funj,
ДеревяннЬ/е опоры  д Л 6 7 0  и  20  Кв  д л я  перехода8  через инЖ енернд/е с о о р у ж е н и я

Г  7 П  /Щ Л  t i l t  I ч1 'I л  л А  / / ЛУ /■"» «% v-V «  ! ! /~> L> y~V
ТК

серия 
3.407 -85

9 73 П  о я с н и т е л Ь н а л  з а п и с к а ЛльвонЛист
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1 с  блица f
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М а р к а  о п о р ы

\Л и с т
О б ъ е м , м 3

п ! п
I

а1-
Д е р е ё о
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б е т о н

1 П Н Ю '  1Д 13 а з 4з

2 *  П П Ю - Ш  

§  П П Ю -З Д Д

3 1,0Р

3 3 0,84
4 ^  П П Ю " 2Д Д

г* 1, 123
3 |  п п ю - ч д д S 0,903
6 §  П П Ю -1 Д О  

$  П П10- 2Д 5
7 0,44 0,26

г? 9 0,503 0,26
8 ^  И П Ь З 'З Д б 7 0,44 0,27
9 ^  п п ю - Ш 9 0,503 0,27
10 п т о - о д б И 0 233 0,13

И *  ^ П Л Ю О Ч Д Д 15 2.59
/ г ^  ъ п т о - г д д 15 3,07
13
J4

Х '§ п д к ю - з д д  

§  |  п я т о - ш б

17
19

3.54
1,302 1.096

/5 ^  ^ П М Ю  - 2Д В а 1.772 1.096
16 П М Ю - З Д б 21 1,772 0,536

17 ^  |  П У Д Ю Ч Д Д 25 3.078
18 - в  \ т я ю - г д д 25 3,433
13 ^  \ п т о - з д д 27 4,308
г о Д  % т я ю -1Д б 26 2,076 0,842
81 п у я ю - г л б Z6 2.946 0,842

ГК
1973

£0 к З

М а с с а , к г  

М е т а л л

А /

%

М а р к а  о п о р ы

Д а с т

л Л

О б ъ ё м , м 3 М а с с а , к г

Д е р е б о

Ж е л е з о ­

б е т о н М е т а л л

7,28 1 п п г о - щ 13 0,343 7.80
11, 70 2 % П П Р .0-1Д Д 3 1,06 11. П О

11. 70 3 ^  П П20-З Д Д 3 0,34 11. 70
18,98 4 |  П П20-2Д Д 5 и г з 19,50
18,98 S П П20-4Д Д б 0,903 19,50
21.4 6 П П20- Ш 5 7 0,44 0.26 21,4
28,68 7 |  П П20-2Д 6 9 0,503 0,26 29,20
11.26 8 &  П П20-З Д 6 7 0,44 0,27 11,26
17.98 9 4  П П20-4Д 6 9 0,503 0,27 /3,6
14.24 Ю П П20-5Д 6 11 0,233 0,13 14,76

51,1 11 %  \ п я к г о ч д д 15 2.59 51,1
51,1 12 I  I  п я т - г д д 15 3.07 51.1
54, 78 13 ^  \ П М 20’ З Д Д 17 3,54 57,78
71,99 14 %  £  п м г о  -  ш б 19 1.302 1.095 71,93
7 5,63 15 4  ^  п м г о - г д б 21 1,772 1,096 75,68
58,48 16 П Л К20 - з д б 21 1,772 0,536 38,18

93,16 17 9* П У Л  20-  1Д Д 25 3,078 93,16
93,16 18 <> |  п у д г а - г д д 25 3,438 93,16
105, 4.3 19 1  ^ П У Ш  - з д д 27 4.308 105,  43
118, 18 г о ^  §  П У Я20- 1Д 5 26 2,076 0,842 118,18
129, Ч Ч 21 П У Л20 -  2Д Б 26 2.976 0,842 129. 44

ДеоебяннЫ е опоры З Л б М О и Д О к б  для перехода# ^р е з инженерные сооруж ения 
П о я с н и т е  л Р н а я  за писка  _____________________

-Героя 
3. 407-3, 

7ШБШЯ



главы /- И. 9‘61 £-8.3-12, М-ВЛ-7Т, W-Л. 11-62,
S-Б. 1-62;
„ Указания по определению гололедном на­
грузок“ СИ 318-65;

„ Нормы технологического проектироЗания 
сельских электросетей а электростанций /  
ВИЦПиселЬзлектро, издание 1967г.

Примечание. В уточнение ПУЗ минимальное расстояние по дере­
ву между фазами на опорах 8Л  2 0  кв при­
нято равным 0,75м./Письмо Гла В те х -  
упрабления МЭ и 9 СССР л/30-6/19 о т  ЛЧ.ШООк/ 

1. 10. Шифры опор составлены из двух час red, 
соответственно указывающих:

а) назначение опоры и напряжение ЗЛ/
б) типоразмер и м атериал опоры.

Например: ЛУЛ 10 - 3JJJJ -  повышенная угловая
анкерная опара ВЛ Юкб, 3-им типоразмер, деревян­
ная на деребяннод пристабке.

111. Маркировка дерево нны х и металлических 
деталей принята  та/ю ре из букв и цифр. Первая 
букВа обозначает название детали, цифра— типораз­
мер детали.

Например•• Рд -2 - ригель деревянный, 2-д типо­
размер.

2. Нагрузки на опоры и их р а с ч е т  
2.1. Определение действую щ их нагрузок и расчет 

опор Выполнялись для сочетаний клим атических  
услоВий; указанных 6 п. 1В, с использованием  
нормативных докум ентов, указанных В п ун к те  19.

2.2. При опререлении изгиоающих м ом ентов I g
на уровне земли для промежуточных опор учитЫ -------
ВалисЬ:

а/ дополнительны е изгибающие моменты о т  
Вертикальных нагрузок на стрелах прогиба введением 
постоянного коэф ф ициента, равного 1,1 на опорах 
£ 1 -1  районах гололёдности и 115“ 6 ё -]? р а й ­
онах га лолёдности  на горизонтальны е и Вер­
тикальны е неуравновешенные нагрузка;

б) Возможность повышенного давления в е т­
ра на деревянную сто й к у В с ле дс тв и е  ее боль­
шого ди а м е тр а  по отнош ению  к проектному п у ­
тём  увеличения площ ади деревянной стойки  
на 25%;

б/ динамическое Воздействие порывов Ветра 
на деревянные опоры с Железобетонными при­
ставкам и п утё м  увеличения скоростного на­
пора на величину уЗ-1,35.

2.3. Зеличины  максимальных нагрузок о т -  
тязрений В проводах п р и н я ты  б соответстви и  
с прочностью опор анкерно- углового т и п а  и 
устойчивостью их оснований. Максимальная норма­
тивная нагрузка в проводе п р и н я та  равной 4sokr.

2А  Прочность Железобетонных приставок принята 
В расчетах с введением понижающего коэффициента 
условий р а б о ты  т  -0,8.

3. конструкци и опор и м атериалы .
3.1 Промежуточные опоры разработаны  

одностоечной конструкции с Креплением прободав 
на крюках, а та к ж е  на траверсе, закрепленной 
на вершине стайки. Dnopbt с крюками, рекомендует­
ся применять б ! и W районах гололедности при уело -  
вии соблюдения требуемых габаритов подвески права да.

серия 
3. 4Р7г 85ГК Деревянные опоры  З Л  6 -ю  и  2 0 кв д л я  переходоб через инЖенернЬ/е сооруж ения
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;,ЛЯ сг.сщ . спор и сп о л ьзует ся  л е с  д л и н о й  р  и Д м  а  для—  
при с т а р о й  а л и н о а  6 ,5  а 8,5м . '

д Д е л е зо д е т о н н ы е  п р и с т а в к и  ал я с о с т а в н ы х  о па р  
п р и н я т ы  п о  п р о е к т у , Ж ел е зоб е т о нн ы е  п р и с т а л и  дн а  
воздуш ны х л и н и я  эл е кт р о п е р е д а ч и  н а п р я ж е н и е м  да з щ з  
и с б я з и " се р и и  3. 407-37/72, 6  ко т о р о м  п р и в о д я т с я  ит  

хочст рукт ц&нЫ е данны е, сведения  п а  у с л о в и я м  п р и м а ­

ни мости, технологии изготовления и проведения 
При с/паб,': (у 8 ЬЬ/ше указанном проекте разраддтс/ - 
нЬ/ с учетом  ГОСТ 14235-55,, Приставе и у , еле-за -  
бетонны е для дереве ннд/х опор ли,чш1/ электро­
передачи и связи ’■

3.8. Опоры анхерно- углового ти п а  разработано/ 
на базе„ Д -  образной конструкции с креплением про­
бодав непосредственно к  стойкам  с помощью спе­
циально изогнуты х полос.

Д ля  стр о и те ль ств а  э т и х  опор п р и н я т лес 
та кой  фее длины, кап ц для промефсуто чнЬ/х 
опор.

Стааителднд/е элем енты  для них унифициро­
ваны та.кйм образом, что  из концевой /анкерной/ 
опары нафено получить ответвительную  или угло­
вую анперную опору путем  установки подкоса.

3.3. Д ля изготовления опор принят качествен­
но пропитанный заводским способом сосновый лес 
по ГОСТ ,94-63-78 второго- третьего сорта.

Л опускается применение непролитонной лист­
венницы с толщ иной заболони до 20мм при а н ти ­
септической защите столба в зоне земля - воздух, 
а для стоек опор с простаЗкоми-пропитаннай ели

3.4. 3  спецификациях на опоры приведены 
минимальные размеры деревянных элементов, подсчитан­

ные ш  условия нре-о/ост-y сира. . ■ /у,;-/ -усоюдел :с .т  - I у
дующие им объемы спреде/енмо/с , /ост 2WS- ‘ ‘_1_
При составлении с /я т  чи строил.елсепбо ,3/7 пси лемкоетхом 
проектировании сб:..-?и сто ройте лоси но пропита чией и т г т  
питанной/ древе си, ю/ для одностсе -ам опор следует nhu.-.u- 
магпь с усреднением учете /отгон т  отходы по табл, 
на листе J -чЗ: ос sen столбового леса Оля слоокиы.г опо,сСуч. 
на листе у- 47. Объем о по р  из пропитанных деталей прини­
мается по спецификациям к рабочим ‘-гртел/сам опоо с 
коэффициентам к; / f  Гг,у учета усреднения и потерь на отходы).

3-5. Металлические д е т а л и  /а я крепленая элемента/ 
опор запроектированы и о ста ла  неон/ у с т .З  по РОСТ380-7/

Дл я  опор , прим еняем ы х 3 р а й о н а х  с гемперагуроЦ-ЦОб 
и  нафсе, с/тгалЬ долрена сГЫтс сп а ка й н а о  п л а в к и  д е т д е п б и т е  
подробны е р е ко м е н д а ц и и  п а  прим енению  с т а л и  банд / б  ГУ  
н а  изгот овление м ет аллических дет алей//см. алЬдЪм ШсрииЗ/щ.

3.5. Для металлических элементов необходимо бЬ* ~ 
палнять антикоррозийную за щ и ти  в со о тв е тств и и  
б указаниями СН 862-67. Д е та л и , устанавливаемые на 
надземной части опор, рекомендуется noxpo/Samb 
трем я слоями черной или зеленое/ эмали ПФ-//5 
наноси мой на слой гр у н та  Ф л-0 3 к  или ГФ -ого. ' 
Детали,  крепящие ригели  в основании опор реко­
м ендуется оцинковывать способом горячей/ метал ли- 
аации 6 ваннах.

4. Провода, изолятора/ и расчгтнб/е пролёты
чл. Конструкции опор разработаны для подвески 

прободо б следующих марок и сечений:
а) алюминиевых Я-35+Д-120 по ГОСТ 833-53,*
б) ст алеалю м иниеЗ Ь /х  ЯС-36 чяс-w  п о  /Ж г 339-53, *

фсталЬнЫх многопроЗолочнЫх Л  С-25 +.16-50
по ГОСТ 5500-5/. *

4.2. Основные конструктивные данные по проводам  ̂
физикомеханические характеристики и м а н та  ясные 
таблицы  стрел провеса проводов приводятся 3 
„Руководящих материалах па проектированию элекгро- 
снадфсения сельского хозяйства '

Т К  й е о е & я н н ы е  о п о р Ь / В Л б - Ю  и  2 0  к й  д л я  п е р е х о д о б  ч е р е з  и нф се не рны е  с о о р у ф с е н а я

П ояснит ельная зап и ска

Серия 
з. к о?. ~зг
Жьйам\



fPh'M//3, 1972/ распространяет L 'елоэнергопроекту,
4.3. Из условия про vпоста опор анкернп - углово­

го ти п а  максимальное норматиЗное тяреенае для 
выше указанных проводов приняпао не превышаю­
щим 450 кг

4.4. Величины бетробЬ/х пролётов спор для указан­
ных 3 разделе!пояснительной записка сочетаний 
климатических условий приводятся на с тр а н  и ап к 
13,15,11,19,21.23, 25,2129,31 и 37.

4.5. ПромерсутсчнЫе опорд/ им ею т двойное 
крепление прободоб на штЫребЬ/х изоляторах 
марок ШСЮ-З для бМ 6-10кб и ШФ25-6 для 3// 20кб.

На опорах анкерно- углового ти па  предусмотре­
на подбеска прободоб с применением натярсно/х 
гирлянд из подвесных изолятороб ЛСб-д/'/721-4,5).

Гирлянды поддеснЫл изолятороб укомплектова­
ны стандартной сцепной арматурой.

При прохождении ЗЯ б-Юкб 3 зонах с загрязненной 
атмосферой следует исполбзобатй на них изоляцию, 
применяемую на апорах с напряжением следующей 
по ГОСТу ступени. На линиях 20кб S та к и х случаях 
для промежуточных опор м огут 6btmb исполдзобанб/ 
изоляторы УНУ-20/ на - линиях 6- Юкб - изоляторы ШФ)ОтГ

5. Электрическое одорудобание и заземление опор.
5.1. Г}ля заицитЬ/ переходоб о т  атмосферных перена­

пряжений предусмотрена установка разрядников ти п а  
рТ-10 на ЗЯ Юкб и типаРТЗ-20 на ЗЛ 20кб и даны спосо­
бы их крепления на опорах.

5.2. Способы устройства заземлений, конструкции 
заземмителей и область их применения даны б типовом

проекте серии ь.407-зз v заземляющие устройства  I 
ЗЛ 0,4; 6-10 и 55 кб "■

д  Закрепление опор 6 гр ун те .
6.1. Расчет оснований по деформациям и несущее 

способности производился по формулам УНоПу-р. у - зу  
СИ и Р 1 -6 ! -б2 и л Инструкции по расчёту деребяннь/х 
опор 3355 * 220кб и закреплений ах б грунте"У/54-76 
разработанной ЗГГ7И а кШн „ Энергосетйпраект Г

6.2. Рекомендации по закреплению опор относяп. 
с я к их установке 3 котлованы диам етром  днймг 
для промежуточном опор и 800 ~ 550 для опор анкер­
но- углового типа , пробуренные б ф у н та х  песчано - 
глинистого  ряда.

5.3. Способы закрепления опор б грунте разра­
ботаны для грунтов со следующими расчетными 
физика- механическими характеристикам и:

Песчаные грунты  /'=1,8 т/м 3;  У= зе ';
с=б  /  3  = 2400 т/м ё

Глинистые грунты  / v=1,9t/m 3;  У= 19°
С=0,5 т/м  г;  3= 1200 Т/м *

б-4. Закрепление опор б гр ун та х  с худшими ха 
рактерастиками, а та к ж е  $ обводнённых гр у н та х  
всех видов, 6 pb/хлЫх лесках / 6  >0,7/ и глинисты х  
грунтах с коэффициентом пористости 5> о, 95 и рас­
чётным удельным сцеплением гр ун та  С* 0,5 т /м гб 
проекте не рассмотрено.

6-5. Для закрепления опор в более ела ВЫ х 
грунтах рекомендуется использовать ригели или 
другие конструктивны е решения, разработанные 
в проекте серии 4 407-59/7/

ТК Д еревяннЫе опоры 8/16-Ю и 20кв для переходоб через инженерные сооружения серия 
П Р О  7.-л

1973 П ояснит ельная з а п и с к а Лльдт v



56. О брат ная з а с Ш п а  хат лаваноб ш х и н я е т с * 6.7. Н орт т ибт е £6/рЫ банщ се и  с*еа»а*>щ ае усилия, Ц _
грант а,', лосяодна уп л о т н е н н о й  с В вед ением  деаст бую щ иг ё основании олпр анкерно-угнаЗпго типи,

е п л о т н о с т и  g o  1, 7  г /м  . Л  еДня&лсПДк/&/ s  Д еЛ сгг^& еела-м ер '
ЗасЬ/пка кот ноёанаё р а с т и т * * * * * * , м е р з л ** ш и
.'>;■ гкопластично/м  грунтам  не допускается. *,.* ёарниД аяарррррандрн’а 'я ,  ̂л я .Г„ я , , . . . _  о

Про&ода

Макси­
мальное 

норма­
тивное 
гяз/се - 
иие
•pH
max,
кг.

Лонце& Ь/е /'о н ке р н д/ e j опора/ У гл о б Ь /е  а н к е р н б /е  споро/

ллк/о-ид
Ш 20-Ш

пж/о-гдд
Ш20-2ДД

пякш-щ
Г7М20-ЗДД

ПЖ/О'/Дб
ПЖ20-1Д5

плкю-гдб
Г7М20-2Д5

ПЯЛ/О-ЗДб
0ЛЛ203Д6

п улю - ш
Г7УН20-/ДЛ

ПУЛ/О ~24Д 
7УЛ20 -2ДД

п у л ю -з д д

ПУЛ20-ЗДД
п у л ю -Г Д 6  
ПУЛ20 ~ 1Д6

ПУЛ 10 ‘ 2Д 6  
ПУЛ 20-2Д б

Лея Лен А/бн Лен Лбн Лен Лбн Лев Лбн Лен ЛОн Лен

норм.oejfcanasapuc/Hb/uрезким
норм,
oefcm аварион.реб/ссш норм,оез̂аьавариан.

резким
норм.OSJfct/l*

авврианыи
реНсим

НОРМ.
oe-feuto

ааарисУм
реарам

twdtac с/пойла w3h>c amotike/ побЛос стоС/Ла Hodkac стоС/Ла wdtec стобЛс/
Лен Лён Лен Лен Л8н Лен Лен Лён Лен Лен Лбн Лен Лен Лбн Лен

/ г 3 4 S в 7 8 9 Ю н /г /3 /4 /5 /б /7 /8 T9 го 2! гг гз 24 гб 26 г 7 гн го

д -2 3
л  -3 3
90-/6

200 375 2,55 0,35 2,0 015 305 ’0,75 3,5 -0,8 3,3 0,4 32 295 035 19 3.0 0,25 215 3.6 0,2 215 3,4 -0,1 2,75 3,75 -52 2.8

л -30  
А С -23 233 to 3,1 0,95 з 4 01 3.6 0,1 4,05 -0,25 445 12 3,3 3,1 07 2,3 3,7 0,6 2.5 4,15 065 2.9 4,1 0,25 2.8 4.5 (525 3,25

л- 70 400 1.15 3,85 17 4.15 1,75 1.35 0,85 4.8 0,5 5,2 2 J 4,9 4.1 1.25 2.85 4.65 1.15 3.05 5,65 1,25 3,5 5,05 08 3,35 5,55 0.8 3.8

ЙС-35+-ЛС- 70 
8-95+Л-120 
П025*ЛС30

450 2,05 %15 2,03 4.5 1.8 4.7 1.15 5,1 085 5,55 2.6 5 3  5,15 145 305 5,05 135 225 6,15 1.5 3,75 5,75 10 3.55 6.0 1.05 4.05

Т а б л и ц а  2.

Т К

1313
7)epeSPHHb/e опорЬ/ З Л  6-J0 и  2Р к6 д л я  перессодоё через ане/генернь/е сооррУ селая

По я снит елЗм а я  за п и ск а " ~
Серая  

3. 407-83
8/ТЬбт 

7





Пр оме ofcуто чнд/е о лорд/

АнкернЬ/е (  концеёд/е) о лорд/.

F

УглоёЫе анкерные опоры.

пуяю-1Д&; ПУЯ20-Ш5 пуяю-гдб; пуяео-гдз.

тк
1913

ДереВяннЫе— олорЫ ЯЛ 6\Ю ц 20 Дё для переходоё через инженерные соооиНсеная
Г*П riп  1 t /-Л llpil а л  I/ ом/-»/ Г\г~, _ ТА.iH/f/lM Л.>//*/!Га баритнЫе— схемы— опор 0 ЫселезодетоннЫми приставками /kit

L
>}ЬУт 
V

лисп,
г



HO
OP

тк
1973

7 ’ГУМНТР Щ

Я

77ЖЖЖ -77&Я37Ш&)

'8 витков

ш ш »

п~з
(л-г;

Спецификации н а  onapb/ & / ! 6 ~W k S /2

Марка 
К поз. Н а  и  менада н  и г

Пасса, кг ш и овеем, м  3
/Шоп
а/

Сс/и-
нц.
цы

ПЛЮ-ЩД ЛЛЮ-ЗДД
2-ёоШа/. 5то К-йа, аЛц. $сггс

Д ерево
С -зч Стойка Ф18; 2=11 м \О.УЧ / ОДУ

т
1 О.УУ

0,89
V/-3

л -3 Приставка ф22;£-б,бм щз/ г 0,62 _ — ff-14
п -г Приставка Ф22; С- у, ,5м \0Р0 - — 2 0,40 iумп

м е т а л л
/ ПрОООАОКа оцинкф Чмм ГОСТ1663ЯЗ 0,1 ЗОН S.O

им

ЗОН 3,0
4 ЬДУ

т с
шчвг

3
бштмго; 4 =зоо; е* /оо _____
Гайка гмго гостзз/зПО

0,8/
щШ 4 ШУ

4 кХ26
У Шайба фасонная nô soxa смв.фгЙ а У 3 13.2 з \&г Ш-2В

ЦзаляторЫ  и а р м а ту р а
S Крю к кз-гг то зв -s/y-s? 1,7 6 10,2 6 /0,2 F-3S
в Ш олятор шс/о-я 5 б
7 Зазрим рлашвчнш frro проводу/ R б %-3S
6 Проволока ВязалЬная/по лооЗадк) Р-Зб

изменение слецшрихаииа н а  опори/ £ Л  ДОкё
\гт го -ш  \Р лго -лм  |

изолятора/ и  а р м а ту р а
а крюк квг-гь 3.0 6 18,П А 18.П V-3S
в изолятор и/срёО-3 6 б

/

Деревянные опоры ВЛ б-Ю и 20кё для переходов через инЦсенернд/е сооризКения 
Переходные промессу точные опары на деревянных приставках Влв-Юи го кв "длят  и гг 'паЪпнпв * ности ппю- 1Л й ; лп ю -Ш ; ппго- щ  и ппго-здд_______ ~ ~ PQUOMOa

Серия 
3.407-65

~г та ле р - ЙАЬйрМЛист 
1 Г 3



£?• и Cl Н; 1  о п ё р
1<

Марка
пробода

ветробой
п р о лё т,

Л-35

л - ю
Л -95
Л -120
ЛС-25
ЛС-35
Л  С-50

ПС -5 0

IS
l i ­
es
es
eg

eg
ts

eg
es

£8
eg
es

Л Ж ..1ЫД / ПП20ЧЛЛ

E - 40кг)мг
nn 1Q - зм л и л л ? о - ЗДМ

125*(l3 7х)
125хf m xi

121

105
93

125%37*)

125X(/37X)
125X(135)

114
125*/137*}

120/136)

97 %1)

10

99/109)
87 199!

66(75)
57/561

/04 /112)

87/99)
78/89)
66/75)
92/104)
70/80)
62/71)

Щ к £1мг\ !У -  65 ft-/,
Ш -лЖ а Ж Ж Г-1

й

125х /137)
J l L
100

86
76

125х!  137 х)

125к( т )
112
94

125*(137*)

120/136)

97(111)

Ю

99 (109)
87(99I
75(85) 
66 (75)

57/66)
104 /112)
87(99)
78/89)
66/75)
90 /104)
70/80)
62/71)

110
91
77
66
S3
125

98
85
72

104
89

~мН

93

8TJML
■2U.lI/_

16
Ц / б в )

96

87/90)
78/85)
66/72)

125*1137*) 92/104)
70/80)
62/71)

1,1 - 4о кг/м 2 М! - 5 0  кг/м ? 1 5  кг/к? *

125'/137*)
125/134)

113
97
86

125*1137*)

125*/137)

125*/126)

106

125У137*)
120/136)

98/111)

10
10

99(103)

75(85)
66(75)
68/66}
Ю4 (106)

87(100)

78(89)

66(75)
92/106)

70/80)
62/70)

123* Ш )
ж _
94

81

72

125*/!37*)
120
105

88

125 /137х)

120/129)
98(110)

Ю
12

99(103)

87 /38) 
76(83)
66(76)

58(66)

Ю4(10б)

87(100)

78(89)

66(73)
92(106)

70(80)

62(70)

13

105

М _
74
64

56

120

94
82

69
116
101

86

1. Данные б скобках о тн о с я тс я  к опорам ПП20- /ДД и /7/72/7-зд// 
г*1 Пролёт ограничен из усло&ия схлесгпЬ/бания прободаб

ю
/4

83

74
64
56
91
85

78/82)
66/69)

90

70(80)
62/70)

ТК ------  й еребяннЫе опорб/ 6Л 6-Ю и 20 к 6 для переходоб через инз/сенернд/е сооас/ЛсениР ' серия" 
3. 407- 35

№3 Расчетные данные для опор п т -Щ Д ; пто-здд; п п г о -т  и пл20-злл ТлЫот Лисп, 
1 4



№Ь 1

Специф икации на опоры 6 Д  б -Ю р  в. / 4

If ®
1

L
j

Наименование

Масса, кг ши объем, /v г
Аист
Л/2

бои-
ни-
цы

п то -гд д п/по-чдд
Сбо

\ isL!Sj
II K-Xo\odu;. Seem

Д е р е в о
C-3S Стойка ф1в; е~Нм о,чч

аоШ
1 0,1ч 1 0,/Y

о т
И -9

Т-8/Ш Траберса Ф/б; e-e,7SM 1 шз 4 0,053 Ц-fS 
',4-1 kп-з приставка 4>8S; е=б.5м 0,31 г 0.S8 Ш -

п-г приставка ф гг ; е- y.s m . 0,8 - — г 0.4 Ш-iif

М е т а л л
/. Проволока оцинкоб.ф 'А-лСасг/Шо 0,1 58м 5,0

№

oOflt 5,0

ms

ОГ-9 0 золовок 4,71 / 1,7У 1 4,71
пл-г полоса вокб; е=гва 1,25 / 1,25 1 1,25 Ш-/7

у//~юг Ъолтмгон =зоо; е=то 0,81 У 3,27 У 3,2/
3 ТШШапго-, гос/п sg/s по 0,06/ 6 0,381 б 8,384
ч гайка гм/s гост sots по 0,033 г 0,066 г 0,056
S ШайЗафасоин ooxsoxe от8.Ф88 0,4 8 з.г 8 з.г wh28
6 Волттохгао гост 77$в -70 0,585 г ИЗ г 1,13

изолятора/ и а р м а тур а .
7 ШтЫр/а ШН-г/Д 12 .5 8,0 5 8,0 y-3S
8 изолятор Шсю-я 5 ь
э Гайка гмго г о с т  $э/в по 0/3S4 5 0,32 5 0,32
3 шайсГа еохзохб отв. <ргг 0,17 ю 1,7 /О 1.7 m-Z
10

!|£I

с 5 v-3S
н проволока Вязальная /по провожу 7-36
изменение специерикациа на опора/ ДА го  к в

\ппго-гдд | п/7го-чдд |
М е та л л

Ш-3 | Палас а боле с--г6 0  \i.7 7 \ 1 U,7ffisffl~ Л  \7.т7\яЖ ёЧ ?
Ш аля/порь/ и  а р м а т у р а

i 
| 

1 
1 ШтЬ/рр ш -год 1,84 5 9.7 5 9,7 7-35

1 $ * \i

j

3 055
6

э Гайка гмгч гост 5 9 /5-70 0,11 S 5 0,55
W Z3 Шайба 70x00*8 отв. ф 2 6 0,31 ю 3.1 10 3,1

Д  е р е  6 я  и н ы е  о п а р ы  В Л $ -Ш  ц  2 0  к в  д л я

Марка
опарЫ

еС, м в, 07

лпю-гдд 13,85 6,5
ппю-чдд 11,85 4,5
ппго-гдд 13.93 8,5
ппго-чдд 11,93 4,5

1. Данные $ скобках отно­
сятся к опорам дЛ го к €. 
г.РасчетнЫе данные дня 
опор cm. на листе £-6.

№
переходные промефотпчнм ппорЪ1~ Я д ~ а Р ^ Л ^ ^ -до£ через̂  инженерные СОо/аурусенир 

М н о с т и  о т о - г л а : п т о - ч л л : /р pad/он о б

серия 
3.407-85

"ШьЗт 
1

л и с т  
&



P a i r ■icne д а н н а /е  d 'ля с1/70/6?

п н ю  - 211 л ; п п г О ' Ш /7/710- 4 07/720 '4 Р Л ----

Марка бетраб 3  е г п р о  б о й p a б о н

пробода пртет1,й~40кг/мг ш - 50  к г /м 2 IV
Г

- 6 5  рг/ п
75 ~Л 75 77

г
& С

7 /7  -  4 о ф г
7 м м

ill - 50  л г/м  г /V- 55Г кг/ м  ?
м.

5 ю 5 10 15 го 5 Ю 13 20 5 Ю 5 /О /5 20 & /о /5 ~20
1 г з 4 5 6 7 в 3 Ю 11 12 13 /7 /5 16 17 IS 13 20 21 22

Л-35 h i50%2*\ 95 123 95 — — 39 81 - - 144/пг) 92 120 92 ~ - 94 79

Я-50 U 131 90 108 90 e i/s i) 51 83 77 54 43 120 87 100 87 5f/s7) 49 79 75 53 42
ЯРО 16 110 85 91 85 61(57) 49 69 73 52 42 101 83 84 83 69/57) 47 66 70 51 4а
Л-95 t& 95 81 78 81 59/sff 47 60 69 so 40 87 78 73 78 57 4б 57 67 48 39
Я-120 Сё 84 77 69 17 56 46 S3 66 48 39 77 74 64 74 55 45 50 64 41 38
Л С-25 С6 /50*М 98 147/142) 98 б ф ) 53 ИЗ 84- 58/57) 45 l5o/l42} 95 137 95 Sl/57) 52 107 81 56 44
ЛС-35 £6 140 92 115 92 е № 51 88 79 55 43 129 89 108 89 бР/57) 50 84 76 54 42
ЙС-5П Сё 123 88 101 88 61/57) 50 77 75 54 42 ИЗ 86 94 86 61/57У 49 74 73 54 41
ЛС-70 Сё 103 83 85 83 60/57) 48 65 71 51 40 95 81 79 81 58/57) 47 62 69 50 4о
ПС- 25 е в т /т ) 117 150%2/ 111 61/57У61/57) 130 99 б Ф ) 4 s т/т) 95 133 95 61/57) 51 W4 81 56 44
ПС-35 Сё 149/42*/ 90 123 90 61/57) SO 94 77 s4 43 138 88 115 88 51/57) 49 90 76 S3

'г*+
41

ПС-50 1 Сё 123 89 105 16 61/57) SO 81 76 s4 42 118 87 98 87 61/57) 49 77 74 52
*г*

42
7. д а н  но/с о скойках отно сятся к опорам ////ги -гд д о  ////с 
2  *)П р о ле т ограничен из условия схлестЬ/бания проводов.

ТК
1913

Д е р е б я н н Ь /е  о n o p b /  J3Л  6  - 70 и  2 0 л в  д л я  п е р е х о д о в  через инусенерно/е сооррнзооя

Расчетны е данные д л я  о п о р  П/7Ю-2ДД; ПЛЮ-4ДД;  /7П20-2ДМ и Л Р20-4Д Д

сера*
3. 4о7'Д-Я/шдорЛес 

О



С п ец и ф и ка ци я на опоры в.л 6 -/0  м б 16

Mapkq
У -

поз.
Наим енование

Масса, кг или. объем, м 3
Даст
А/!

/Да­
ниин

ПЛЮ-ЗД6 ПГХ0-Щ5

к-Soобщ. iseeoХ-ёообщ. всего
Дере За

с-34 I с то и к а  Ф)в; с=/1м |онч 1 а \о,чч\о,чч\ 1 \о,чч\о,чч\у1-з
Ж ен eso/fem op

ПТЧО-бАПристааХО ГОСТ Т/г95~$9 0,27 f 0,Z7\_„„ ~ - 0,26пт-2,2-ш При cm а6х. а г о с т  /чгза-ез 0,13 ■~сг\0,27 г  про
М  а т о н н

ХПЧ 11!$

6S3 | £
-И 4"

j —
21,4 17-3 2 

WH32К-(Я

L1$1S1 S,3S\ - 4 \сбЛ
Uзоля то р б / и а р м а то р а

S крюк кн-гг го 'OS-S77-S? УТт 6 й?г| 6 кт,2\ 4-3$
6 изолятор ц/с/о-р “ Н Q 67
3

ЗаЯеагт мл а ше унЬ/а/оопрзбоЗА ~ Про Колота бязаломая Лпа npotsadul! 6 В V-3S

изменение cnequcpc/кации на омара/ 0/1 2 0 кв
\ППго-ЗДб \Л/720-ТД6\

И золятора/ а  а р м а ти р р
S к р ю к  к в г -г э 3,0 6 18,01 6 18.0 г -б $
6 изолятор Ш Фго-8 6 I В

г ~

ПТ- Ч.0-6.О
\Х?пт-г,г-ч,г5}

1.Данные ti cwdrnx относят­
ся капорам ПП/О-Щб и/7ШЩ5. 
г Пунктиром показана мри - 
стаёка лт-гр-Ч.гббля опор

,,1 _ ЛЛЮ-1ДБ иллгомдл.
ДД/W5?,. зРасчегнЬ/еданна/еДатотр 

сп на листе У / -8.
^Разрешается мри необхо­
димости замена дёух три­
ста бок лт-гг- v, os на опоре 
ЛПЮ-1Д6 на одну пристаё- 
ку пт- ч,о-ч,бс сохранени­
ем ёеличинб/ заглубления 
опоры (т-2,2м.
3. допускается замена 
казрдого мримасоёочно- 
го хомута /о Sиконами 
fis,sr-i) oqинкобанноО 
бандаусноС/ проболо- 
ки ф Чмм по ГОСТ 
(668-43*

Г К Деребянные опорЬ/ ВА 6 -/0  и 20 к  £ для переходе? 6  через инп/семермб/е с о о р уж е н и я серия
3,407-85

]^ ъ \/1ерехоунь/е промез/су/почнр/е опора руд Цселезобе/лонуам п р и с та в к а х  дня / и // оаОалов голем еднасти  
----------------------- ППЮ -.гдп ; Л Л 7 0 -(MS; ПЛ2Р-ЗМ£ и п/7Рм- /лп_________________~ ^ ________________________

ЯАЬОоМ\Лист 
7



г й с чегп/iOi е данные д л я  о п о р

Mapfca
пробода

Вет­
ро­

1—._ППЮ-Шб.
_________

вой _~i - 'll~ tcrj/'1 *~Т
про-
ле/pi..

S' Ю

ППЮ-.ЗЛ, з  "и ~"ппго -раз
Р  а д  о н

1. Данные ё сРадбсаг относятся к опорам Г7/720- (Д& и/7Л20-ЗД6. 
г*'Пролет ограничен из условия схлесгызаная проводов.

ТК Деревянные опарь/ ЗЛб-fOu 20яё для переходов череп инрселчелу/ча/е сооружения 
1973 Расчетные данные для опор п /7 /л • з д з ;  n p fp -/ л з /  л л г л -о р л  и  п п г о  -? д р____

с е р и я  
3. 407 PS 

~ АлВЗЩлиСП 
V 8



а д о Щ л  /f-Jr Марщ
dm3. Наи мена 5 а  мие

Масса, к г  или объем, м 3
Чис/77еди­

ни-
ЦЫ

ППЮ-ЧДб П/7/0-2Д6
С-ёвоба/Seen,К-&, Общ

- JV -

Дере So
С-35 Стайка Ф18; С-им ОМ / о,44 / ОН'/

0,803
Ш-9

Т-8/Hty Траверса Ф/ff/ 8-е 75м Q0S3 4 1 0,063 T/-/5
ртел езобегпон

«SIS

f
t Приставка тост/4895-89 а/з - -

0,27 2 П.2Б
0,26Приставка ГОСТ /4235-69 0,87 / 0,27 -

М е т а л л
аг-э Оголовок 4,71 1 4.71

17,98

1 4,7/

28,68

т~/3
Х-12 Томит при паса8о чныа S,3S г 47,70 4 2/4 т-52
ПА-2 полоса 6 0 *6 ; е-гео 1,85 1 i,2S 1 MS Щ-/7

3 болт /020*220 ГОСТ 7798- 70 9,860 г 1,13 г М3
4 гайка гм го го ст s9 is -io 0,064 г з.пз г 7, /88
,5 Гадка емче гост sh/s - to орзз г ода г 0,066

И з о л я то р ы  и а р т а т цра
7 ШтЫрЬ ш н-г/д 1,2 5 БД S 6,0 ¥-38
8 г/золятар шею-л 6 Б
4 Гадка гм го гост 5 9 /5 - 7 0 0М64 5 0,32 S 0,38
3 . Шайба 80x6 0 x6  О/77Г Ф2 2 0,17 Ю 1,7 10 Ф т-2
10 ЗаЯсим плашечныйTnonoaSodi/i 5 6 ¥-35
11 Проволока вязальная/попроШ ш

Изменение спецификаций на  опора/ &л 20к 6
\ппеа-4дё | /7пго-2д&\

/ м е та л л
пл-з 1 полоса бохб; е - гео \im \ 1 \tpi\i8.s\ 1 1гт^чЦшГ-п

И зо ля то р ы / и  а р м а т у р а
7 и/ть/рь Ш-2 ЧД 1,94 5 9,7 5, 9,7 7-35
8 Шаля т о р  ш<рго-з S В
я Гайка гмгч пост 5 9 /5 -7 0 0,/1 S O.SS 5 0,06
9 u/aadcf 70x70x8  om8. 0 2 5 0,31 ю 3,1 10 3,1 Ш -2

Марка
опоры Ж, м t.M

ПП10 - ЧДб 13,45 6,0
ПП10-2Д5 11, 7 4,25
ПП20- ЧДБ 13,53 6,0
ПП20- 2ДБ 11,78 4.25

iДанны е в ско б ках  от носят ся  
к  о п о р ам  в л  2 0  кё . 

г. Линк тир ок1 п оказана п р и ст ав ка  
ОТ-2, е -4,25для опор ЛПЮ-Ц5 ц/7/720-8ДБ 

зРасчет ны е данны е для опор см. н а  
лист е 2 -т

4. Допускается замена каждого 
прцпасоёочного х о м у та  Ю8ит- 
ками(15,5 м) оцинкованной dan -  
данной проволокиф Чмм по гост/668-13*

П Щ з е х а д н б /ё  ~ПРОГ1еокйто4нЬ/е опорЫ  н а  ж елезобет онны х п р и с т а в ка х  зл б -/о  и  2 0 к ё  для J + p  р аО он о б  гололеДнасти 
__________ п п т - чл в; п п /а -г д б ; л п г а -ч д б  и  п л г а -г д б ________________________________

Серия
3. 407-85

ЯлЬдоРлист
•Я



'QС 7 Я / 7 1 / /jci/if'fd/if  O/JOpI

Марка
про&ада

ветра-&o£j
поелет,

j ппю-змб; п т ы г м б 1
ЛЛ1Р- 4ДР/ ЛП20- 4Д6

В е т р о в  о о  р а й о н

1.11-40тг(мг ш -З О т / м 2 IV- 6 5  яг/ м г 1,б-40кг(нг и - 50  к г/а  2 J ] у -  55 кг/И 2
г о л  о м  e g , гимн

5 10 5 Ю /5 20 5 70 15 20 5 Ю 5 to IP 20 5 10 15 20
Я г 3 4 5 6 7 8 .9 /О 11 12 13 14 15 16 17 13 13 20 2f 22

Я-35 М/№*1 92 120 92 - ~ 94 79 - - iso(mj 81 111 81 - ~ 67 67 - -

Я-50 £б 120 87 100 87 бМ/з?*/ 49 73 75 53 42 125 77 95 77 59/sf) 47 57 57 49 33

Я- 70 £ё 101 83 84 83 59(67*1 47 66 70 51 4o 105 73 73 73 56 45 48 43 47 ■33
Я~35 ев 87 78 73 78 57 46 57 67 48 33 91 53 68 68 s4 44 41 4/ 41 37
Я -120 £ё 77 74 64 74 55 45 SO 64 47 38 80 55 60 60 52 43 37 37 37 35

Я£-25 £8 т Ы / 95 137 95 В1*/б7*) 52 /07 81 55 44 so/иг) 84 130 84 7M(57) 49 73 73 52 41
Я С- 35 £ё 129 89 108 89 б/7лу 50 84 76 54 42 134 78 (01 78 IO/57*) 48 61 61 SO 4o

Я С-50 ев 113 86 94 86 51(571 49 74 73 s4 41 117 76 88 76 58/57) 46 53 53 43 33
Я С- 70 Сё 95 81 73 31 68(571 47 62 69 so 4o 39 71 73 71 55 45 4s 45 45 37
ПС-25 Сё м 95 133 95 6l*/sfJ 51 w4 81 56 44 tso(m) 83 mfu2) 83 Sl/s?*) 49 76 76 52 4/
ПС-35 с& 138 88 115 88 617571 49 90 76 S3 41 №(n£j 80 111 80 6/757*1 48 67 67 51 40

ПС-50 Сё 118 87 98 87 6s7sfJ 43 77 74 52 4г 123 76 93 76 59(57*) 47 56 56 49 39

1. Данные 8 скобках относятся н опорам ПП20-2Д6; ПП20-4Д5. 
<?, *JПролет ограничен из усмоЗий схлесгЫЗания прободоЗ.

ТК ДеребяннЫ е опоры ВЯ 6-10 и 20кб для переходоЗ через инженерные сооружения Серия 
3, 407-85

1973 Расчетны е данные для  опор ППЮ-чдб: ппю-2Дб; ПП20-4Д5 и ПП20- 2Дб ЧмЬдом ЛистI Г fQ



1125 m s

ПТ-2,2- ч.гз

гаа/гбо].

4 /рч 
ПА21пт\  Jw r^

4

w

J  J L
$

Г  *!?

\ А  
„ к  
К

Jg^tz
У \ й - 5

—

И

ППЮ - S43 го
Марр, чпози­ции Раименооание L-8o

\Mz\ca кг ? ши од'ем, т Гист
Л/Сedce$pdujteee&

Деребо
css® CrnoOfoct Ф16; С-С.ЗМ 1 I о,п 3,17шт0-9
T-Sp-PJ Гра 8ерса Ф /6; C-Z7SM 1 hfaff0,0(8 8-15

Ж е  л е з а д е то й
пт-ггрк приставка гост /чгзё-б9\ 1 \op\oj3\o,id\

М е та лл
ОГ-9 Оголовоп 1 4,71 4,71

14/1

щч$
W/-17
ш-ы

Пл-В Полоса бохв; с=360 / 1,85 (85
х-н Хам у гг? ггрияасобочный г зр8 6,96

в болт мер-ТВООГОСТ77S6- 70 г 9,683i,f3
3 Га ока вмго roc г  S9/5 - 7 0 г 9,0870,128
4 гаока емче raersg/suo в 9, ОН0,086

изолятора/ и ар/н а  т и р а
7 Шгпк/рР ШН- 274 5 1,8 SP у-31

8 *$iIns 6
3 Гайку гм во rucrs?TS-70 S 9,0840,32
3 шайба бохао хб, отор ев. 10 0,17 1,7? В-г
10 Заирам плашечнд/О/попровор 6 2-35
11 Проволока вязолбшфопрой/бу 7-3t

изменение специсрикации на опору /7П20-РРЗ
М е та лл

Пл-З \Полоса бОхе; е-гео | 1 \t.77U77\U78\\iii-i
изолятора/ и а р м а тура

7 Штырь ш-гчд 5 т 9.7 V-3S
8 Изолятор Ш Рга-д 6
3 Гаока 2М2 Ч ГОС7 S97S-70 6 0,11 0,66

Wi9 шайба 73*70х#;от6.Ф26 /3 аз/ 3,10
I  Данные & скобках относятся к  опоре

nneOSMB
г Расчетные данные для опор см, на 

ли сте  /V! V-12. 
з. Допускается замена каждого припасовтно 
го хомута 10 8иткамц(15,5м1 оцинкованной 
бандажной проволоки фЧнм по гост1668-53*

ТК Д еребяннЫ е опоры б д  б -10 и 20 к  б  для nepexodoS через инж енерные сооружения 
Переломные промежуточные олорбГдля подсечения наэкетШот/л приставках бло-то а  20кб для J r  лраоо- ЯМ нов г о л а а г  д ноет и ППЮ-ЗЛВ и ПП20-<5Д&___________________________________________

серия 
3. 407-3.

1973



Р  а  с ч е т н ы е  д а н н ы е  д ^ я  о п о р  nnto -spp

Марш
провода

вет ро­
вой
пролец

М

З е  т р а в о й  р а й о н  ‘

£7/ /7 87 и J ‘40jer/Hs ш - SOfr/Af 2
Г О  Л Л А ез Ai л*А..

п  -65,

5 ю S /О

W {✓

fS

( * *' У

г о S /О /5 г о1 г 3 4 S 6 7 5 9 /О f-f / г
Я- 36 Сё /42 77 117 77 - - 87 65
Я-SO Сё т 73 97 73 5/ 4/ 73 62 A 4
япо Сё 300 69 32 69 50 4о 62 53

TtJ 
Z O

35

я -эз а ... 86 65 70 65 УЗ 38 S3 &&
*r«

40
34
33я-/го Сё 76 62 62 62 V6 37 4б 52

яс-гз Сё /soV/yp ВО 133 80 SS 43 юо 67
ОСУ 
X er

32

ЯС-35 а /27 7S ю4 75 52 42 73 63
40
АЛ

37
яс-so Сё 111 71 91 71 SO 4а 68 jCST

¥ ¥ 35
34ДС-70 Сё 93 67 77 67 43 39 57

Q*S
57

43
/V

ПСО-5 Сё /satytrf as !S0*/fV2*/ 35 S7 45 13/ 75
¥7
4 9

33
ПС-25 Сё ISO*/№*/ 79 129 79 55 43 97

88
67
s s

46
4<s

38
36пс-зэ Сё 142 77 117 77 5У 42

ПС-50 Сё /16 75 S6 73 5/ 4/ 7/ 62 44
36

1. Данные в скобках от н осят ся  к  алоре /7/720-5Д 
гРЛролет ограничен из рсзоЗия ехзесгР/Занау ^роЗо,

3
9oS.

SS

m й  еребянные on op til в  б 6~Ю и го k б д ля  лерехобоб через инЯсенерные сояруннун*/-*? серия '* 3. V07-36
1973г. Расчетны е данные для опор/ /7П/0-5ДР и  /7/720- &Д5 ФФсЩМСп-.

I  1 I*



1-1

МярЩЯпози-ции
■ -

Н а и м е н о в а н и е
i

и-io
[Пасс о, хг f аж/од-ем,/*’* Hua

лНeduAotJuA&cm.
П е р е д о

с-сг Стойка <р/6М, =8.6л/ 1 0,281Ш W~9Т-8/r-fy Траверса <р/ср -<? osm 1 тз0,663шЩш-к
М е та л л

ОГ-9 Оголовок 1 4,7f 4,71
7,28

wHi
WH\

1 болтмгохгоо гост 7738-70 г 1.5SS/,13
пл-2 Полоса соке; €=260 1 1.23 1,25

2 ГаОка гм го гостsera -70 2 %OSY0,!28
3 Гайка2М16 ГОСТ ЛЯГ5-70 2 0,0339fl£6

1/зо л я т о р ы  и  а р м а т о р а4 штыря шн-2/j 5 12 6,0 T&-б г/золятор шею -я Б
ШIHL
1-3-

6 Гайка гм  га гост бею  п о 6 Р6ЧШ
7 Ш айка 60*6 0 *6  от& ф гг Ю % / 7 1,7

8 Залкйм плашечный/ooffMJ 6
3 Проволока бязалшая/ЬоцодШи 6

L/зменение с п е и и р и к а у и и  п а  о п о р у  
п п г о  - /л

М е та лл
пл-з ХПолоса сохе; с -гео 1 1 \/.77\к7ЯгзсШ-1

изолят оры  и  а р м а т у р а
ч Штыря ш-гчл S /,9V 9.7 7-3

w<
S изолят ор ш т го -в 6
6 г а й ка  гм гч  гост o s  ю  -70 S 0,11 0,55
7 ш ааба  70*70x3 oms. 0 2 6 /о m ТГ

тк
1913

1. Данные 3 скобках относятся 
к опоре /7Л20- fM.

г.Расчетные данного для опор 
см. на ли сте  //г 7-/4.

3.6 случае необходимости опору поздно 
выполнить на стойке длиной 8,5мф/бес 
при соответствующем изменении 8я/со - 
тЫ подвески прадедов.

ЛереШ нае опоры 8Л6-Ю и ЗОеб для net»™*,/! —  --- серия 
3.407-81
ШдоЩЩс/ 

13



ш

Расчетное данные для оперПЛ/ОЧД и ЛП20-$

Марка
пробода

детрабоа  

пролет, я
В етробой район  ................... .— — ~

1~]1 - 4 О хг/ n s J Ш -50хг/нг ] I/-6S кг/мр____ ___ —

5 10
г о л
5

а  л е а  
Ю

, М М  
15 20 5 fO IS 20

1 г 3 4 5 S 7 8 g Ю 11 12

Я -36 д з  . /47/14 2х9 86 124 85 99 73 — —

Я- <50 ...е з ...... .. 125 81 105 81 50/57х) 4 8 84 69 52 4 i

Я- 70 es 105 77 88 77 57 46 70 66 SO 4o
Я- 9S Её 91 73 76 73 56 4s 61 62 48 39
Я- 120 ее 80 70 67 70 54 44 54 59 46 37
Я С- 25 Её I50Y/42X) 89 144/142XJ 89 61 */57 *9 51 114 76 56 43
Я С- 35 Её 134 82 /12 82 61/57*9 49 89 71 53 42
Я С- 50 Её 111 80 98 80 60/57 V 48 78 69 51 4 t
Я С- 70 Её 93 75 81 75 57 46 66 64 49 39
ПС-25 Её 150Yt42xJ 88 /39 88 6fX/57X9 s i HO 76 55 43
ПС-35 Её 145/142 *J 85 /22 85 6fx/57xJ 49 97 73 53 42
ПС-50 Её 123 81 ю4 81 60/57*9 4# 82 69 51 41

1. Данные 6 сходках относятся я опоре РР20-/Д  
2 П̂ролет ограничен из условия схлёстывания провод об

ТК ЦереЗяннЫ е опорд/ ЗЛ 6-/О и 20x6 для переходов через инженерные сооружения
Сери ч ' 
3.407-С,

1373 Расчетные данные для опор П/7/Q - /Д и /7/720 ~ /М ЙлЬбон Лис/ 
14



Гомель 6  п а ц и ф и к а ц и и  н и  и п и р о /  о  л  а  / и  к о 24-

Марка,
Л т з ,

Н а  и м е н о в а н и е

Масса, к г  и л и  о д ге м ,м 3
бах­
ни-
ЦЫ

п я х ю - т т к ю и д м
'Лист
. aM

/-So ffcfm: icerc
It:
R

H
K

j •6cm
Д е р е  До

ы т с т о и к а  ф  а ;  с* и м Oof 2 i 2 i 2 t£2 v/СД
пиз ' 'П р и ста вка  Ф23; Ъ -б ,о н 0,31 4 1,24 — WU4
77=Г П р и с та в к и  Ф22; 8* 8,5м 0,43 2,59 4 1,72 3,o? § ~ A
Ш - 7 Тюнере Пина ф/6; е-3 ,5м 0,082 1 D M 1 0,082 tti? .
P p J L Р’цгелЬ ф 20; 8 -0 ,75м 0,021 £ 0,318 £ om\ fl-2 3

М е т а л л
1 ПроболоШ оцинх ф 1т;го ст /без- П- 0,1 13П:MS.s !3oM 13.6
г долги ,"120/6-800, 79. 31-6367-71 2.07 V 4.14 2 4.14
3 болтМ20; 2, = 650; £-150 1,68 ; /S3 1 1.68 Ш-/0
¥ б о л т  М20Н.-- 560; ТУ 34-5867-71 1,44 3 4,32 3 4.3£
5 Б о лт М20; К - 150; ТУ 34-5861-71 1,2 ~ Г 1,2 1 1.20
с б о л т  М20; 1 - 350; £-150 0,94 4 3,16 ~~4~3,76 Ш-10
7 Гайка 2 М2 0 . гост s e ts  ас 0,081 13 1,21651.1 W 1,21b511

" 8 Шайба 60X60XQ о т  3. о  22 0,17 16 2.72 16 2.72 w n r
9 ШсСба Фасонная н о *уо*& о т р * 0,4 16 6,4 16 5, VO wj-26

Па -1 Полоса 0,33 6 5,58 6 5,58 Ш-/8
25 о о л т  М20.К- 300;ё= ШО 0,81 8 5,48 8 6,48: WHO

и з о л я то р ы  и а р м а т у р а
ю изолятор ШС10-Я 5 \ 5

И Ш плятоо ПС6-5 6 в
12 Крю к  К В -22 ТУ 36-877-67 Ь) 5 8,5 5 8.5 l  -35
13 Ceobp.a СР-6-15 0.3 6 1.8 6 1 8 .
14 скоба ск-е-ит 0,4 6 2,4 6 2.4
15 Ушко оСнолагнатое У /-6 -/6 1.0 6 6,0 6 6,0
16 Зао/сим натяУснои/па пробоФ! 6 6 2-35
17 Вязальная псюЗолока/по проBoot;, у -36
изменение спецификаций на опора/ 6 Л  2 0 к ё

\пякго-/дд\пякго-глд I
U золя то р ы  и а р м а то р а

ГО и зо лято р  Ш ф 20-Q 5 5
11 и золятор  п е в -б 12 12
12 Крюк КВГ- 25 3,0 S 15 5 15,0 2-35

i к!реп л ение прободо б на олорахШК20-ЩиПЯХ20'ЩДсм.на
листе U -E -24.

I  Расчетные даннЬ/е для опор см. на листе //- v-/6, 
з. Данные 6 скобках относятся к  опорам ПАК10-2ДД 

и пякго- г л л ______ _
Серия 
3.407-35гК ДереВяннЫе опорЬ/ ВД 6-/0 а 20Дб д ля  переходов через ино/сенернЫе сооружения

ЯлЬба/А л и с т
I  15т П е р е хо дн ы е  анкерны е/ к  о паевы е) опоры  н а  дередяннд/х гю йс та  Знак В Л б -/0 и 2 0 к 6  д л  я  j - u  раОоноЗ гололед- 

_________________________ 1_______ нас/пи п я т о - 1ДД; п л к ю - 2ЛМ / п л к я о - 1МЛ и  Г/я к  2 0 - 2 м л _________________



Расчетные данные для опер m m -m i шмю-ш/лжея-т; ат о-ш

М арка

п р о б о д а

В е т р о б о й

пролет, м

3  e  m  p  о  & a  c? p a d  a n
J, I  -  4 0  Х Г /M % i  Ш - S O  х г /  M 8 н  -  6 S  к г /  м  8

Г  о  л  а  л  e  d ,  м м
5 t o 5 /О 1 5 2 0 5 Ю 15 20

1 г 3 4 S & 7 8 S 70 11 ° 12

Д -35 i s 163 х 168 х 168 х 168х _ 168х 166 - -

Я -5 0 i s 168 х 168 х 158 х 168 х 7 5 х 75 х m 144 75х 75х

Д-10 eg 168 х 168 х 166 166 75  х 75х 121 121 75 х 75 х

Д -35 eg 168Х 167 143 /4 3 7 S X 75 х ю  4 ю  4 7 5 х 75х

Д-120 eg 159 159 127 127 75  х 75х 9 3 9 3 75х 7 5 х

Я С-25 eg /68 х 168 х 168 х 168 х 75 х 75х 168 х /68 х 75х 7 5 х

ДС-35 e g 168 х 168 К 168 х 168 х 75 х 75х 154 154 75 х 75х

д с- s o eg 168 х 168х 168 х 168 х 75 х 75х 132 132 7 5 х 75х

я с - ю eg 168 х 168 х 156 156 75х 75х 113 113 75 х 7 5 х

ПС-25 eg 168 Х 168 х 168 х 168 х 75х 75х 168 х 168х 75х 75х

ПС-35 eg X
168 168 х 168 х 168 х 75 х 75х

чsl 166 75х 75 х

ПС-60 e g 168 х 168 х 168 х 168 х 75х 75х 165 157 75х 7 5 х

Пролет ограничен из услобия сил есты Дания прододоД.

ТК д  еребя ннЫ е опора/ ЗД  6-/0 и 20 хб Зля переходов через инДсенернб/е соорудиения
~серая3. 407-85

W13 Расчетные данные для опор ПД2/0-1ДД; п яхю -2 Д Д ; Л  ДНЮ- Ц Д  и ПЯЯЧО- 2ДМ.
НФЗМ ЛШСЛ7.

V is



намела С п е ц и ф и к а ц и я  на опори /7Л  к ф  -.■ ш 5 0
Марка
Лпови-
иии К-8о

масса, нпз ши объем,м Лист
Наименобание eduKpdujkficen

Дере&о
С-37 Стойка Ф 22; £= ТЗм г 0.1 3 1.56 0-4
П-Б Приста£каФ22; £ -6 ,5 М ч о.ЧЗ 1.72

зМ
w-p

Пп-1 Поперечина ф !Б; £ = д $ м / ш е 0,082 t -22
Пп-3 Поперечина Ф15; £.- 7,5 м / 0.11 0,11 I! -21
PQ-2 нагель ФгочПтатбп; г аор 0,018 Ш-25

* М е та л л
1 ПроВолока оиинкФЧт Гост;Ш-13 том 0,1 !3.5

3
ВатМ Ш М ОО ; W  34-5657- 7/
б а л т м ш  - 660; е» tea

Р
f

2.07
1SS

М
н и УИО„

б о л т  м т  сС*550:75Ш66771 5 ПН Ь n.j!
5 ВОЛГЛ МЮ; U -460:7337-5367-7; 120 tso
5 Болт МР.О; Ф -350.: £ - ISO 4~ Hffi ЗЛо ШЛО
7 Гайка 2М20 гост 5S/5 - 70 21 М П 1,33187,76
8 Шайба 60x60x6 О тё '. Ф 22 20 0,17 зНо ш-&
3 Шайба Фасоня 110*50*3 Ом ш г 16 ОН 6 но Ш-28

ПЛ-t Полоса 6 0,93 5,58 Ш-18
гз б о л т  М20; оС 300; £? Ш 3 0,8! 653 W/0

изоляторы и арм атура
10

!ЧСзI1
5

11 изо лятор PCS- б Б
12 К рю к  К З - 22 Т536-677-67 5 /,7 8,5 J55
13 Серьга СР-6-/5 6 аз 1 8

14 Скоба СК-6-1Я 6 ОД гЛ
15 Ушка однолапчатое У1-Б-/6 6 1 6,0
17 Вязальная проболохаГпо пробой), Тле
изменение спецификации

П.ЙК 2 0 -З Д Д
н а ' о п о р у

изоляторы  и а р м а т о р а
10 изолятор ШФ20-Б 5
11 изолятор п е в -б 12
1?. PpHJk кВГ- 25 5 3,0 151 у as
is Яаэким натяжной/ по прозой/.L 6_ ly-js

1. Крепление про бод об на опоре ПЯК20-ЗДД см, 

на ласте М? р -2^,

г. Расчетные данные для опор см. на листе 0V-I8

~Цёрй~"
3. 407'85т к йере&яннЫе о поры ВЛ 6-/0 и 20хд для пере ходоб через инаКенернЬ/е сооружения 

Переходные анкерные/нонр^ВЬ^опо^м дереёя/̂ нш njjuma^kaxJdA 6-Ю и Юн& для1-п районоб гололед -1373 ЩдщЛист 
1 I 17



Р а  счетные даннд/е для опар ЛШО-щ-тт-змд

Марка
пробода

В ет р о б о й  
п р о л е т , н

В е т р о в о й р а й о н
1,11- 4U fit/' М г I И ~ 5 0  f i r /м  2 | /?»6 5  к г /м  8

Г о м о н е д , м м
5 ю S 10 15 20 5 10 1S 20

1 г 3 4 S 6 7 6 9 10 11 12

Л-35 e g 168 х 140 138 138 _ _ 85 85 _ _

Л-50 е в 155 133 116 116 75 х 75 71 71 71 62

Л ПО е в 131 125 97 97 75 х 72 59 59 59 59
Л-95 е в 113 119 84 34 75х 69 51 5! 51 51
Л -120 е в 100 113 74 74 75 х 67 45 45 45 45

ЛС- 25 е в 168 х 145 157 157 75 х 75 х 96 95 75 х 6 5

Л С-35 е в 164 135 124 124 75 х 75 х 75 76 75я 63

ЛС-50 ев 147 130 ЮЗ 108 75х 74 66 66 66 61

ЛС-70 ев 123 123 91 91 75х 71 56 56 56 5 6

ПС-25 ел 168х 144 153 144 75х 75 х 94 94 75х 65

ПС-35 ев 168х 140 /39 139 75 х 75 х 85 86 75х 64

ПС-5 0 ев 153 132 113 113 75 х 74 59 69 69 62

х) Пролет ограничен и з рем оба я  схлестывания проёодоб.

Серия3. 407-8Sж ДереВяннЫе а поры ВА б-Ю и 20 я 6 для переходе?6 через инЫсенернЫе сооружения
1973 Расчетные длнные для опор ЛАКЮ -ЗДД и ПЯН20-ЗДД

ЧлЬОом Лист 
7 13



^омелЬ Спецификация на опору п я к ю и д б 23
Марка, 
Улови- 
ции

Наименобание И-So
масса, с г 7 
ши арзенн Лист

к -чдшМбщ:ЩГО
Дередо

С-35 Стойка ф 22; е*Нм \ г 0,61 1,22 1,302i 4
Пп-1 Поперечина ф  ?s; е=3.зм ! 1 9,0520,0081 щ-гг

Ж елезобетон
ч ь т а Приставка r o e r w s s -s s 4 0,27 1,08 W96Р1-Ф Р и ге ль 2 0,00В0016 W55

М еталл?
Х-/4 Хомут припасоёочныи 8 5,63 95.01 уц-32

3 б о л т  м г о т -650; e--iso 1 1,68 1,68 ы-/й
4 б о лт м гош еза ту з ч - seei-v 3 TW 9.32
S б о лт м гол=чзо; те з4-5вб7-и 1 т 1,20

71996 болт M20;L -- 350; в -- /so 4 9.9в 3,76 а -1C
7 Гадка гм2о г о с т  59из Ми /3 9,0690,832
8 щ адда бо*бо*б oms. ф  22 15 0,П 2.72 В -2

Пл-1 П о ло с а 6 0,93 5,58 Щ -18
X -i Х а м и т  ср 20 2 З.ЧЗ 6,86 0-£i

UволятооЫ и арматора
10 и з о л я то р  ШСЮ-Л 5
11 Цволятор ПС6- & 6
12 Каюк К В - 22; Т У 36-877-6? 6 17 8,5 у-35
/3 СерЬга С Р -6 - / 6 6 а з 1,8
/4 Скоба СК- 6 -  / л 6 ач 2,4
is Уш ко о дн о ла п ч а то е 6 1,0 6,0
16 зазрим натярсноа/по проводу? 6 У -35
17 Проволока вязальная/палроМо) V-35

изм енен ие с п е ц и ф и к а ц и и н а  о п о р у
ПД К 2 0 -  1Дб 11\1I

ю и з о л я то р  ШФ 20-В 5
11 и з о л я то р  ПС6 -б 12
12 Кр ю с  к  в г -  г з 5 3,0 15,0 Н31

О б р е те н и е  прабодоё на опаре ПДК20-1Д5 см. на 
ласте A/J-24-.

г.РрсчетнЫе данные За я опар см. на листе а/f -20. 
з.Допускается замена каждого припасобочного 
хомута Ю Витками{12м)- оцинкованной бандаЦснос 
проволоки ср4мм по ГОСТ 1668 -73*0 приме­
нением стягивающего б о лта  fnucm rSev-дЗ/

С е р и и
3 J0 Z 8 SТК ЦереЬяннЫ е опоры В  Л  6-10 и 20 к& для переходов через инженерные сооруж ения

"Переходные анкерные/концевые) опары на Железобетонных приставках В л  6-Ю  и 20кв для J -  и  районов гололедное ти ПАИЮЧШ 
__________________________ 1_________________ и пмго - ш б .______________________________ ___________________________1973 ТмЬШ Ли СГ7. 
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р а с ч е т н а я  даннд/з для опсрПАШ ЧДб и ПЖ20-1Д6

lt£

М а р к а

п р о в о д а

(ветровой  

п ролет \ 
м

б е /П Р О б о й  о /7 / /п н
T j  -4 0  к г / п  г МЫ 5 0  К Г /м  2 Ж -6 5  г г / г / 2

—

Г  о л  о  л  е  д , п м

5 10 5 t o / 5 ZO 5 / 0 / 5 2 5
1 г 3 4 5 в 7 8 9 /О /Г / 2

Я -35 С 6 168 х 168Х 168 х 162 х — - 151 /58
Я -50 е в /58 х 162 х 168 х 162 х 75х 75 х 134 /34 75 х
Я -70 е в 168 х 167 /57 167 75х 75х 1/3 134 75х 75х
Я-95 ев 1S 8 /52 /35 135 75х 75х 37 37 75х 76х
Я-120 ев /50 150 120 120 75х 75х 86 86 75х 76
Я С-25 ев /68 Х 168 х 168 х 168 х 75х 75х 168 х /63 75х 75х
ЯГ-35 ев /6 8 Х 168 х 168 х 168Х 75х 75х 144 /44 75х 75х
Я С-5 0 ев /6 8 Х 168 х 168 х 168х 75х 75х 126 /26 75х 76х
Я С-70 ев 168Х 163 147 147 75х 75х 106 /06 75 х 75х
ПС-25 ев /68 х /68 х 168х 168х 75х 75х /68 х /62 75х 75х
ПС-35 е§ №* /68 х /68 х /62х 75х 75х /6 / /52 75х 75х
ПС-50 ев /6 8 Х /68 х 168Х 168 х 75х 75х /3 / /3/ 75х 75х

/. хПролётЫ ограничены из условия схле стд/Я а н и я  нраводоЗ.

ТК
т з

Деревянные опорЫ ЗА 6-Ю и 2036 для перехода# через инженерные соориорения 
Расчетные данные для опор ПЯШ0-Щ6 и П Я К го - /j jд

серил 
3. 407-6

ЯлЬбст /йл.
7 26



Комель
С п е ц и ф и к а ц и и  н а  опоры J5JJ 6~Ю К6 30

Масса, к г или объем, м 3
Цист
А/г§r

fj
55

 Я

Н аиненоЗание еби-
ни- ПЯКЮ-2Д6 ПДКЮ-ЗДд
цы Но Общвсего Чбсщвсего

Д еребо
С-37 
/7/7-Г

шайка 0  22 ; £= 13м Ш 2 1.58
m

2 1.58 кМ
Поперечина Ф/б; е=з.5 м у, 082 ! 9,082 1 1,0821”72ЖЦ>2.

Пп-З Поперечина ф/5; £- ч.5 м 0,11 1 0,11 1 0,11 YL-22
Ж е ле зо б е то н

то-б,о и  ристав ка гост 14235- сз 0,27 4 1.08 ~ —1I

П риставка гост 14295-69 0,13 — — 1.096 0,52 7.536
Р!-Ж Р и ге ль 0,008 2 9№ 2 9,016 W-35

М е т а л л
Х-14 хом цт припасобочныа Ш 8 45.09 — — £/-32

3 Б о лт M2U, А,~ 650; 6 = 150 Ш 1 1,68 1 1,63 ШДО4 б о лт M20/A=ssa- гё зч-58вЫ 1, ЧЧ 5 7,20 5 7.20
5 5алгп М20; К =450; T934-5867-71 1,? 1 1,2 1 1,е
Б Б о лт М20; 4=350; 8=150 П 94 4 3.76 4 3,76 WHO
7 га ока 2  м го го с т 5 3 1 5 -7 0 ПМН\ 15 Ш

15,68
15 0,06

58,483 Шайба 60x60 *6  птёРФТР 0,17 20 3,40 21) з.чо УН-2
х -а Хам ит припасебочно/р 3, 48 - “ 6 2W W-3Z
CW T П о л о са 0.33 6 5,58 6 6,58 w -f€
Х-1 Х о м и т Фео 3,43 2 6,86 £ Ь,8Ь U‘22—11Сз511Sрэ

10 изолятор ШСЮ-я 5 5 __
11 изолятор ПС6-5 6 6 9-3512 КРЮК к в -22 T936 -877-67 П7Г 5 8,5 5 8.6
13 серьга СР-6-/6 0,3 6 1.8 о 18 ___
14 скоба СК-6-1Я 0,4 6 2.4 ь\ 2,7
15 Ушко однолапчатое У1-6-/6 1,0 6 6,0 6 6.U
1Б заарим натяленоа/по проёодч 6 0 у-35
17 ПаоболаКа вязальная/по проводи) 8-36
изменение спеиисоикаиии. на опорь/ BJ120 Кб

У1КК20-236\ПДК20-ЗД5 I
Ц зо лято р Ь / и а р м а ти р а  ______ _

ю изолятор Ш<Р 20-3 5 5
и изолятор псб-б 12 !2

¥Д5!2 крюк к  в  Г- 25 ...... 3.0 5 15 5 15,0
Л. '  / 'W  w» IW W4») f (/ ;л  4.W* М У  W » w'/

г. нас четные данные для опор см. но. листе /р д -22.
л -е р

К Д е р е В я н н Ы е  опорц/ в Л б -1 0 а  2 0 к б  д л я  переходоб через анфенернЬ/е соорцфеная с е р и я
3 .4 P 7 -3 S

’3 Переходные анкерные]концевые]опары на фелезодетаннЫХ приставках ВЛб-10и20к6дляЩ районов гололедности плкю ддб; п лк м -здб ;
П ЛК 2 0 -2 Лб  и п л к г о -з д б

ЙлЬбам
1/

Ли ст
21



Р а с ч е т н д /е  д а н н д /е  д л я  о п о р

ПМ К10-2ЛБ; ПАК2 0 -гмб. ПЛКЮ-ЗДб О ПЯЯ20-ЗДЗ
Марка
пробода

ветро­
бой
про­
лёт,
м

3  е т р о б о О р а й о н

U  - 4окг!мг /// ~ 50 к г/м2 12 ~ 65 к г  / м 2 1,11~40кг/мг ж -  50 Л Г/м 2 111 ~ 65 рг/м 2
Г у л о л е О, мм

О Ю 5 Ю 15 г о 5 70 /5 го 5 40 5 /О 75 го S 40 40 Г ~£0
1 г 3 4 О 6 7 8 3 ю 11 /г /3 /4 л? Тб /7 Т8 rs га г? гг

Я -35 Сё 168 х 137 135 135 — — 82 82 — — 168 х 128 136 128 _ 81 81
Л -50 £в 153 130 113 113 75 х 73 58 68 68 60 157 122 115 115 75 х 72 68 68 68 59
Л -70 и 123 123 95 95 75 х 70 57 57 57 57 132 116 97 97 75х 70 57 57 57 57
Я- 95 Ы 111 111 82 82 75 х 68 49 49 49 49 114 109 83 83 75 х 68 50 50 С-Г 50
Я-120 а 99 99 72 72 72 66 44 44 44 44 101 101 74 74 74 66 44 44 44 44
Я С-25 а 168 х 142 154 142 75 х 75 92 92 75 х 63 168х 133 158 133 75 х 75 93 93 75х 62
ДС-35 Ее 164- 133 121 121 75 х 74 73 73 73 61 168 124 123 123 75 х 73 73 73 73 60
ЛС-ЗО Ее 144 127 105 105 75 х 72 64 64 64 59 147 120 107 107 75х 71 64 64 64 59
Я С-70 ее 121 120 89 89 75х 69 54 54 54 54 124 113 89 89 75х 69 54 54 54 54
ПС-25 Ее 168х 141 149 141 75 х 75х 90 90 75 х 63 168 х 132 152 132 75х 75 90 90 75х 62
ПС-35 ее 168Х 137 135 135 75х 75 82 82 75 х 62 168Х 127 134 127 75х 74 80 80 75х 61
ПС-50 Се 150 129 110 110 75х 72 66 66 66 60 155 121 113 113 75 х 72 67 67 67 59

' П р о л е т  ограничен из условия схлесты вания проводив.

ТК Деревянные onopbt в  Л  6 -Ю  и 20 г в  для переходов через инженерные сооружения Серия
3. 407-85

973 Расчетные данные для опор ПДК10-2Д6; ПАК10-ЗМ6; Л Л К 2 0 - 2Дб и ПЛР20-ЗД& ТЩЩШЕТп 
гг



V  Рри проектировании расстояния м горд у  прободами долЖнЬ/ уточняться б забиси -  

мости от климатического района с т р о и те л ь с т в а  и Величины п р о лё та

Ж йеревяннЫе опорЬ/ ЗЛ 6- Ю и 20 к& для переходоб через иноренернд/е сооружения tepusr 
3. 407 S3

1373 НАЬбОИлист
Z3







КомелЬ

I Расчетные данные 
■r \o  для опар см. на листе 
чА° PS-2-28.

г. Спецификации на 
опорЫ см. на листе  
tl°-v -29. I

i з а

П Т- 4,0- 6.0 /  
Pf-o/c

Т К

г—.................. ................. ч.ичн ктрон показано/ еопоАнцтелоно!е поперечина копорятпииугд&ц п а л ги -гд к

П ереданны е o n o p b t  $ Л  б " /0 и  20 к &  для переходов через и н ж е н е р н б / е  с о о р у ж е н и я

>
Серил

3.4сп-$±

т
Переходные иелоВЫе анкернЬ/е опоры  н а  Ж е л е з о б е т о н н ы х  п р и с т а в к а х  для 1*1!районов гтоледностиРЛ e-fоиШ В  

* П УЛ  10 -  1 й в ; П У Л Ю -2 Л З ;  П У Л 2 0 - IM S U П У Л 2 0 - 2 Л П  Г
ДлЬдом

V
Лися

26





Р а с ч е т н ы е  д а н н ы е  д л я  п е р е х о д н ы х  у е л о б Ы х  а н к е р н ы х  о п о р  в с е х  

м а р о к  н а  д е р е в я н н ы х  и  о / с е л е е о д е т о н н ы х  п р и с т а в к а х  д л я  

J - J P  р а й о н о в  г о л о л е д н а с т и  в н  t o  и  г о  к в .

М а р к а

п р о в о д а

в е т р о в о й  

п р о л е т ,  м

в е т р о б о й  р а й о н

. . . J I I I - s o p r / f i i г Г ----“
Г О  А о  л е  О , м м --- ---—--

з Ю S (О _ ( S L . г о S 10 ( 5 г о
1 г 3 4 S 6 7 8 9 (О (1 ( Z

я  -э в t a 1 6 8 __Ш __ (6 6 1 6 6 /6 8 168

Я ’ 6 0 ___ 1 6 8 __Ш __ 1 6 8 - Ж  , 7 6 7 6 168 168 7 5 7 5

А 1 7 0 и 168 Ж _ т 1 6 8 7 6 .75 168 168 7 5 7 5

A - a s а 1 6 8 16 8 168 (6 8 __Z5_ 7 5 № 8 168 7 5 7 5

А н г о г * 1 6 8 1 6 8 (6 8 — Щ 7 5 7 5 168 188 7 5 7 6

я с -г е и 168 166 168 / 6 8 ... 7 6 7 5 (6 6 1 6 6 7 5 7 5

A C -3 S t s . / 6 8 1 6 8 _т _ /6 8 7 5 7 5 16 8 (8 8 7 5 7 5

А С -6 0 а 1 6 8 1 6 8 1 6 6 /6 8 7 5 7 5 (6 8 188 7 6 7 5

АС-70 e t t6 8 1 6 6 (6 8 - Ж . J 7 5 7 5 (8 6 (8 8 7 5 7 5

п о -a s е * 1 6 8 1 6 6 1 6 8 (6 8 7 6 7 5 (6 8 (8 6 7 5 7 5

П С -3 6 е * 168 / 6 6 (6 8 / 6 8 7 5 7 5 Ш (6 8 7 5 7 5

n c -s o и /08 (6 6 1 6 8 / 6 8 7 5 7 5 /8 8 1 68 7 5 7 5

Пролеты ограничены из условия схлестывания проводов 
Опоры допускаю т  угол  поворот а 8J1 до 6 0 ?

ТК (f.4 < "S A X  °порЬ,Ш ;Ю и Я)** 8л* перехода и№* ,н, вмЫв coopyj/cemj,_ ..... .............. . Т ё р т —1 jX /чЯ т J8.it
I9T3 \ тонных приставках efi% г + р*p V&ohoI  8a*o&7$Znr™?f ма/оал^на^еревяхнЫх и #е*лсза<Ге~

J< / GO
Алшх^ост



С-ЗБ Стойка Ф 22; С - 11м 0,61 г 1 2 2 2 Ш г г г
П-3 ПоистабКа Ф22; С- 6.5м 0,31 3 0.93 а-14
Л- 6 Приставка Ф 22; £-8,5м 0,43 - — ш 3 1,29 т Ш-Ц
ТТгРППолеоечина Ф1б; £-з,5 м от 3 1,246 3 U.2V6 vL-22
С-56 ПоОкос <2 22J_ е * № _ _ \ 0,61 1 0.61 1 \0.61 Жнз
ТзЖ- Ригель ф 20; £-о.75м ОШ 3 1,072 3 ЩОТё 71-35

Спецификации на опоры Ш б-Ю кё

Марка, 
б поз. Н иим енобание

М а сса , к г  и ли  оНънм ./н3 
ШД 
ни- 
цы

Меаебо

1 8 g ПУЯЮ-2М
У-So общ, ken кёо общ $сего

а/

1 Проволока оиинк. ФУЛУСТ/ббв-Чб* 0,1 116М46
3 б о лт М20. 4=660, С -/50 1,68 1 1.68
4 б о лт Мг О. X =550. те 34-5667- 7i 1.ЧУ 101 1W
5 б о лт мго.х - 450 те34- 5867- л 1,2, ~ т~ 1,2
6 _б пл/tj мго;сС-350. г =/so 6,94 16 6.01
7 Гаага гмго гост sa/sHO ТЩЧ 28 он?.

— г ^ Шайба 60*60X5 Отв.Ф22 a h кб 4,42

гг
гз

шааба аэасот. /юхзохв о/пл. ф ? 2

ПтТоШ а^шйнлн>4'}^/б5в-7з* 
б о лт мгы=гбО гЬсГгШ - 70 
гайка гм г/ гост $9/5-70

т р г

0.11

H h
Ю8б

Л —

W T

W &
гУ и/айбаР0х70хд о mg. </>25 0,31 г о,$г

п л Т П о ло са 0,93 6 5.58
- Ш т у п о р  подкоса 1 Ш /

изоляторЬ/ и  а р м а т у р а

тамив1 ш
Ю то
1 ьг

Щ,РР

1Щ
У. о з.о8 76J

ж №г t$26 5,58
1 1ZO

ШЕШ.

93.16

тЧВ

ш-ю

10 изолятор ШС10-Л 3
11 изолятор лее-б 5,94 щ 6 35,64
12 Крюк КВ-гг T936-877-67 17 3 5.1 3 51 Ь35
13 Серьга СР-6 - / 6 0,3 6 1,8 6 и
/4 Скоба ПК-6 - 1Я ОН Б 2.4 6 22L
/5 Ушко однолапч. У1-6-16 1 0 б 6 ,0 6 М -
16 Зсмким натяЛсной /по пробой/) Тзё
17 Проволока вязальная /по поободи/ 1-36

изменение специф икации на ОПОПО/ д/7 кЮкё

! | 1

и зол ят ор ы  // а о м а т и о а
10 изолятор ШФео-3 3 3
11 изолятор п сб- 3 12 12

J2 — Крю к КВГ- 25 3 з 9,0 3 9.0 1-35

Марка,
а/поз.

Спецификации на опоры изл ь~н/к&

Н а и м е н о б а н и е

Масса, кг ши объем. м 3 
Ш - 
ма­
цы

С-36

ЪЖ
0-3 7 
Пп-3

Стоика Ф22; £~11м
Мёребо

т ю - ш 1УА10-2йб
k-8o\>6uj$ceuК-£о\общ)бсего

бд

Лист
А1

С-37 Строка Ф 22/ £-13м 
Пп- / Поперечина Ф/б; £= 3.5м

0.61

Подкос Ф22; £=НнГ
0.082

Подкос Ф 22; £ = 13м
Поперечина Ф!б; £=ч,5м

0,73

0,61
0.73
0,11

3  0, 2%

Ж е л е з о б е т о н

1,22

0,61
2076-3

1,53
0, 2%

0,73
0,33

I3 l

2Ж
В-13
Й-/3
VJ-ZZ

Л —
12

J3-
14
15
16

Л -

и зол я т оры  и  а/ом ат ихоа
изолятор ШС10-3
изолятор ЛС6- б  
крюк k p -22 ТУ36-877-67
Геоьга СР6-16

.Скоба ск-6- 1Л 
Ушко однолапчатое У/-6-/6

На опорах с о/селеза&етоннб/ми приставками допускается замена 
каЦсдого приласобочного хом ута Ю биткам и  / 22mJ  
оцинкованной дандао/сной пробо/юки Ф 4-мм по ГОСТ/668-73* 

применением стягивающего долта  /  ли с т /С?£-33)

ПР1
Ш

ЗаЛсим натлЛсноа/по паободи■/~ 
Проволока отвальная fno проб ода)

13-аз
о,ч
1,0

Ж18

Л
6
3 516 18
6 2.4
6 Ш
6

'вменение спецификации на опооЫ ТЗЛ 20кё
П̂УЛ 20- 1Дб IЛУЛ20-2ЛБ

ю

12-

Uэоля тора/ и арматйоа

ZzSL

1-35
1-36

изолятор ШФго-В

ж g o

3
12
3 Ж ТШ

ТК Ц е р е & я н н Ь /е  оп оры  Я Л  б -Ю  и  2 0 к б  д л я  п е р е х о д о д  через и нж ен ер н ы е сооруж ения
рерал  

3. 407-33
1973 С п е ц и ф и к а ц и и  н а  опоры пущ -,т ПУЛЮ - 2МД; ПУЯ10-/Д6; ПУЯ10-2Д6; П Ш О - Щ ;  ПУД20-2ДД/ ПУА2СНД5 и  ПУД20-2ДБ

ТШЩ/Шст 
2 29



Спецификация т  опору П УЛ Ю -здд

Марка 
rt пози­
ции

Иаименобание кол-
во

Масса, кг n ши объем, м лист
тПгдин\обш,\/сегй

Дерево
С-37 Стойка ф 22; к = 13 м г а7з 1,58 W- 4
П-б Приставка Ф 22; Л - 8,5м 3 о,чз 1.29 М-14

Пп-1 Поперечина ф 16; А=з.5/ч 3 O'OSi0,276 7)-22.
Пп-з Поперечина ф 16; У, - 4,5м 3 0,11 0,33 4,308М-22
рг е Ригель Фго; С=0,75 3 1,0270,072 j-£5
С-57 Подкос Ф22; £= 13, Ом 1 0,79 0,79 %-/з

М е та лл
1 Проволока ОЦинкоёфЧГОСТ1663-73* Пбтм 0,4 11,6
3 болт М?0; 4 -650; 1=150 1 1,68 1,68 Щ-10
4 Болт М20,4=650, ТУ37-6867-71 16 1,47гз,о4
S Болт М20, 4= 450, ТУ37-5867-71 1 1,2 1,2
е Болт М20 У = 350, С=150 /6 0,94 15,04 Ш-ю
7 Гадка гмга гост ss/s  - 70 34 0,0642,176
3 Шайба 60x80x6 Отё Ф22 38 ап 5,46 т -2
9 Шайба Фасонная Похзочв отд.Ф22 24 0,4 9,6 юзМШ-23
IS болт 1727, d - 400, S • 100 г 1,57 3.08 щ-ю

Н а Проволока ацинк- Ф4.Р0СТ1S6S-73# >гапь0,1 12,0
гг Болт MS7, d >260, ГОП 7738■ 70 / 1,02 1,02
гз Гадка 21727 ГОСТ6315-70 3 0,11 0,83
24 шайба"73x70x8 дт§. Ф26 г 0,31 0,62 W z

И Р Г Полоса е 0,93 5,38 WHS
Уп-е Упор подкоса 1 12,0 !2,0 Ш-(5

изоляторы  и а р м а тур а
Ю Uaormop ШСЮ-Л в
II изолятор ПС 6-5 5
IS Нрюк к в -г г  ту36-877-67 3 1,7 5,1 7-35
13 СерЬга СР-6-16 6 о,з 1,8
14 Скоба СМ -6-м 6 Q7 г Л
IS Ушка одналапча тое у f-s- /6 6 40 6.0
16 ЗсЦеии натяЦсной/по проводу] 6 7-35
17 Проволока вязальная /по проводу) 1-35

С пециф икация п а  опору ПУЯ£о- m
Марка 
и поза- Наименование кол- Масса, /С г  ши ейгел/, м- Лист
ции во един общ. \8сего аП

Дерево
С -37 Стойка Ф22; Г- 13м г 0,79 1,58 7/-4
П-6 Приставка Ф22; к, -8,5  м 3 оМ 1,29 vi-14

Пп-1 Поперечина 4  (6, /  =я.бм 3 7,082 0,316 ft-гг
Пп-3 Поперечина Ф/6; к -  4 б м 3 0,11 0,33 4,308

vt-г г
р9 - г РигелЬ Ф 2D, £= 0 ,7 5 м 3 7,024 0,072 vi--гл
Г-57 Подкос Ф 22; Г  1 3 .0 м 1 0,73 0,73 М -/3

M e пт о  л л
1 Проделана оцинно&Ф 4 menses- 73 H6n.t, 0,1 11,6
3 болт  МЩк =650, t  --iso 1 1,68 1,68 fit-io
4 болт  М20, к =550, ТУ 37-5667- 71 16 1,41 23,01
5 болт  М20, к= 450, ТУ 34- 5857  -  71 1 1,2 1,2
6 болт  М20, Л = 350, 6=150 16 0,94 15,01 Ш-1П
7 Гайка 2М 20 ГОСТ 5 9 /5 -7 0 34 ШЧ т 6
8 шайба 60x60x6. Отё. ф22. 38 0,17 6,16 Щ43 Ш-2
3 Шайба фасонная 110x50x6, Omi. ф 22 24 0,1 9 ,6 щ-гг
18 болт  М27,1  WO, 6=ШО 2 1,51 3,08 ш -ю19 Проволока оцинк. фчтет 1668- 73 120nj6 0,1 12,0\
гг б о л т М2Ч 4=260 ГОСТ 7796- 70 1 1,02 1,0?
гз гадка 2мгй гост 5 9 is  - 7о 3 0,11 0.33

06224 Шайба 70x70x8. О тё. ф 26 s 0,31 w-г
Щ-18
Ш 5

ТОРГ Полоса s 0,93 5,58
12,0Уп-2 ~Упор подкоса 1 12,0

изолят оры  и а р м а т у р а  ------- -— “ ■—
10 Цзоля гор ШФ 20 - JB 3
11 Озолятар ПС6-6 12 —

12 Ирюн МВГ-25 3 3,0 9,0 7 -3 5
13 Серьга СР-Б-16 6 0,3 1,8
14 Скоба СК-в-1Р 6 0,4 2 4
16 Ушко однолапчатое У1-6-16 6 1,0 5 0
16 Зафим натяге иод /по проводу! 6 V -35
17 Проволока ШалЬная/тпрободФ 1-35

ж Д еревянны е onopbt J5/1 б-Ю  и SO к 5  для переходов через инженерные сооруж ения. ~ С ёри я

i m С п е ц и ф и к а ц и и  н а  опоры  П У Д 10  ** д Д Д  и  П У Я 2 0  ~ З Д Д  ..................... ... Ульбам
X

aw
Лист

3 0







Ill ё

/fucrt/g-зг

I, *) Для опор ПУЛЮ- 2Д5 и ПУЛ 20 -2Д5 размер припасовки на подкосе принимать равным 2,5м 
г Закрутку бандафной проволоки производить до начала смятия древесины под дандаысем

С п е ц и с р и к а ц и я  н а  п р и п а с о в к у  s/с ел езо б егп о н н о /х  
п р и ст а во к  бандаоКнад проволокаС/ при замене припасобочных хомитав

Тип апорЬ
pt

п оз Наименование №
м а сса , к г

единОбщ; всего
Ъре хаднЫе анкер 
Р/е, концевЬ /е и  
рлобЫе анкерные 
оп ары  5  л  10 

и гокв

1 п ровол ока  оцинкованная  
Ф чмм гост le ss- чб

Кпм,
нщ 0,1 2.6//не

г / т
25,03

6 болт M20U--3SO, £*/50 в 0,94 7,52
7 Гадка 2М 20 Гост 5315-70 в lost 0,312

3 Шайба аза сон н а  я
110л s o яв Отв. Ф 28 16 0,4 6,4

Еа

Данные в знаменателе относятся 
толЬко к опорам ЛДЩО- 2Д5, 
ПЛКЮ-ЭД Б, ПА К20- 2Д6 U
пак га- зд з.

Размер 6 скобках дан для 
поперечин марки Пп-3

в пристаёне. Л6
/полнеетс я по месту

Ш Г

v a

I Серия 
\ 3.407-85 
'Лфбор —

Т К Д е р е в я н н ы е опоры Л  Л  Б-10 и 20  к  в для переходов через и н ж ен ер н ы е с о о р у ж е н и я

973 Переходные опоры анкерна-углового типа УзлЫ 1 ;ОПМЧМMfiJo Д а/ й s;  J/  J а,



i t£

Й  J F s  /Тг
Сопряг/семиа сремезодегпснного рш гля Сопряжение Ж елезобетонной прастибки Сопряжение деревянного ри геля

ТК ЯеребяннЫ е о п о р ы  J3/I 5 - / 0  и  2 0  кВ д л я  переходов через инженерное сооружения Серия  
3. 407 -81

1913 Переходные cnapbt анперно- угло& ого  т и п а , УзлЬ/ /р; р  5  и IP г. ЯлЬЗон
JУ

Лисп
34



Х рю к Х З Г -2 5  
зс о

Ш-гчд Ш Н - 21 Д ^4
Ш 70хб

с*,] 4------------j— - I .
so 1 4— я ! 504 .

езо ' t5- гю '■
— 460.______________4

нагрузок

Та б я а ц а
т е х н и ч е с к и х  парам ет ров крюкоЗ и  а/тб/реб/

Т и п
крю ка

Масса,
к г

Минимально раз 
оушаюи/ая носыр 
ка, кг

Предельно допуск/, 
емая разруша/т 
нагрузки, кг

Горизон­
тальная

Верти­
кальная

Гортон
талЬчая

Верти­
кальная

х&-гг 1.7 175 150 70 SO

КБГ-25 3.0 175 175 70 70

Тип
щ гп ст эя

ШИ- 21 Д

Ш - 24, Д

Масса 
штб/ря 
(без шайб), 

к г

12

1,94

МинималЬм
разрушаю^
нагрузка,

кг
500

200

Тип

изолято­
р а
ШСЮ-Д

ч то -В

1  Конструкция крюка КВТ-25 принята по типово- 
му проекту T/I-2 ЛатгилроселРстроя 
г"изолятор одевается на крюк а ситЬ/рЬ 
с использованием каболки 
з РезЬба каюков коническая глухарю го типа  
чбНа данной длине выполнять накатку се т­
чатую по ОСТ 250п. Разрешается вь/лолнятд 
другой вид насечки с высотой выступов не долее i?m 
з Хоюки и штЫри изготовлять из стали марки 
5 cm3 пс 2 ( го с т  380-71) 5районах с расчетной темпе 
ратурсй-ЗО'С и нио/се сталд валорна бЫтЬ марки 
В cm 3 сп Ч
Б При м он т аоке крю ки ввертываются 6 столб всей  н а ­

резн о й  част ью  плю с 10-15мм О т верст ия п од  крю ки свер­
лит ь разм ером  вн ут рен н его  ди ам ет ра н а р езки  н а  глу­
бину, р а в н у ю  0 ,7 5  н а р е з к и  

7  ЗаэкипЫ  принят ы  по кат алогу, Ярматура воздушных 
линии элект ропередачи и распределительных уст ройст в

3S -О О О  к в "______________

Т а б л и ц а  подбора забсимоб

ТС
7  3

М а р к а , п р о б о д а Т и п о р а з м е р Масса, к г б -та д я и ц ы
к а т а л о г а

З а о р и м Ы  натяо/снь/е б о я то б ь /е т и п а  М 3
ЯС- 95, Я  с- 70V Я  - 1 2 0 М а лк и  ИбИ -2 -6 3,6 S3

даокимЫ натяо/снЬ/е кяинобЬ/е
ЯС- 25.• Я С-35/ Я С-50 (с  MUHOM //1) НКК • 1- 1 1,6 S 2
Я-35; я -so / г  клином И  2) НК -1 -1 1.2 51
Я-Ю; Я -35 / с клином M3J НК- 1-1 1,2 51

ьаокимЬ/ болтовы е л л а ш  ечнь/е
nc-ss, ПС-ЯП ПС-1-1 0,40 75
ПС-50 ПС-2-1 0,5 15
я-35, ЯС-2Б п я -1-1 /ПЯВ-1) а 31 28
Л-50, Я- 70/ ЛС-35; ЯС-50 ПЯ- 2-1 /ПЯб-2.1 0,37 28

Я-35, Я -120/ ЛС- 70, Я  С-35 ПЛ-3-1 (ПЛБ-З) 0,74 28
Д е р е в я н н ы е  о п о р ы  £ Л  5 - Ю  и  2 0  к б  д л я  п е р е х о д о в  ч е р е з  и н ж е н е р н ы е  соориДсения

к 'р к о к и  Ш т Ь /р и  Т а б л и ц а  п о д б о р а  з а е д и м  о б

Серия
3  4 -0 7 -8 5

ЯлЬбок Л и с т  
Т  3 5



2  и я д т  прослой  на ш ейке изолят ора

LТ.О

2 Глухая flлохи пробойа на голиоке шелжпорй

т. л

Плотная 
nodaiо т с  а

Ювитков

Операции по вязке провода 2,
1 Подмотка про бода 3песте о so 

контакта с изолятором.
г  Вязка провода. Вязка начинается 

о т  точки О, соответствующей середине 
вязальной проволоки.

Правый конец ее следует по л у 
па " крепится 3-03 битками на проводе, 
далее следует по линии, а, V закре 
ется на левой стороне.

ЯебЫй конец вязальной проволоки

Спецификация вязки поовода I
Провода ДлюминиевЬ/е * С та л e , x алюминиевые СталЬнЫе

Сечение пробода 35 so 7о\з5 /20 Z5 35 50 70 25X50
5 ^5 -ч 
§ 5 

1  44

диаметр, мм г,з 3,0 3,5 4,f 4,f 2 S 2.8 3,2 3,8 ПРЯбОЛОПС? АО ГОСТ /SCS-V3
Длина,

м
шсс-ю 1, 4о
ШФ-гв 1,52

Масса,
г

шсс-ю 19 27 37 51 51 19 37 30 VI 35
ШФ-ге го 29 40 52 SS 20 2S 33 42 37 %

I

' Р 1^  §

матсигшьньюдиаметр, мм гв 3.0 3.5 3,0 2,5 2,5 Z8 з,г 3.8 Нроеолалало 
гост кее-тз

длина, м 0,30
Масса, г 11\1в\гт \ 15\ 11\ 11 [ /з 17 125\ га

С пециф икация вязка  ппобадп /7

1 § 
I f
§ 5

диаметр, мм 3,S 3,5 da/wera'JS ГОСТfCSS- 73
Элина, мг f.SO 1,63 1.50
М асса, г ' 33 38 38

О п ерац ии  па в я зке  провода22.
1. Вязка провода. Вязка начинает 

о т точки О, соответствую щ ей середш 
вязальной проволоки.

Правый конец ее с ле д у е т полином 
*"крепитсяЗЫв витками на проводе, 
далее следует па линии,/ "и закрепля­
ется на левой стороне Вкв? в и тк а лту  
за те м -п а  линиип /7г  "окончательно  
закрепляется на правой стороне. 

Левый конец вяз алЬной. продало- 
^остжбзпз1 w  следует аналогично па линиям;/,14‘"2.

* Для вязки и подматки испалЬзуется алюминиевая 
проволока прободав Я -зз хя-ггу и лс-JS  хро-7й

тк
1973т.

ДереЗяннЫе опары ЗЛб-/о и £Пкб для лереходоб иерея инсренернбш 
___________ вязка пробода на шейхе изолятора а ш  2олойме

с о о р у ж е н и я
серия

3. 407-86 
ДлЬдоАЛист) 
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А
а

о

’ Ыеци/рикауаи на злектроарнагяру о г ветви гелЬнь/х опор 
{дана как изменение cnequ щик'ауид енсернЬ/хтеу/М/ыгШ

Карма,
Масса, г г  или об&ем, m s

бди- 84 6 -Юс6 84 20£8

48
/ft/а

ць/ K-skodcKScat К-во\оде/ базе
U золя т а р а / и  арыатикос/

Ю Цеолятор шс/о -/} 4 — —
Ю изолятор сиФ г о -з — V
11 изолятор псе • в 3 6
/г крюк к в -г г 1,7 4 5,8 — — . f -35
12 КРЮК КВГ-г.5 ryjS-SrK&7 3.0 — V /га V -35
13 се р ь ?a  c p -e -T s 0,3 3 0.8 3 о,з
14 скос/а ск~ 5-1я о,ч 3 1,г 3 те
15 Ушко однолапчатое y/s/6 1,0 3 3,0 3 3,0
№ ЗОр'сЦД'? М3ТЯа/с/юС/ /па nnatindt/} 3 3 F-3S
17 1i1

у-зв
гг ЗазКим пласие̂ нь/Ох/гопрододч/ 3 3 V-JS

а - а

Т К

'ом/’Мгь'-ач/гая
о/7ор р

„ Ответвительная
ОПорС/

/. На чертеже показано ответвле­
ние am опар 8 4  (Окв. дт бет бление 

для опор 8 4  20кб вь/полняе/гтся аналогично 
г Общ ие видь/ опор аналогичны переходным анкерным опорам Специфи­
кации на деревянные, металлические и /релезедегонные элемент/см н а  
лцсгах общих додав опор-

з,Иормати6 нЫе гяцсения вгроводак ответвлений не долгою/ превь/ша/пЬ 4 вОкг
Ч Неиспользованные отверстия плотно заделать деревянными проб­
ками на битуме

svpu проектировании расстояния меЦсду проводами аолЦснЬ/ уточняться 6 зависимости от климатического района строительства и лелачины п п а л е т а

Д ереб яннЫ е о п о р ы  J3J16 - W  и  2 0  м б  д л я  л  е р е  х а  д о  6  черед и н о /с е н е р  м ь /е  соарровсем ая
УЗЛЫ крепления прабодоб и спецификация н а  электроарматуру для агвегдагельнь/х опор б ненаселенное пест- 
______________ ности € 1,м  районах гололед но спаи ____________________________

Серая 
з 407-8S

ть г. ЯлЬдом
1

лист
37



\Cneq
anopfi

исрикации на от ле твлепие с ahnep/■■ £?/x /твыи/енм?/х 
даны нам дополнение к стцирикаииял-с анкепнЫхомп/Д/б/Осс/ПкА 47

Марка, 
к поз. Н аим енование

Пасса, к г  ала овеем, м 3

Кв
/исг
У

еди­
ни­
цы

вЛ 6-Юкв з а  го
к-8о Окщ.&,ш k-AhOcktl вгт

М е р е  S o *“
f-So /реверса p ie ; ы. -  г. 70м 0Р73 1 о т — Щ-19r-sa Траверса фто;А *  г, 7Snt №7 — 9,073 7 8Р7 0,037F/-19

М е т а л  л
ч болтмга; и -sso,- ти 37-sss7-7f /,чч г гм 2 2,887 Гадка гмео г о с т  S9is-70 о.оеч г п/78 2 0/28в ШадсГа sox sox s отк. ф 22 0,17 7 9,68 №3 7 088 12,80т-2ОГ-З О головок 3,60 г 112 «. ШРГor-s О головок 8.3/ - 8,91 т-12

U 3 о лЯ/77 Орр/ ц  аРАГСГП7и/УС7
ю L/золятор и/с /о -я в — —
ю изолятор cap го-в - - 8
if Изолятор П Сд-б 3 а
12 Крюк к в -гг  т у  зе-677- £7 7,7 г 3,7 - * 1 М -is Крюк к в г- as 3,0 - — г 6,0 УЖ
/3 Серьга СР-6-/6 0,3 3 0,3 3 0,3
/7 СкоОа CK-S -  гя 0,7 3 7.2 3 1,2
/ а Ушко однолап va гое У7-6-76 7.0 3 3.0 3 3.0
7S зажим натяжной/по проводу 3 3 i - 3 5
t7 Проволока вязальная/оооровоф, T -s f
23 ГайкагШгост S3TS-70 0.77 7 0,77 V 0,17
24- ШтЫРв сии-2ЧД 1.7 У 0.8 - - Т Ж
z s Шабба 70x70x3 О тд. Ф26 0,3/ 3 172 V 1.Z1 м - 2
s шайба 30x30X6о тв . ф г г 0,77 г 0,39 - - м-2
e4 ШтЬ/рЬ Ш -2ЧД 7. ЗУ - - * 7,76 v-35
22 Зазрим плашечныо/ио проводу/ 3 3 v-3S

ПЗ-f Полоса 3,93 3 Z.79 3 2,79 Щ Ч 8

t b * * * * * * ,,  m m r ,
S,Общие iudbt опор аналогичны переходным анкерным опорам. Спей су ти к а , 
ции на деревянные металлические и Железобетонные злементогсмна листа* общих видов опор.
з. Нормативные течения в провода* ответвлений не долдоны/.

Т К ДеребяннЫе опоры ЗЛ 6-10 и 20 к 6 Лая переходов через инаремерн/Ы/е сооррЛсения. Серия
Э. 707. 65

1913 УзлЫ крепления проводов ц специтрикации для ответвительных опор в населенной местности б/  т Рраионах gmotek,АлЬдам
I

диет
3S



Схема комплексного спуска 
к за зем ли т ел ю
700

ТК
1973г.

Д ер е бяннЬ/е 
У с тано-6 к  а

о п о р ы

изменение спецификации на ус та н о в к у  
р азрядника на  анкерной опоре

Марка 
У  пази 
иии

Н а именов ание К-во
масса, кг ши осПем.м*Лист

fi/2iduHodUf. fceec
М е т а л л

1 болт мго сб -'330; £• АЗО г 0,94 Ш

_
_
_

ЩНО
г Гадка гмго гос г зз is  -7о г %mo,m
3 шайба 60x50*0 о т  6. ф гг в 0)1 1,02 Щ-Z
ч Спуск к заземлителю фЮмм. 1SM 0,£t 7 .9)6

СК-1 Ukoda для крепл. списка к газ.Фбкш НО 6,03 1,2 w-27
ог-з Оголовок 1 3,6 SH ЩШ

3 винт для дерева 70к 4 г op 0,04
2/золятарЫ и  а р м а т о р а

16 ШтЬ/рЬ ШН-21Д г 1,е 9,4 V-3S3 Шайба 60*60x6 о т  б. ф г  я г 0.170,34 &-2г Гайка гм гд / ucr so /о-70  " г 0М6Ч6,128

k o £ >'-'2 — ,,щ учиниипр ниормипи'
на промео/сутоуной о п а п е 4 8

Март 
v  под. Наименование К-во

пасссг, г  г  ,  
или Ооёем. л г A u er

л /един0du/.8cm
_ Д е р е в а
' - a \T p Q o e p c a  ер /<57 d  >,£, 7 3 м 1 O,0S3\OMi6,0S3\ и -46

М е т а л л  —
_ _ r ьо лт мго/ч. - ззо; е  г  /so Т /7.94 0.94 т-Ю
_  г Гайка гмго гост so is - 7д 1 ш ч ООН_ Э Шайба60x60x6 oms. ф~гг 2 0.17 034 W -SУ Спуск к заземлителю ф то мот 1 3 м 0.S/7 3 ,0
_ s б о л т  M S * 3 0  ГОСТ 7 7 3 0 -7 0 6 0,068 О.ОУ8

6 Гайка гмв гост зз/з- то 6 0,003 0.О/8
. 7 байка гмю  гост здтз-7о 1 г 0,0/3 0/04
_ s и/айда го гостбчоб-то 12 43.003 ОМУ

,&,wЭ -1 Электрод нсабизсн.М10Я=700 3 0400 7Ш щ -г4X p -3 Кронштейн 8 0 * 3  К.-ООО 3 7,94 г,гг
штщ,шл у,

Л 'З Хом ут в а /з ятя Ш-27
O f f ПсЫиК О M U(77 6 0,1 я ю я тй-21/C K -f Скоба для крепл. спуска кзаз.ФНУ-/гс3 0 0,03 П Я й -2 7Тлн Ш у а у п  1 3 * 8 0  ГОСТ T 1773-6S 2 0,O6S т ?
Р м -1 Раскос а  О * 6  o i-S S O Т 1,64 144 Ж1-23в б и н т для дерева 70х У 3 0,03 0,06

изоляторы  и  а р м а тур а
10 изолятор и/сго-я 1
и Изолятор ш<рЮ-/5 3 2.8 8. У
12 К р ю к  К В  -2 2  ГУ3 6 -8 7 7 -6 7 1 1,7 1.7 4 -3 5
13 Разрядник трубуагый Р7<Р 3 1.4 4,2
14 ЗаЯ си м  п л аш ечн Ы й  Тпо правой/, 6 2 -3 S

.. IS

11&§|1

0-36
J 6 Штыоь ШН-ЗТД 3 1,г 3,6 7 -3 S

- 1 7 Шайба го гостечог- то 3 0,0/6 W
3 шайба £0 x8 0 * 6  о т  в. ф г г 3 0,17 0,S1 щ - г .£  - Гайка гмго го с т уэ тэ п о 3 0,064 и м

I. Спускц х  разрядникам вЫполнянзтся темзре 
про бодом, что а  линия.

3.1ля крепления траверсы отверстие б стайке 
сверлить диаметром г 2см.

3. Спуски к заземлителю привариваются к крон­
штейнам КР-3 и с-вариваются мео/сду codod/ 
на длине шести диаметров до установки 
опоры{ см. комплексный спуск).
4. Да иную конструкцию крепления разрядников

деревянными пробками на битуме.

через инж енерны е саоруа/сения
Тр удч а ш *  ра зр ядн и ко в на пе р е хо дно й  пр о м е а р утачн о й  опаре J36 6-70 к€. Спецификации  ̂лЩ р

серия 
3.407-35



Лист /у? f- jf./

L23

лист a/г у -4 f

1. кронштейн Кр-3 устанавливается на опоре до при барки штыря ШУ-24-м к оголоёку 0Г~3. 
z. Для крепленая траверса сберлитр отверстия ё стайках ф 22 см по месту, 
з. Спуска к заземяителю привариваются к кронштейнам Кр-3 а свариваются мерсду собой 
на длине 6 диаметров до установки о пора/.

ТК Д еревянны е олорЬ / J3J1 &  W  и  20  к в  для переходов через ино/сенернв/е сооружения
серил 

3. 407-86
1913 Установка трудчато/х разрядников на переходной анкерной опоре лЗЛ-Ю р в. Д/Фбом

JL
Лист
40



^Внешний искровой промежуток для 5 кв -Юмм, для 10кв-15 мм. 
г**)В узле Л кронштейн Ир-3 устанавливается на полосу поэ. 2 

ага лобка ОГ-З до приварки штЫря к оголовку
а Дополнительная регулировка внешнего искрового промежутка 6 процессе 

эксплуатации осуществляется посредством изменения углов изгиба подвио/сна- 
то электрода по месту остановки разрядника,

чПри установке заЦсимор для обеспечения контактов следует применять мягкою алюминиевую ленто.
ж йереВяннЫ е апорЬ / З Л  б ~ /0  u  20  к& для переходов через индсенернр /е  с о о р у ж е н и я

серия 
3, 407-85

1913 УстаноВма т рубчат ы х разрядника  В на  опорах ЗА 10 и 20кб. УзлЫ '  От) 4лЬдсм лиспа 
I  41

трибчатыйРГФ-6 
для В Л б  к в  и

ртф-юдля влт вг —



р а з р я д н и к о в  на поамергигачной с п о р е Ь /

i
f
f

Н а и м е н о в а н и е К-8о

mace а, я г -  (Душ- едъет,/*3Лисгг,
НСсдин\общ\8сегс

М ет алл
1 б о л т  М16Ц =240; t -S O 6 ОМ?, 2,52

Ире

Ш-Ю
г б о л т  мб х Уо; го с т 779в- w 6 о.оп 0,868

—8 б о л т  М10 X 40 / ГОСТ 7798- 70 6 0,0380.216
4 Гайка 2 И /6 ГОСТ 391S- 70 S 0,0330,198
S Гибка гм 10 ГОСТ 59I S -7 0 24 0.0 и 0,288
6 Гайка 2 М 8  ГОСТ 5913-70 6 0,003 0,018

wR2~7 Ш а й б а  бохсохв О тВ  ф/д 12 С, 17 2,04
8 Ш айба /0x9-011 ПОСТИЗИ-бв* 6 m s 0,013
9 Ш айба 6*4-011 ГОСТ 11371-58* 6 0,0030,0/2

Ш-2?
111-28

10 Ст/ск к заземлит. фЮмм 11м 8,5175,737
С К -{ Скоба для крет. списка фб Х. = 120 28 0,03 0,34
э-з Электрод рег.илируемЬ/С/ 3 0,06 0,15
э-г Электрод непадбиз/снЬ/а 3 С.П 0,51 VJJ-28
х-е Хамит для крепления разрядника 6 к  13 0,78 ш -м

Ш ~28пл-з П ла с ти н а 3 0,33 2,37
пх-г I * 1 1 3 0,33 0,33 W-26
пх-з Полихомит а вайсимам 3 0,57 1,71 чй-26

Ш-2?K P -S Кронштейн для разрядника 3 8,25 21,76

изолят оры  а  арм ат цра
11 Ш о л я т о р  VH2 -2 0 3

7-35
12 Разрядник трудчагь/й ртв-20 3

13 \ ! у- I 1 i 3
изменение спе ц и ф и ка  ц и и  на у с т а н о в к у  
разрядников на анкерной опоре

М ет алл
10 С писк к заземлит, ф  / о  м м 12.4 0,5/7 7,77

45,8/ш~?ЛСК-1 С кода для креш. списка ф s  к  иго 30 0,03 0,9

1, Спуски к разрядникам Выполняются тем эре при­
водом, Что и линия,

г. Спуски к заземлит елю приваривают ся к  кронштей­
нам Ир-5 и свариваю т ся neofcdy содой на длине  
тести диамет ров до уст ановки  опоры.

з. Для установки разрядников отверстия в стойке 
ф!бмм с&ерлитЬ па месту.

С е р и я  
3.407 -35 

' ЯлЬдомЫист
I  42

Цере&яннЫе onopbi 3 л 6-10 и 20 кд для переходов через инженерные сооружения
Установка трубчатых разрядников на переходной промежуточной опоре дЛ 20Ш  Специсри карая.



t С пециф и кацию  на у с т а ­
новку разрядникоё см. н а  
листе д° 1-42

2. Спуски к разрядникам 
выполняются тем фе ар обо­
дом, что и линия.

а. Спуски к ваземлителш 
привариваются к кронштейнам 
Ср-5 и одариваются меФсду 
собой на длине шести диаметров 
до установка опоры.

к. О тв е р с ти я  в с т о  Оке для креп­
ления разрядников св е р ли ть  по  
м е с ту  ф(бсм.

и 20  к6 для пвреходоЗ через ит/сетрна/е
на переходной анкерной о п о р е  аЭУ7 2 0  кб.



СхемЫ разработ ки кот лованов 
под переходною промежуточные опоры

с одной приставкой с двумя приставками

Ф
Схема разработки котлованов 

под переходные анкерные f  концеёЫе)опоры.

Ось вл Ocb J3J!

]£<?

Тип опоры Марка опоры Размеры, мм Объем земляных 
•работ, м3

а 6 С ШЬ/емкиS.T. чЛСЛе
ШШЗЫа

%Si
III
I s

ЪцеяЬкотлесаппю -1д;плго-1Д 350 1800 — 0,173

с двумя 
приставка­

ми

ПП!0-!М;ПП20-Ш
350 2500 570 0,48 ~

ппю-гм;пго-гм
п ш ё ш ш ш ш .
ш Ш Ш гш ы ё
пто-цд-.ппго-здд
ППЮ-1Д5;ПП21НД5 350 2200 - 0,43 -

с одной 
Приставкой

ППЮ-ЗДЫШО-ЗДб
ппю-чдб;ппго-чдБ 350 2500 _ 0,24 _
ппю -5йб;ппго-5ДБ 3SO 1900 •— 0,183 __
п я к ю -ш тгш 300 2270 6500 2,284 0,0042

Переходные т ю ш п л т т доо 2460 7700 2,488 0,0184
ангепнЫр/гониеХН&п то -зд д ;п д т-т 800 2460 8260 2,488 0,0184

т т д т т т 800 2030 6260 2,0 4а 0,026опара пяш т& пякгш 800 2270 7000 ' 2.284 0,026
ттд б ж о -з д д 800 2030 6600 2,040 0.026

Перед установкой опоры уплотнить грунт 
на дне котлована; обратную засЬ/пку про­
изводить с трамбованием грунта слоями 
не более 20см с доведением его п л о т ­
ности до 1,1 т/м?

ТК Дере&яннЫе опоры SM 6-Ю и 20кв для переходов через инженерные сооружения Перил 
3. 407-35

однь/e промег/су точные и анкерные/конуеёв/ej опоры бД 6-Ю и 20кё. Схемы разработки котлованов. voh Лист 
X  44-



С х ем а  разработ к и  кот лоёаноё 
лоб переходную  углову/о анкерную опору.

— --------------------------- ‘ Котлован
'для стойк и

т

Тип
опоры

М арка
опоры

Размеры, мм Объем землянбгх 
робот У, м3

а 6 С Н Hi & lf£b/emu
г том жие

Переход­
ные ут - 
Вые анкер­
ные опары

т & ш
ПУЛ20-Щ

800 2270 6500 2070 — 7600 3,476 0,156

ШЮ-2М

(1 У № -Щ

800 2Ш т о 1410 - 8550 3,284 0,034

пулю-зш

р у т т
800 2460 8260 1340 — 9460 3,565 0,120

П У Ш -1 0  

ПУЗ2040
660 2030 6260 1720 670 7556 2,141 0,036

ПУМ-2Д6

ПУЯ2О-20
660 2270 7000 3020 т о 85S5 3 ,930 О,/5

Перед установкой опоры уплотнить  
грунт на дне котлована  /  обратную  
засЬ/пку производить с трамбованием 
грунта слоями не более 20см с доведе­
нием его п л о тн о с т и  до 17 т / м 3.

о л орд/ J3J1 6 -/О и 2 0  к  & для переходов через ино/сенерные сооружения
UiL . ̂ О.ехо̂ ИЬ/е угловые анкерные опоры для ВЛ 640и20кёвьм районах гололебности. Схема/ разработка котлованов.
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