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УДК 621.311.22:621 Л .002.5

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО
КОНСЕРВАЦИИ ТЕПЛОЭНЕРГЕ- РД 34.20.591-97
ТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Срок действия установлен 
с 01.07.97 г. 

до 01.07.2002 г.

Настоящие М етодические указания распространяются на энергети
ческие и водогрейные котлы, а  также турбоустановки тепловых электро
станций.

Методические указания определяют основные технологические па
раметры различных способов консервации, устанавливают критерии вы
бора способов или комбинации (сочетания) способов, технологию их 
проведения на котлах и турбоустановках при выводе в резерв или ремонт 
с учетом резкого увеличения на электростанциях как количества остано
вов, так и продолжительности простоев оборудования.

С вводом настоящих М етодических указаний утрачивают силу “Ме
тодические указания по консервации теплоэнергетического оборудования: 
РД 34.20-591-87” (М .: Ротапринт ВТИ, 1990).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Консервацию котлов и турбоустановок проводят для предотвра
щения коррозии металла внутренних поверхностей как при режимных 
остановах (вывод в резерв на определенный и неопределенный сроки, вывод 
в текущий, средний и  капитальный ремонт, аварийный останов), так и при 
остановах в продолжительный резерв или ремонт (реконструкцию) на срок 
свыше 6 мес.

1.2. На основе М етодических указаний на каждой электростанции 
должно быть разработано и утверждено техническое решение по органи
зации консервации конкретного оборудования, определяющее способы 
консервации при различных видах остановов и продолжительности про
стоя, технологическую схему и вспомогательное оборудование консерва-
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ции. При разработке технического решения целесообразно привлечение 
специализированной организации.

1.3. Способы консервации, не предусмотренные Методическими ука
заниями, допускаются к применению с разрешения Департамента науки и 
техники РАО “ЕЭС России".

1.4. При разработке технологической схемы консервации целесооб
разно максимально использовать штатные установки коррекционной об
работки питательной и котловой воды, установки химической очистки 
оборудования, баковое хозяйство электростанции.

Технологическая схема консервации должна быть по возможности 
стационарной, надежно отключаться от работающих участков тепловой 
схемы.

Необходимо предусматривать нейтрализацию или обезвреживание 
сбросных вед, а также возможность повторного использования консерви
рующих растворов.

1.5. В соответствии с принятым техническим решением составляется 
и утверждается инструкция по консервации оборудования с указаниями по 
подготовительным операциям, технологии консервации и расконсервации, 
а также по мерам безопасности при проведении консервации.

1.6. При подготовке и проведении работ по консервации и расконсер
вации необходимо соблюдать требования Правил техники безопасности 
при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и 
тепловых сетей. Также при необходимости должны быть приняты допол
нительные меры безопасности, связанные со свойствами используемых 
химических реагентов.

1.7. Нейтрализация отработанных консервирующих растворов хими
ческих реагентов должна осуществляться в соответствии с указаниями 
“Типовая инструкция по эксплуатации установок для очистки производст
венных сточных вод тепловых электростанций ;ТИ  34-70-043-85 (М .: СПО 
Союзтехэнерго, 1985).

2. СПОСОБЫ КОНСЕРВАЦИИ БАРАБАННЫХ КОТЛОВ

2.1. Сухой останов котла
2.1.1. Дренирование котла при давлении выше атмосферного позво

ляет после опорожнения за счет тепла, аккумулированного металлом, об
муровкой и изоляцией, сохранить температуру металла в котле выше
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температуры насыщения при атмосферном давлении. П ри этом происхо
дит подсушка внутренних поверхностей барабана, коллекторов и труб.

2.1.2. Сухой останов (СО) применяется для котлов на любое давле
ние при отсутствии в них вальцовочных соединений труб с барабаном.

2.1.3. Сухой останов котла проводится при плановом останове в ре
зерв или ремонт на срок до 30 сут, а  также при аварийном останове.

2.1.4. Для предотвращения попадания в котел влаги в период про
стоя необходимо предусматривать надежное его отключение от трубопро
водов воды и пара, находящихся под давлением, за счет плотного закрытия 
запорной арматуры, установки проглушек, ревизионных вентилей.

2.1.5. После останова котла в процессе его естественного остывания 
или расхолаживания дренирование начинают при давлении 0,8-1,0 МПа.

Промежуточный пароперегреватель обеспаривают на конденсатор. 
После дренирования и  подсушки закрывают все вентили и задвижки па
роводяной схемы котла, лазы  и шибера топки и газохода, открывают реви
зионные вентили, а  также устанавливают при необходимости проглушки.

2.1.6. В период консервации после полного остывания осуществляют 
периодический контроль за попаданием воды или пара в  котел путем про
щупывания участков возможного попадания их в районе запорной арма
туры, кратковременного открытия дренажей нижних точек коллекторов и 
трубопроводов, вентилей пробоотборных точек.

Если обнаружено попадание воды в котел, следует принять меры к 
устранению этого попадания. После этого растапливают котел, поднима
ют в нем давление до 1,5-2,0 М Па, выдерживают это давление в течение 
нескольких часов, а  затем производят СО вновь.

При невозможности устранения причин попадания влаги или прове
дения растопки котла выполняют консервацию путем поддержания в кот
ле избыточного давления (см. п. 2.2).

2.1.7. Если при простое котла выполнялись ремонтные работы на 
поверхностях нагрева и  возникла необходимость опрессовки, то после 
опрессовки продолжают консервацию поддержанием в котле избыточного 
давления (см. п. 2.2).

2.1.8. При выводе котла из СО убирают установленные проглушки и 
приступают к растопочным операциям в соответствии с инструкцией по 
пуску котла.
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2.2. Поддержание в котле избыточного давления
2.2.1. Поддержание в котле давления выш е атмосферного предотвра

щает доступ в него кислорода воздуха.
2.2.2. Избыточное давление (ИД) поддерживается при протоке через 

нотел деаэрированной воды.
2.2.3. Консервация при поддержании И Д применяется для котлов 

любых типов и на любое давление.
2.2.4. Способ ИД осуществляется при выводе котла в резерв или ре

монт, не связанный с работами на поверхностях нагрева, на срок до 10 сут.
На котлах с вальцовочными соединениями труб с барабаном допус

кается применение способа ИД на срок до 30 сут.
2.2.5. Для поддержания в котле ИД мажет быть использована пита

тельная или подпилочная вода.
Применение подпилочной воды возможно при условии, что значение 

pH этой воды не ниже 9,0, а содержание кислорода в ней не более, чем 
содержание кислорода в питательной воде консервируемого ш гла.

2.2.6. На блочных электростанциях для подачи питательной или под
пилочной воды в котел на период консервации необходимо смонтировать 
коллектор и трубопроводы к нему от каждого деаэратора на давление 
0,6 М Па или коллектор от напорной стороны перекачивающих насосов 
подпигочной воды, а также трубопроводы от коллектора к напорному тру
бопроводу питательных насосов каждого блока.

2.2.7. На электростанциях с поперечными связями подача питатель
ной воды в котел может осуществляться по существующему или специаль
но смонтированному байпасу питательного узла диаметром 20-50 мм (с 
дроссельной шайбой).

Для использования подпигочной воды от перекачивающих насосов 
монтируются перемычки от трубопровода заполнения нотлов к  питатель
ным трубопроводам перед экономайзером (Э).

На электростанциях, где имеется специальный насос консервации 
(рис. 1), для подачи в нотел питательной воды может быть использован 
этот насос. При реализации этой схемы вода подается на вход в водяной 
экономайзер и к выходным коллекторам пароперегревателя.

2.2.8. Сброс консервирующей воды из котла осуществляется через 
дренажи выходных участков пароперегревателя в дренажные баки или при 
реализации схемы, приведенной на рис. 1, через нижние точки котла в 
деаэратор или нижние баки.
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Рис. 1. Схема консервации барабанных котлов 
для проведения ТО, ЗЩ, ФВ:

1 — бак приготовления химических реагентов вместимостью 2-10 мэ;
2 — насос консервации подачей 30-100 м3/ч и давлением 0,5-0,8 МПа; 3 — реагенты;

4 — подпиточная вода; 5 — в деаэратор (дренажный бак, бак подпиточной воды);
6 — от других котлов; 7 — в барботер; 8 — питательная вода к кошу; 9 — экраны;

10— деаэратор питательной воды; 11 — на сторону всасывания ПЭН;
12 — к другим котлам;

.............■■■■■ трубопроводы консервации

Сбрасываемая из котла вода должна использоваться в пароводяном 
цикле электростанции, для чего на блочных электростанциях необходимо 
предусмотреть перекачку этой воды на соседние блоки.

2.2.9. На трубопроводах подвода и отвода консервирующей воды для 
отключения их от котла во время его эксплуатации необходимо предусмо
треть установку запорной арматуры, ревизионных вентилей или проглу- 
шек.
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2.2.10. П осле останова ш гла и  сниж ения давления до атмосферного 
дренируют из него воду, после чего приступают к  заполнению котла кон
сервирую щ ей водой и организации ее протока через котел.

Заполнение котла контролируют по воздуш никам, а давление и  про
ток воды регулируют с помощью вентилей на входных и выходных трубо
проводах. Н а блочных электростанциях при возможности включают в схему 
протока ПВД.

2.2.11. В период консервации на котле поддерживаю т давление 0 ,5- 
1,5 М Па и  проток воды со скоростью  10-30 м}/ч. Ежесменно отбираю т 
пробы воды из чистого и солевого отсеков пароперегревателя для опреде
ления содержания кислорода.

П ри выходе значения давления за указанны е пределы его регулируют 
входными и выходными вентилями.

Если содержание кислорода в пробах воды превыш ает 30 мкг/кг, уве
личиваю т проток воды через котел при интенсивной продувке всех воз
душников.

П ри консервации по схеме рис. 1 насос консервации может бы ть ис
пользован для поддержания И Д на нескольких котлах одновременно.

2.2.12. По окончании консервации котел дренируют до растопочного 
уровня и приступают к растопке в соответствии с инструкцией по пуску 
котла.

2.3. Гидразинная обработка поверхностей нагрева 
при рабочих параметрах котла

2.3.1. Под воздействием водного раствора, содержащего гидразин, 
при высоких температурах на поверхности м еталла создается защ итная 
оксидная пленка В формировании пленки участвую т сравнительно неболь
ш ая часть оксидов ж елеза, находящихся на поверхности металла. Ч асть 
имеющ ихся оксидов железа и  меди за счет восстановления до закисны х и 
металлических форм, а также образования комплексных соединений, те
ряет прочную связь с металлом и  удаляется с поверхностей нагрева.

В процессе ГО экономайзера и  экранов поверхности нагрева паропе
регревателя заполняются паром, содержащ им аммиак, что обеспечивает 
пассивацию  и этих поверхностей и защ ищ ает пароперегреватель при кон
денсации пара после осгывания котла.

Концентрация гидразина при обработке значительно превы ш ает экс
плуатационную норму и зависит от температуры среды и продолжитель-
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носта обработки. Наибольшая эффективность достигается при максималь
но возможных температурах среды.

2.3.2. При обработке котла гидразином при рабочих параметрах (ГРП) 
в зависимости от предполагаемой продолжительности простоя содержа
ние гидразина в питательной воде составляет 0,3-3,0 мг/кг, а продолжи
тельность обработки от 1-2 до 24 часов.

В период обработки котел работает в нормальном режиме и несет 
требуемую нагрузку.

2.3.3. Способ ГРП применяется на тех котлах, где осуществляется 
коррекционная обработка питательной воды гидразином.

2.3.4. Гидразинная обработка при рабочих параметрах проводится 
перед плановым остановом ш гла в резерв или ремонт на срок до 30 суг.

Эта обработка с последующим сухим остановом (ГРП+СО) может 
осуществляться перед плановым остановом котла в резерв на срок да 60 сут, 
а также перед остановом в средний или капитальный ремонт.

2.3.5. На блочных электростанциях дозирование гидразина целесо
образно осуществлять с помощью штатной гидразинной установки на сто
роне всасывания питательных насосов.

2.3.6. На электростанциях с поперечными связями гидразин дозиру
ют в питательную воду перед Э.

Для дозирования гидразина при индивидуально-групповой схеме 
фосфатирования следует использовать штатные насосы-дозаторы фосфа
тов. Принципиальная схема дозирования гидразина (рис. 2): бак-мерник 
гидразина вместимостью 1-2 м3 —  коллектор раствора гидразина на сто
роне всасывания фосфатных насосов —  фосфатный насос-дозатор —  фо
сфатная линия —  перемычка от фосфатной линии к питательному узлу 
котла.

При индивидуальной схеме фосфатирования и расположении фос
фатных узлов на значительном расстоянии друг от друга целесообразно 
смонтировать для всех или группы котлов отдельный узел, включающий 
бак-мерник гидразина и два насоса-дозатора (типа фосфатных) для пода
чи гидразина к питательному узлу каждого котла.

Трубопровод гцдразина может врезаться в какой-либо байпасный или 
дренажный трубопровод питательного узла.

2.3.7. К баку-мериику должен предусматриваться подвод крепкого 
раствора гидразина от гидразинного хозяйства и подшпочная вода.

В этом баке непосредственно перед обработкой готовят раствор тре
буемой концентрации'с учетом производительности насоса-дозатора, не-
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Рис. 2. Схема консервации барабанных котлов для проведения 
ГРП, ГРО, ГВ, ТО, ЗЩ, ФВ:

1 — бак приготовления химических реагентов вместимостью, равной водяному 
объему котла с пароперегревателем, 2 — насос заполнения котла раствором 

химических реагентов подачей 50-100 м3/ч, давлением 0,5-0,8 МПа; 3 — бак-мерник 
гидразина вместимостью 1 -2 м3; 4 — штатные насосы-дозаторы фосфатов;

5 —  бак рабочего раствора фосфата; 6 —  гидразин; 7 —  аммиак; 8 — подпиточная 
вода; 9 — к котлу № 2; 10 — к фосфатным насосам других котлов; 11 — на узел 

нейтрализации; 12 — к дренажным коллекторам других котлов; 13 —  подпиточная 
вода; 14 — химические реагенты; 15 — питательная вода к котлу; 16 — экраны;

17 — в барботер;
— ...........................  ■■■' трубопровод консервации;
—  г  —  трубопровод гидразина для консервации;
—  ф—  штатная линия фосфатирования

обходимого содержания гидразина в питательной воде и предполагаемой 
нагрузки котла.

2.3,8. Гидразинную обработку осуществляют непосредственно перед 
плановым остановом котла. За 1-2 ч до начала оораоотки дозирование в 
ш гел фосфатов прекращают. В зависимости or продолжительности про-
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стоя ш гла ориентировочная продолжительность обработки и  содержание 
гидразина в питательной воде перед котлом составляют:

Простой, сут Продолжительность Содержание
обработки, ч гидразина, мг/кг

До 5 ........... ....................1-2 .............. .............2-3
5-10........... ....................3-6 .............. ............. 1-1,5

10-15 .......... ....................6-12 ............ .............0,5-1
С в............. ....................12-24 .......... .............0,3-0,5

В процессе обработки контролируют содержание гидразина, отбирая 
пробы воды из пробоотборной точки на линии питательной воды перед 
котлом.

П о окончании заданного времени обработки котел останавливают. 
При останове в резерв на срок до 10 сут котел можно не дренировать. В 
случае более продолжительного простоя следует после ГРП выполнить СО.

2.3.9. В случае крайней необходимости проведения опрессовки котла 
в процессе простоя допускается заполнение котла водой на срок не более 
1 сут с последующ им дренированием воды.

2.4. Гидразинная обработка (ГО) поверхностей нагрева при 
пониженных параметрах котла

2.4.1. О бработка поверхностей н агр ев а  гидразином  с  ам м иаком  
в  реж им е остан ова котла

2 .4 .1 .1. Ф ормирование защ итной пленки на поверхности металла 
осущ ествляется под воздействием водного раствора гидразина. В услови
ях более низких по сравнению  с ГРП температур для более прочного свя
зы ван и я  защ и тн о й  окси д н ой  п лен ки  с м еталлом  зн ачен и е pH  
консервирующего раствора повыш ается за  счет аммиака.

2 .4 .1 .2 . О бработка ведется на отключенном от турбины котле при 
давлении не более 10 М Па. Значение pH  консервирующего раствора 10,5- 
11, а  содержание гидразина в чистом отсеке барабана —  10-60 мг/кг в 
зависимости от продолжительности простоя. Продолжительность обработ
ки должна быть не менее 3 ч.

2.4.1 .3 . О бработка гидразином с аммиаком в режиме останова (ГРО) 
применяется на котлах, использующих гидразин для коррекционной обра
ботки питательной воды.



12

2.4 Л .4. Обработка ГРО проводится при выводе ш гла в резерв на срок 
до 60 сут или выводе в средний или капитальный ремонт. Целесообразно 
осуществлять эту обработку и при выводе котла в резерв или ремонт на 
срок до 30 сут, если котел имел в предыдущий период длительную безос
тановочную кампанию (более 3*4 мес) или серьезные нарушения норм 
качества питательной воды по железу.

Гидразииная обработка в режиме останова может проводиться как 
непосредственно в процессе останова, так и после специальной растопки 
ранее остановленного котла.

2.4.1.5. На блочных электростанциях дозирование гидразина и ам
миака осуществляется совместно штатными насосами-дозаторами фосфа
тов в барабан. Рабочий раствор реагентов готовится либо в баке-мернике 
фосфатов, либо в специально установленном баке-мернике, куца необхо
димо подвести трубопроводы гидразина и аммиака от соответствующих 
хозяйств и подпиточную воду.

2.4.1.6. На электростанциях с поперечными связями гидразин и ам
миак дозируются совместно в барабан. Схема дозирования организовыва
ется в соответствии с пп. 2.3.6 и 2.3.7.

2.4.1.7. Рабочий раствор реагентов готовится в баке-мернике из рас
чета одной обработки с некоторым запасом. Для быстрейшего обеспече
ния в котле необходимых концентраций реагентов с учетом водяного объема 
ш гла и производительности насосов-дозаторов концентрация гидразина в 
рабочем растворе должна быть 5-20% , а  аммиака 1-5%.

2.4.1.8. Потребность 20%-ного гидразина для одной обработки зави
сит от загрязненности поверхностей нагрева котла, частоты проведения 
обработки и обычно не превышает 1 л гидразина на 1 м1 водяного объема 
котла (без перегревателя). Потребность в 25%-ном аммиаке не превышает 
0,5 л  на 1 м3 водяного объема котла.

2.4.1.9. Для сброса использованного консервирующего раствора по
сле обработки должен быть предусмотрен трубопровод от нижнего дре
нажного коллектора котла в бак реагентов (см. рис. 2) или какой-либо 
дренажный бак, бак слива из котла, бак низких точек, приямок для после
дующей перекачки насосом на узел нейтрализации.

2.4.1.10. Для проведения обработки на блоке с барабанным котлом 
блок разгружают до минимально допустимой нагрузки и параллельно сни
жают температуру перегретого пара. Котел переводится на растопочный 
расход топлива. При расходе топлива не выше 30% номинального откры-
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вается БРОУ (ПСБУ) и отключается турбина, а  промежуточный паропере
греватель обеспаривактг на конденсатор.

Уменьшением расхода топлива температуру свежего пара понижают 
до 350-400°С, после чего постепенно открывают сброс пара в атмосферу 
из главных паропроводов или из трубопровода за РОУ и закрывают БРОУ 
(ПСБУ), поддерживая в котле давление около 10 МПа.

Котел подпитывают водой до уровня +100 мм выше верхнего допус
тимого уровня, закрывают непрерывную продуву и начинают дозировку 
реагентов в барабан. Включают линию рециркуляции котловой воды из 
барабана на вход Э. Отключение линии рециркуляции производят только 
на период подпиток котла водой.

Обработка начинается при достижении в чистом отсеке значения 
pH >  10,5 и содержании гидразина в зависимости от продолжительности 
простоя:

Простой, сут Содержание гидразина, мг/кг
До 15 ...................................... 10-30
До 4 5 ...................................... 30-50
До 6 0 ...................................... 40-60

Если концентрация гидразина в первый час обработки уменьшается 
по сравнению с исходной на 25-30% , то необходимо ввести в котел допол
нительное количество реагентов.

Обработка заканчивается при снижении содержания гидразина в воде 
солевого отсека в 1,5-3 раза по сравнению с исходным. Общая продолжи
тельность обработки должна составлять не менее 3 ч.

В процессе обработки контролируют pH, содержание гидразина в 
чистом и  солевом отсеках.

По окончании обработки останавливают котел и при выводе его в 
ремонт после снижения давления до атмосферного опорожняют, направ
ляя раствор на нейтрализацию.

При выводе котла в резерв консервирующий раствор можно сливать 
перед началом растопки котла.

2.4.1.11. На электростанциях с поперечными связями котел для про
ведения обработки разгружают до минимальной нагрузки, открывают за
порную арматуру на линии сброса пара в атмосферу и закрывают задвижки 
на паропроводах к общестанционной магистрали. Котел переводят на рас
топочное топливо, расход которого должен обеспечивать температуру пе
регретого пара 350-400°С при рабочем давлении за котлом (но не выше
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10 М Па). Котел подпитывают водой до уровня +100 мм выше верхнего 
допустимого уровня, закрывают непрерывную продувку и  начинают дози- 
ровку реагентов в барабан. Включают линию рециркуляции котловой воды 
из барабана на вход Э. Отключение линии рециркуляции производят толы» 
на период подпиток котла водой.

Значение pH, содержание гидразина в  чистом и  солевом отсеках, про
должительность обработки, объем химического контроля, а также опера
ции по окончании обработки должны соответствовать п. 2.4.1.10.

2.4.1.12. Для проведения обработки на ранее остановленном котле 
его необходимо растопить в соответствии с эксплуатационной инструкци
ей, поднять параметры и выполнить обработку, а  затем вывести котел в 
резерв или ремонт в  соответствии с пп. 2.4.1.10 или 2.4.1.11.

2.4.1.13. В случае крайней необходимости проведения опрессовки 
котла в период простоя допускается заполнение котла водой на срок не 
более 1 сутс последующим дренированием воды.

2.4.1.14. Перед растопкой котла специальных водных отмывок по
верхностей нагрева не проводят.

2.4.2. Гйдразш ш ая "вы вар к а”  поверхностей н агр ева котла
2.4.2.1. При гидразинной “выварке” (ТВ) защитная пленка на поверх

ности металла формируется в условиях более низкой температуры среды 
по сравнению с ГРО.

2.4.2.2. Гидразинная “выварка” осуществляется при давлении в кот
ле около 1,5 МПа и поддержании в чистом отсеке барабана содержания 
гидразина 150-200 мг/кг и значения pH более 10,5 (за счет дозирования 
аммиака). Продолжительность режима 20-24 ч.

2.4.2.3. Гидразинная “выварка” применяется на ш глах, использую
щих гидразин для коррекционной обработки питательной воды, вместо 
ГРО, если шум от сброса пара в атмосферу при проведении ГРО мешает 
окружающему населению.

2.4.2.4. Гидразинная “выварка” проводится в случаях, указанных в 
п .2 .4 .1.4, а также может вестись как непосредственно в  процессе остано
ва, так и при специальной растопке консервируемого котла.

2.4.2.5. Схема приготовления и дозирования гидразина и аммиака 
осуществляется в соответствии с пп. 2.4.1.5-2.4.1.7, а сброс раствора по
сле обработки —  п. 2.4.1.9.
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2.4.2.6. Потребность 20%-ного гидразина обычно не превышает 1,5 л 
гидразина, а  25% -ного аммиака 0,5 л на 1 м3 водяного объема котла (без 
пароперегревателя).

2А 2 .7 . На блочных электростанциях после останова блока давление 
в котле снижают с допустимой скоростью сбросом пара через БРОУ (ПСБУ) 
в конденсатор. Пароперегреватель обеспарнвают на конденсатор.

После снижения давления в котле до 1,5 МПа включают 2-3 форсун
ки, открывают задвижку на линии сброса пара в атмосферу и закрывают 
БРОУ (ПСБУ). Давление в котле поддерживают в пределах 1,5-2,0 МПа, 
для этого допускается периодически открывать запорную арматуру на ли
нии сброса пара в атмосферу.

Котел подпитывают водой до уровня +100 мм выше верхнего допус
тимого уровня, закрывают непрерывную продувку и начинают дозировку 
реагентов в барабан. Включают линию рециркуляции котловой воды на 
вход Э, отключая ее только на период подпитки котла водой.

Концентрация гидразина в чистом отсеке барабана должна быть не 
менее 150-200 мг/кг, значение pH > 10,5. Продолжительность режима со
ставляет 20-24 ч.

В процессе обработки контролируют значение pH, содержание гид
разина в чистом отсеке.

По окончании обработки останавливают котел и при выводе его в 
ремонт после снижения давления до атмосферного опорожняют, направ
ляя раствор на нейтрализацию.

При выводе котла в резерв консервирующий раствор можно сливать 
перед началом растопки котла.

2.4.2.8. На электростанциях с поперечными связями после останова 
котла и отключения его от общестанционной магистрали открывают за
порную арматуру на линии сброса пара в атмосферу.

После снижения давления в котле до 1,5 МПа включают 2-3 форсун
ки, поддерживая давление 1,5-2,0 МПа, периодически открывая арматуру 
на линии сброса пара в атмосферу.

Котел подпитывают водой до уровня +100 мм выше верхнего допу
стимого уровня, закрывают непрерывную продувку и начинают дозировку 
реагентов в барабан. Включают линию рециркуляции котловой воды на 
вход Э, отключая ее только на период подпитки котла водой.
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Значение pH, содержание гидразина в чистом отсеке, продолжитель
ность обработки, объем химического контроля, а  также операции по окон
чании обработки должны соответствовать п. 2.4.2.7.

2А 2.9. Для проведения обработки на ранее остановленном котле его 
необходимо растопить в  соответствии с эксплуатационной инструкцией, 
поднять параметры и выполнить обработку в соответствии с пп. 2.4.2.7 
или 2.4.2.8, а затем вывести котел в резерв или ремонт.

2.4.2.10. В случае крайней необходимости проведения опрессовки 
котла в период простоя допускается заполнение котла водой на срок не 
более 1 сутс последующим дренированием воды.

2.4.2.11. Перед растопкой котла специальных водных отмывок по
верхностей нагрева не проводят.

2.5. Трилонная обработка поверхностей 
нагрева котла

2.5.1. Пассивация поверхностей нагрева раствором трилона Б осно
вана на термическом разложении предварительно образованных комплек- 
сонагов железа.

На первом этапе обработки при температуре среды около 150°С про
исходит подготовка поверхностей нагрева Э и экранов к созданию на них 
защитной пленки за счет комплексования железа из отложений и перевода 
его в раствор. На втором этапе при температуре среды более 250°С проис
ходит термолиз части комплексонатов железа с образованием защитной 
пленки на поверхности металла.

В процессе разложения комплексонатов железа выделяются газооб
разные продукты, в том числе водород и аммиак, которые удаляются с 
паром и пассивируют пароперегреватель.

Технология трилонной обработки (ТО ) реглам ентирована 
РД 34.37.514-91 “Методические указания по номпленсонной обработке воды 
барабанных гоглов давлением 3,9-9,8 МПа” (М.: СПО ОРГРЭС, 1993).

2.5.2. Пассивация трилоном Б поверхностей нагрева совмещается с 
растопкой котла

Расчетная концентрация трилона Б в воде, заполняющей коптел перед 
растопкой, должна быть 300-500 мг/кг.

На первом этапе обработки в течение 1,5-2 ч  в котле поддерживается 
давление 0,5-1,0 МПа, а второй этап осуществляется в процессе дальней
шей растопки по эксплуатационной инструкции.
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2.5.3. Обработка трилоиом Б применяется для всех типов барабан
ных котлов давлением выше 3,9 МПа независимо от режимов коррекци
онной обработки  питательной  воды (гидразинно-ам м ианной или 
аммиачной) и  котловой воды (фосфатной или комплексонной).

2.5.4. Н а котлах, где предусмотрена коррекционная обработка пита
тельной воды гидразином, ТО проводится после химической очистки (пред
пусковой и эксплуатационной), до капитального ремонта и после него 
трилонная обработка может также проводиться перед выводом котла в 
резерв или ремонт на срок до 60 сут. В этих случаях ТО замеш ает ГРО, 
ГВ, ГРП.

На электростанциях, где применение гидразина запрещено санитар
ными нормами по условиям снабжения паром потребителей, ТО прово
дится помимо указанны х случаев ещ е и не менее одного раза в год, 
например, после осенне-зимнего максимума.

Для ТО перед выводом в резерв или ремонт необходимо предусмат
ривать не ранее, чем за одну-две недели до останова, специальную рас
топку котла с выходом на рабочие параметры.

Если ТО проводится непосредственно перед выводом котла в резерв 
или ремонт, целесообразно при останове выполнить СО.

2.5.5. Для проведения ТО необходимо предусмотреть бак для приго
товления рабочего раствора тритона Б, насос для подачи раствора в котлы 
н  трубопроводы для заполнения котлов через нижние точки экранов и дре
нажи Э (см. рис. 2). К баку необходимо подвести трубопровод подпиточ- 
ной воды. Вместимость бака должна быть не менее водяного объема 
наибольшего котла.

Для приготовления рабочего раствора трилона Б могут быть исполь
зованы баки и насосы кислотной промывки и трубопроводы заполнения 
котлов водой.

2.5.6. Ориентировочная потребность трилона Б для одной обработки 
ш гла составляет 0,5-1,0 кг товарного продукта на 1 м3 водяного объема 
(без пароперегревателя) ш гла.

2.5.7. Раствор трилона Б концентрацией 300-500 мг/кг готовят в ко
личестве, достаточном для заполнения котла до растопочного уровня. Если 
вместимость бака недостаточна для этого, то концентрация раствора уве
личивается с учетом того, чтобы после подпитки котла до растопочного 
уровня концентрация трилона Б в котловой воде была в  указанных преде
лах.
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Засыпку в бак товарного продукта ведут порциями через сетчатую 
корзину, смывая реагент водой из ш ланга, при рециркуляции воды по схе
ме “бак-насос-бак”.

2.5.8. После заполнения через нижние точки экранов и дренажи Э 
приступают к  растопке котла.

На весь период растопки непрерывная продувка котла должна быть 
закрыта. Линия рециркуляции котловой воды на вход в Э закрывается толь
ко на период подпитки котла водой.

По достижении в котле давления 0,5-1,0 М Па делаю т выдержку в 
течение 1,5-2,0 ч. В процессе выдержки отбирают каждые 20-30 мин про
бы воды чистого и солевого отсеков для определения концентраций сво
бодного трилона. Е сли пробы воды мутные и содерж ат взвесь или 
содержание свободного трилона менее 30 мг/кг, растопку прекращают, 
раствор из котла дренируют. Затем вновь заполняют котел свежим раство
ром трилона Б концентрацией более 30 м г/кг и приступают к растопке.

После окончания выдержки при давлении 0,5-1,0 М Па или после за
полнения котла свежим раствором растопку ведут по эксплуатационной 
инструкции для подключения котла к турбине.

2.6. Фосфатно-аммиачная “выварка”
2.6.1. Фосфатно-аммиачная “выварка” (ФВ) при повышенных содер

жаниях фосфатов в котловой воде по сравнению с эксплуатационными и 
давлении в котле 0 ,8-1,0 МПа способствует фосфатной пассивации метал
ла внутренних поверхностей нагрева экранов и удалению части рыхлых 
отложений.

При этом пароперегреватель заполняется паром, содержащим амми
ак, что способствует пассивации металла пароперегревателя и защищает 
его при конденсации пара после останова котла.

2.6.2. Фосфатно-аммиачная “выварка” осуществляется в режиме рас
топки котла при давлении около 1,0 М Па, начальной концентрации фос
ф атов в  котловой воде 400-500 м г/к г  и ам м и ака около 1 г/кг. 
Продолжительность обработки около 8 ч.

2.6.3. Фосфатно-аммиачная “выварка” применяется на котлах давле
нием 3,9 и 9,8 МПа, подпитываемых умягченной водой.

2.6.4. Фосфатно-аммиачная “выварка” проводится при вывода котла 
врезерв на срок до 60 сут или выводе в средний или капитальный ремонт.
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2.6.5. Для приготовления растворов, подачи их в ш гел, а  также сбора 
отработанных растворов с последующей откачкой на установку нейтрали
зации необходимо предусмотреть схему в соответствии с рис. 1 или 2.

2.6.6. Ориентировочная потребность для одной обработки—  1-1,5 кг 
товарного тринатрийфосфата и 3*3,5 л 25%-ного аммиака на 1 м3 водяно
го объема котла.

2.6.7. Раствор реагентов с концентрацией фосфатов около 500 мг/кг и 
аммиака концентрацией около 1 г/кг готовят в бане (см. рис. 1 и 2) в коли
честве, достаточном для заполнения котла до растопочного уровня. Если 
вместимость бака недостаточна для этого, то концентрация раствора уве
личивается с учетом того, чтобы после подпитки котла до растопочного 
уровня концентрация фосфата и аммиака в котловой воде достигла ука
занных.

Засыпку тринатрийфосфата ведут в соответствии с п. 2.5.7.
2.6.8. После заполнения через нижние точки приступают к растопке 

котла. На весь период обработки непрерывная продувка закрывается, в 
котле поддерживается давление 1,0 М Па, ФВ ведется 8 ч. Каждые 1-2 ч 
проводят продувку нижних точек экранов, начиная с панелей солевых от
секов. Продолжительность открытия вентилей периодической продувки 
составляет 30 с.

По окончании ФВ останавливаю т котел и после снижения давления 
до атмосферного опорожняют его, направляя раствор на нейтрализацию.

2.6.9. Перед пуском котла в эксплуатацию специальных водных от
мывок поверхностей нагрева не проводят.

2.7. Заполнение поверхностей нагрева котла 
защитными щелочными растворами

2.7.1. При заполнении поверхностей нагрева котла защитным щелоч
ным (ЗЩ ) раствором обеспечивается устойчивость ранее образованной на 
поверхностях металла защитной пленки в течение длительного времени 
даже при попадании в котел кислорода.

В качестве щелочных растворов могут быть использованы раствор 
аммиака или раствор едкого натра с  тринатрийфосфагом.

2.7.2. При осуществлении данного способа котел полностью (за ис
ключением промежуточного пароперегревателя) заполняется щелочным 
раствором на весь период останова.
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При использовании аммиачного раствора значение pH его должно 
быть 10,5*11 (содержание аммиака 0,5-1,0 г/кг), а фосфатно-щелочной 
раствор должен содержать 0,3-1 г/кг едкого натра и 0,1-0,2 г/кг тринат- 
рийфосфата.

В период консервации должна быть обеспечена возможность подкач
ки раствора в случае утечки части его из котла.

2.7.3. Заполнение раствором аммиака применяется для котлов лю
бых давлений.

Раствор едкого натра с тринатрийфосфатом применяется для котлов, 
подпитываемых умягченной водой, а также при условии возможности пол
ного дренирования всех поверхностей нагрева пароперегревателя.

2.7.4. Заполнение щелочным раствором проводится при выводе кот
ла в  резерв на срок до 4 мес.

Если перед заполнением щелочным раствором провести обработку 
ГО (ГРО или ГВ) или ТО (ГРО +ЗЩ; ТО+ЗЩ ), то можно вывести котел в 
резерв на срок до б мес.

2.7.5. В случае применения раствора едкого натра с тринатрийфос
фатом необходимо предусмотреть возможность отмывки пароперегрева
теля от консервирующего раствора (см. рис. 1). Использование такой схемы 
позволяет, кроме того, организовывать рециркуляцию раствора в котле, 
что необходимо при относительно малой вместимости бака для приготов
ления раствора.

При использовании схемы, приведенной на рис. 2, следует учесть, 
что вместимость бака должна быть не менее водяного объема наибольше
го котла (с пароперегревателем).

Схемы консервации должны также предусматривать сбор отработан
ных растворов с последующей откачкой их на установку нейтрализации.

2.7.6. Ориентировочная потребность реагентов для заполнения котла 
в расчете на 1 м3 водяного объема составляет; не более 4 л  25%-ного ам
миака при приготовлении аммиачного раствора, а при использовании ед
кого натра с тринатрийфосфатом не более 2 л 40%-ной щелочи и 1 кг 
товарного тринатрийфосфата.

2.7.7. При использовании для приготовления реагентов схемы, при
веденной на рис. 2, готовят раствор необходимой концентрации в объеме, 
достаточном для заполнения котла.

При использовании схемы, приведенной на рис. 1, концентрация ре
агентов увеличивается с таким расчетом, чтобы после подпитки котла во-
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дой и перемешивания раствора путем рециркуляции (“бак-ш гел-бак”) кон
центрация достигла необходимой.

Приготовление растворов ведут в соответствии с п. 2.5.7.
2.7.8. Выведенный в резерв и опорожненный котел заполняют кон

сервирующим раствором через нижние точки экранов и дренажи Э. За
полнение котла контролируют с помощью воздушников.

Если осуществляется перемешивание раствора в котле путем рецир
куляции (см. рис. 1), то окончание его определяют по выравниванию кон
центрации раствора в пробоотборных точках по пароводяному тракту.

После заполнения котла закрываю т вою запорную арматуру парово
дяного тракта.

2.7.9. В период консервации котла регулярно проверяют плотность 
закрытия вентилей и задвижек, своевременно устраняют протечки и не
плотности сальников.

При частичном опорожнении подпитывают котел свежим раствором 
реагентов.

2.7.10. По окончании консервации раствор из котла дренируют в бак 
реагентов, используя при необходимости для заполнения другого консер
вируемого котла или направляя на установку нейтрализации.

Если котел консервировался раствором едкого натра с тринатрийфо- 
сфаггом, перед растопкой ведут водную отмывку пароперегревателя в тече
ние 30-60 мин со сбросом воды через нижние точки котла. Трубопровод 
промывки пароперегревателя должен надежно отключаться от работаю
щего котла.

2.8. Заполнение поверхностей нагрева котла азотом
2.8.1. Заполнение внутренних поверхностей нагрева химически инерт

ным азотом с последующим поддержанием в котле его избыточного дав
ления предотвращает доступ кислорода, что обеспечивает устойчивость 
ранее образованной защитной пленки на металле в течение длительного 
времени.

2.8.2. Заполнение котла азотом осуществляется при избыточном дав
лении в поверхностях нагрева. В процессе консервации расход азота дол
жен обеспечивать небольшое избыточное давление в котле.

2.8.3. Консервация азотом применяется на котлах любых давлений 
на электростанциях, имеющих азот от собственных кислородных устано-
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вок. При этом допускается применение азота при его концентрации не ниже 
99%.

2.8.4. Заполнение азотом проводится при выводе котла в резерв на 
срок до одного года.

2.8.5. Схема консервации должна предусматривать подвод азота к 
выходным коллекторам пароперегревателей и в барабан через воздушни
ки.

Под вод к воздушникам осуществляется посредством врезок трубок с  
арматурой высокого давления. Отводы от воздушников следует объеди
нить в общий коллектор, который соед иняется с трубопроводом подвода 
азота. Коллектор, объединяющий отводы от воздушников, должен надеж
но отключаться от азотного трубопровода путем установки арматуры вы
сокого давления. Н а этом коллекторе необходимо иметь ревизионный 
вентиль, открытый во время эксплуатации котла.

Конкретная схема трубопроводов азота разрабатывается с учетом воз
можностей кислородной установки и типов установленных котлов.

2.8.6. При останове котла на срок до 10 сут консервация выполняется 
без слива воды из поверхностей нагрева.

После останова котла и снижения давления в барабане до 0,2-0,5 М Па 
открывают вентили на линиях подвода азота к пароперегревателю и в ба
рабан и приступают, при необходимости, к дренированию котла, после 
чего дренажи закрываются.

В процессе консервации давление газа в котле поддерживают на уров
не 5-10 кПа.

2.8.7. В период консервации принимают меры к установлению воз
можных утечек газа и их устранению.

2.8.8. При необходимости проведения небольших ремонтных работ 
возможно кратковременное прекраш ение подачи газа в котел.

2.9. Консервация котла контактным ингибитором
2.9.1. Контактный ингибитор М -1 является солью циклогекеиламина 

и синтетических жирных кислот.
В виде водного раствора контактный ингибитор (КИ) защ ищ ает от 

коррозии чугун и стали различных м арок Его защитные свойства обус
ловлены наличием в ингибиторе аминогрупп в гидрофобной части моле- 
кулы. При контакте с поверхностью металла ингибитор адсорбируется по 
аминогруппе, оставляя во внешней среде гидрофобную часть молекулы.
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Такое строение адсорбционного слоя препятствует проникновению влаги 
или электролита к металлу. Дополнительным препятствием являются вы
шележащие слои молекул ингибитора, усиливающие адсорбционный слой. 
Проникающие в глубь этого слоя молекулы воды и газов (S 0 2, С 0 2 и др.) 
приводят к гидролизу части молекулы ингибитора. При этом освобожда
ются циклогексиламины и жирные кислоты. Циклогексиламины связыва
ют кислые газы, а кислоты, адсорбируясь, поддерживают гидрофобность 
поверхности металла.

Контактный ингибитор создает на металле защитную пленку, сохра
няющуюся и после слива консервирующего раствора.

2.9.2. Для консервации поверхностей нагрева котел заполняют вод
ным раствором ингибитора концентрацией 0,5-1,5%  в зависимости от про
должительности простоя, состава и количества отложений на поверхностях 
нагрева. Конкретная концентрация раствора ингибитора устанавливается 
после химического анализа состава отложений.

2.9.3. Консервация КИ применяется для любых типов котлов незави
симо от применяемых режимов коррекционной обработки питательной и 
котловой воды.

2.9.4. Консервация ингибитором М-1 проводится при выводе котла в 
резерв или ремонт на срок от 1 мес до 2 лет.

2.9.5. Для осуществления консервации должна быть предусмотрена 
специальная отдельная схема приготовления водного раствора ингибито
ра и подачи его в котел (рис. 3). Схема включает бак хранения и приготов
ления раствора вместимостью не менее полного водяного объема котла и 
насос для перемешивания раствора и подачи его в котел. К баку должен 
бьтгь предусмотрен подвод конденсата или обессоленной воды.

Заполнение котла раствором ингибитора проводится по трубопрово
ду от напорной стороны насоса к нижнему дренажному коллектору котла. 
По этому же трубопроводу консервирующий раствор из котла сбрасывает
ся при расконсервации в бак хранения.

2.9.6. Для приготовления рабочего раствора фляги с товарным инги
битором предварительно разогревают, опустив их в ванну с водой, нагре
той до 70°С. Ориентировочное время разогрева — 8-10 ч.

Разогретый товарный ингибитор заливают в бак консервирующего 
раствора при рециркуляции воды по схеме “бак-насос-бак” . Температура 
циркулирующей воды должна быть около 60°С. Время циркуляции рас
твора 1 ч. Концентрацию ингибитора в рабочем растворе определяют в 
соответствии с методикой приложения 1.
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Рис. 3. Схема консервации энергетических котлов КИ:
1 — бак приготовления ингибитора вместимостью, равной водяному объему котла с

пароперегревателем; 2 — насос заполнения котла раствором ингибитора;
3 — барабанный котел; 4 — питательная вода к котлу; 5 — экраны; 6 — подпиточная 
вода; 7 — ингибитор; в — насос дренажного бака; 9 — дренажный бак; 10 — дренажи 

котла, питательного тракта; 11 — деаэратор; 12 — поверхность нагрева до Э;
13 — прямоточный котел; 14 — от ПНД;

■' -  : ' трубопроводы консервации

2.9 .7 . П редварительно опорож ненны й котел заполняю т приготовлен* 
ны м  раствором  ингибитора при тем пературе бар аб ан а не вы ш е 6 0 °С  З а
полнение ведут через дренаж и ниж них точек экран ов и Э при откры ты х 
воздуш никах котла.

Б арабан  котла заполняю т полностью , ч ер ез него пароперегреватель. 
В оздуш ники по тракту котла закры ваю т по м ере его заполнения п осле по
явления сплош ной струн раствора.

П ри простое в резерве котел оставляю т заполненны м  консервирую 
щ им  раствором , плотно закры в всю  запорную  арматуру на котле.

П ри вы воде в рем онт для образования н а м еталле защ итной пленки  
консервирую щ ий раствор долж ен находиться в котле не менее 24 ч , после 
чего раствор  сливаю т в бак  хранения. П ри необходимости в п роцессе р е
м он та р езки  труб несливаем ой ступени п ароперегревателя сн ачала сли ва-
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ют раствор из других ступеней, откуда раствор может попасть в указан
ную несливаемую ступень.

П ри резке труб несливаемой ступени необходимо обеспечить сбор 
сливаемого раствора и  принять меры предосторожности, предусмотрен
ные при работе с токсичными веществами.

2.9.8. В период простоя на консервации следует не допускать попада
ния воды или пара в котел.

2.9.9. Для расконсервации котла после простоя в резерве раствор ин
гибитора сливают из котла в бак хранения раствора.

Поскольку при повышении температуры ингибитор разлагается, не 
давая потенциально кислых продуктов, специальная отмывка котла не 
производится, а растопка осуществляется в соответствии с инструкцией 
по пуску котла.

2.9.10. Контактный ингибитор М-1 многократного действия, поэто
му слитый из котла раствор должен использоваться для последующих кон
серваций котлов. Необходимо лишь проверить концентрацию раствора и, 
если нужно, добавить некоторое количество товарного ингибитора.

3. СПОСОБЫ КОНСЕРВАЦИИ ПРЯМОТОЧНЫХ КОТЛОВ

3.1. Сухой останов котла
3.1.1. Сухой останов применяется на всех прямоточных котлах неза

висимо от принятого водно-химического режима.
3.1.2. Сухой останов котла проводится при любых плановых и ава

рийных остановах котла на срок до 30 сут.
3.1.3. После погашения топки и отключения котла от турбины закры

вают запорную арматуру на питательных трубопроводах.
Пар из котла через БРОУ (ПСБУ) частично выпускают в конденсатор 

так, чтобы в течение 20-30 мин давление в котле снизилось до 3-4 М Па, 
при этом ВЗ остаю тся открытыми.

Открывают дренажи входных коллекторов НРЧ и Э для вытеснения 
воды из котла собственным паром, при этом ПСБУ (БРОУ) закрывают.

После снижения давления в котле до нуля в течение 30 мин проводят 
вакуумную сушку поверхностей нагрева, для чего снова открывают ПСБУ 
(БРОУ). Затем закрываю т запорную арматуру на паропроводах и на всех 
линиях, соединяющих котел с конденсатором.
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Промежуточный пароперегреватель обеспаривают на конденсатор 
открытием запорной арматуры на сбросных линиях из горячих паропро
водов. Вакуум в системе поддерживают в течение не менее 15 мин.

При выводе в резерв вентиляцию газовоздушного тракта проводят в 
соответствии с ПТЭ, а  при останове в ремонт— до охлаждения поверхно
стей нагрева.

3.2. Гидразинная обработка поверхностей нагрева 
при рабочих параметрах котла

3.2.1. Под воздействием среды, содержащей гидразин, при высоких 
температурах на поверхности металла создается защитная оксидная плен
ка, надежно предохраняющая металл от коррозии в течение длительного 
времени.

Концентрация гидразина при обработке значительно превышает экс
плуатационную норму и зависит от продолжительности обработки.

3.2.2. При обработке гидразином при рабочих параметрах в зависи
мости от продолжительности простоя содержание гидразина в питатель
ной воде составляет 0,3-3 мг/кг, а продолжительность обработки— от 1-2 
до 24 ч.

3.2.3. Гидразинная обработка применяется на котлах при ведении 
гидразинно-аммиачного или гидразинного режима.

3.2.4. Обработка проводится в сочетании с СО при выводе котла в 
резерв на срок до 3 мес или выводе в средний или капитальный ремонт.

В период обработки котел работает в нормальном режиме и несет 
требуемую нагрузку.

3.2.5. Дозирование гидразина осуществляют с помощью штатной 
гидразинной установки на стороне всасывания питательных насосов или 
в основной конденсат за БОУ

Непосредственно перед обработкой в баке-мернике установки гото
вят раствор требуемой концентрации с учетом производительности насо
са-дозатора и предполагаемой нагрузки штла.

3.2.6. Гидразинную обработку проводят непосредственно перед пла
новым остановом. В зависимости от продолжительности простоя котла 
ориентировочная продолжительность обработки и содержание гидразина 
в питательной воде составляют:



27

Продолжительность Продолжительность Содержание
простоя, сут обработки, ч гидразина, мг/кг

До 5 ........... .............  1 -2 .................. ........2-3
5 -10 ........... ............. 3 -6 ............................ 1-1,5

10-15........... ............. 6 -1 2 ................. ........0,5-1
С в ............ .............12-24............... ........0,3-0,5

В процессе обработки контролируют содержание гидразина, отбирая 
пробы воды из пробоотборной точки на линии питательной воды перед 
котлом.

По окончании ГО выполняют СО.
3.2.7. При последующем пуске котла также необходимо в течение 24 ч 

поддерживать в питательной воде содержание гидразина 1-3 мг/кг до ста
билизации качества питательной воды на нормируемом уровне.

3.3. Кислородная обработка поверхностей нагрева при 
рабочих параметрах котла

3.3.1. Обработка проводится для восстановления нарушенных защит
ных пленок за счет повышенных по сравнению с эксплуатационными до
зи ровок  кислорода. С одерж ание кислорода в питательн ой  воде 
увеличивается до 1-2 мг/кг за несколько часов до останова котла.

3.3.2. Кислородная обработка применяется на котлах при ведении 
различных модификаций кислородного водного режима.

3.3.3 Обработка проводится в сочетании с СО при выводе котла в 
резерв на срок до 3 мес или выводе в средний или капитальный ремонт.

В период обработки котел работает в нормальном режиме и несет 
требуемую нагрузку.

3.3.4. Обработку осуществляют с помощью штатных установок дози
рования кислорода или воздуха.

3.3.5. В период обработки перед плановым остановом котла содержа
ние кислорода в питательной воде увеличивается до 1-2 мг/кг за 8-10 ч до 
останова.

В процессе обработки контролируют содержание кислорода в пита
тельной воде перед котлом.

По окончании заданного времени выполняют СО.
3.3.6. При пусках котла также необходимо в течение 30-40 ч поддер

живать в питательной воде содержание кислорода 1 мг/кг до стабилиза
ции качества питательной воды на нормируемом значении.
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3.4. Заполнение поверхностей нагрева котла азотом
3.4.1. Заполнение котла азотом осуществляется при избыточном дав

лении в поверхностях нагрева. В процессе консервации расход азота дол
жен обеспечивать небольшое избыточное давление в котле.

3.4.2. Консервация азотом применяется на котлах любых давлений 
на электростанциях, имеющих азот от собственных кислородных устано
вок. При этом допускается применение азота при его концентрации не ниже 
99%.

3.4.3. Заполнение азотом проводится при выводе котла в резерв на 
срок до одного год а.

3.4.4. Целесообразно предусматривать подвод азота в трубопровод 
отвода пара из расширителя на давление 2,0 М Па к  к холодным линиям 
промежуточного перегрева.

Схема подвода азота к котлу должна быть выполнена в соответствии 
сп . 2.8.5.

3.4.5. После останова котла и снижения давления в нем до 0,2-0,5 МПа 
открывают вентили на линиях подвода азота к расширителю.

Перед заполнением азотом выполняют вакуумную сушку промежу
точного пароперегревателя.

После расхолаживания котла давление в нем поддерживают на уров
не 5-10 кПа.

При наличии неотключенного промежуточного пароперегревателя 
выполняют его постоянную продувку азотом с часовым расходом, равным 
10% объема продуваемого контура.

3.4.6. В период консервации принимают меры к установлению воз
можных утечек газа и их устранению.

3.4.7. При необходимости проведения небольших ремонтных работ 
возможно кратковременное прекращение подачи газа в котел.

3.5. Консервация котла контактным ингибитором
3.5.1. Контактный ингибитор М -1 создает на металле защитную плен

ку, сохраняющуюся и после слива консервирующего раствора (см. п. 2.9.1).
3.5.2. Для консервации поверхностей нагрева гогел заполняют вод

ным раствором ингибитора концентрацией 0,5 -1,5%  в зависимости от про
должительности простоя, состава и количества отложений на поверхностях 
нагрева. Конкретная концентрация раствора ингибитора устанавливается 
после химического анализа состава отложений.
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3.5.3. Консервация КИ применяется для любых типов котлов незави
симо от применяемого водно-химического режима.

3.5.4. Консервация ингибитором М-1 проводится при выводе котла в 
резерв или ремонт на срок от 1 мес до 2 лет.

3.5.5. Приготовление консервирующего раствора осуществляется в 
соответствии с пп 2.9.5 и 2.9.6.

Раствор ингибитора из бака приготовления подается в деаэратор.
Необходимо также предусмотреть слив раствора из питательных ма

гистралей и котла после консервации в бак хранения с использованием 
для этой цели дренажных баков.

3.5.6. Перед консервацией осуществляют дренирование деаэратора, 
питательных трубопроводов, ПВД по водяной стороне и самого котла.

Заполнение котла, питательных магистралей и ПВД ведут бустерным 
насосом, контролируя заполнение с помощью воздушников. При появле
нии из воздушников по ходу среды сплошной струи производят их закры
тие.

При простое в резерве котел оставляют заполненным консервирую
щим раствором, плотно закрыв всю запорную арматуру на котле.

При выводе в ремонт для образования на металле защитной пленки 
консервирующий раствор должен находиться в котле не менее 24 ч, после 
чего раствор сливают в бак хранения.

3.5.7. Для расконсервации котла консервирующий раствор после про
стоя в резерве сливают из питательных магистралей, ПВД и котла в бак 
хранения для последующего использования.

Специальных водных отмывок от консервирующего раствора при 
растопке не производят.

4. ВЫБОР СПОСОБОВ КОНСЕРВАЦИИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОТЛОВ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ВИДА И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОСТОЯ

4.1. Способы консервации барабанных котлов выбираются в соот
ветствии с приведенной таблицей.

Для меньших сроков простоя допускается использование способов, 
предлагаемых для любого большего срока.

На каждом котле должны бьпъ предусмотрены не только способ или 
способы, предохраняющие при консервации ранее образованную защит
ную пленку на поверхности металла (СО, ИД, ЗЩ, КИ, А), но и способ
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Способы консервации

Вид
останова

Котлы на 
3,9*

Котлы на давление 9,8 МПа Котлы на давление 13,8 МПа
давление
ЧПа

Без обработки 
питательной воды 

гидразином

Обработка 
питательной воды 

гидразином

Без обработки 
питательной воды 

гидразином

Обработка 
питательной воды 

гидразином

Рекоменду
емый

способ

Возможна
я

замена

Рекоменду
емый

способ

Возможна
я

замена

Рекоменду
емый

способ

Возможна
я

замена

Рекоменду
емый

способ

Возможна
я

замена

Рекоменду
емый

способ

Возможна
я

замена

Плановый останов
До ю

сут
Резерв СО ид СО ИД ГРП СО, ИД с о ид ГРП СО,ИД
Ремонт СО — СО — ГРП СО СО — ГРП СО

До 30 
сут

Резерв ЗЩ СО ЗЩ с о ГРП+СО,
го

ГРП, СО ЗЩ СО ГРП+СО,
го

ГРП. с о

Ремонт СО — с о — ГРП+СО,
го

ГРП, с о СО — ГРП+СО,
ГО

ГРП, с о

До 60 
сут

Резерв ЗЩ, КИ, А ФВ ЗЩ, КИ, А ТО ГОКИ, А ГРП+СО,
то .зщ

ЗЩ. КИ, А то ГО, КИ, А ГРП+СО,
ТО .ЗЩ

Ремонт Ф В.КИ — ТО, КИ ФВ ГО, КИ ГРП+СО,
ТО

ТО .КИ ГО .КИ ГРП+СО,
то

До 4 
мес

Резерв КИ, А ЗЩ КИ, А ЗЩ КИ, А ЗЩ КИ, А ЗЩ КИ, А ЗЩ

Ремонт КИ ФВ ДО —
то+ки, 
после — 

ТО

ТО до и 
после

ДО —
ТО+КИ, 
после — 

ТО

ТО до и 
после, 

до — ГО, 
ГРП+СО, 
после —  

ТО

ДО — 
ТО+КИ, 
после — 

ТО

ТО до и 
после

Д о  — 
ТО+КИ, 
после —  

ТО

ТО до и 
после, 

до — ГО, 
ГРП+СО, 
после —  

ТО

До 6 
мес

Резерв КИ, А ФВ+ЗЩ КИ, А ТО+ЗЩ КИ, А ТО+ЗЩ,
го+зщ

104,А ТО+ЗЩ КИ, А ТО+ЗЩ,
го+зщ

Ремонт КИ Д о  —  
ТО+КИ, 
после—  

ТО

ТО до и 
после

до — ТО, 
после — 
КИ+ТО

ТО до и 
после

До — ТО, 
после —  
КИ+ТО

ТО дои  
после

ДО — 
ТО+КИ, 
после —  

ТО

ТО до и 
после



Св. 6 Резерв КИ, А — КИ, А — КИ, А — КИ, А — КИ, А —
мес Ремонт КИ ДО —  

ТО+КИ, 
после —  

ТО

ДО —
ТО+КИ, 
после —  

ТО

До —  
ТО+КИ, 
после —  

ТО

ДО —
ТО+КИ, 
после —  

ТО

Аварийный останов
СО —  СО — со — со — со —

СО —  первый этап, дальнейшая консервация зависит от последующего срока ремонта, резерва

П р и м е ч а н и я :  1. На котлах давлением 9,8 и 13,8 МПа без обработки питательной воды 
гидразином должна проводиться ТО не реже одного раза в год.
2. А —  заполнение поверхностей нагрева котла азотом.
3. ГРП+СО — гвдразинная обработка при рабочих параметрах котла с последующим 
сухим остановом; ГО+ЗЩ  ТО+ЗЩ, ФВ+ЗЩ — заполнение котла щелочным раствором с 
предшествующей реагентной обработкой;
4. ТО+КИ — консервация контактным ингибитором с предшествующей трилонной 
обработкой;
5. "До", "после" —  до ремонта и после него.
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или способы, образующие и восстанавливающие эту плещ у (ГРО или ГВ, 
ТО, ФВ).

Гидразинную обработку при рабочих параметрах тюлесообразно про
водить не только перед остановом, но и в соответствии с ПТЭ при любом 
лгуске могла, если не предполагается выполнение ТО.

4.2. На прямоточных котлах СО рекомендуется осуществлять при ос
тановах на срок до 30 дн.

Гидразинная или кислородная обработка в сочетании с СО выполня
ется при выводе котла в резерв на срок до 3 мес или ремонт на срок до 5- 
бм ес.

В случае более продолжительных сроков резерва или ремонта следу
ет для консервации котлов использовать КИ или азот (А).

При выводе прямоточного нагла в  резерв или ремонт иа срок более 
1 мес целесообразно по возможности заполнять конденсатный тракт и де
аэратор раствором аммиака, для чего в конденсат за БОУ дозируется штат
ным насосом аммиак за 0,5-1 ч до останова для достижения значения pH 
за деаэратором не менее 9,2.

4.3. В условиях резкого увеличения количества и продолжительности 
простоев энергетического оборудования для поддержания в работоспособ
ном состоянии всех систем котла (энергоблока), а не толью  поверхностей 
нагрева, необходимо организовать режим работы электростанции таким 
образом, чтобы простой каждого котла (энергоблока) в резерве не превы
шал 3 мес, а при достижении этого срока или ранее в зависимости от кон
кретной ситуации котел (энергоблок) включался в работу и останавливался 
в резерв другой.

4.4. При выводе котла в резерв на неопределенный срок следует вы
бирать способ консервации, ориентируясь на максимальный срок резерва, 
характерный для практики данной электростанции.

Понятие “неопределенный срок” подразумевает останов в резерв на 
какой-то, чаще непродолжительный, срок с последующим, возможно и 
неоднократным, продлением срока.

4.5. При выводе котла в резерв или ремонт (реконструкцию) на срок 
свыше 5-6 мес необходимо разработать специальное техническое реше
ние с учетом конкретных условий (типа котла, вида и продолжительности 
простоя, имеющегося оборудования для консервации, загрязненности вну
тренних поверхностей нагрева), а также рассмотреть вопрос о целесооб
разности проведения перед консервацией химической очистки котла.
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5. СПОСОБЫ КОНСЕРВАЦИИ ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ

5.1. Консервация раствором гидроксида кальция
5.1.1. Способ основан на высокоэффективных ингибирующих спо

собностях раствора гидроксида кальция Са(ОН)2.
Защитной концентрацией гидроксида кальция является 0,7 г/кг и 

выше.
При контакте с металлом раствора гидроксида кальция устойчивая 

защитная пленка формируется в течение 3-4 над.
При опорожнении котла от раствора после контакта в течение 3-4 над 

или более защ итное действие пленок сохраняется в течение 2-3 мес.
Данный способ регламентирован “Методические указания по приме

нению гидроксида кальция для консервации теплоэнергетического и дру
гого пром ы ш ленного оборудования на объектах  М инэнерго 
РД 34.20.593-89“(М .: СПО Союэтехэнерго, 1989).

5.1.2. При осуществлении данного способа водогрейный котел пол
ностью заполняется раствором. Если требуется проведение ремонтных 
работ, раствор после выдержки в котле в течение 3-4 нед может быть (дре
нирован.

5.1.3. Гидроксид кальция применяется для консервации водогрейных 
котлов любых типов на электростанциях, имеющих водоподготовитель- 
ные установки с известковым хозяйством.

5.1.4. Консервация гидроксидом кальция проводится при выводе ког
да в резерв на срок до б мес или выводе в ремонт на срок до 3 мес.

5.1.5. Раствор гидроксида кальция готовится в ячейках мокрого хра
нения извести с плавающим устройством всасывания (рис. 4). После за
сыпки извести (пушонки, строительной извести, отходов гашения карбида 
кальция) в ячейки и перемешивания известковому молоку дают отстоять
ся в течение 10-12 ч до полного осветления раствора. Вследствие малой 
растворимости гидроксида кальция при температуре 10-25°С его концен
трация в растворе не превысит 1,4 г/кг.

При откачке раствора из ячейки необходимо следить за положением 
плавающего устройства всасывания, не допуская захвата отложений на 
дне ячейки.

5.1.6. Для заполнения т гл о в  раствором целесообразно использовать 
схему кислотной промывки водогрейных котлов, приведенных на рис. 4. 
Также могут быть использованы и бак с насосом для консервации энерге
тических котлов (см. рис. 2).
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Рис. 4. Схема консервации водогрейных котлов:
1 — бак приготовления химических реагентов; 2 — насос заполнения котла раствором

химических реагентов; 3 — подпиточная вода; 4 — химические реагенты;
5 — известковое молоко в мешалки предочистки; 6 — ячейки известкового молока;

7 — водогрейные котлы; 8 — к другим водогрейным котам;
9 — от других водогрейных котлов;

— ——  трубопроводы консервации

5.1.7. Перед заполнением могла консервирующим раствором воду из 
него дренируют.

В бак приготовления реагентов перекачивают раствор гидроксида 
кальция из ячеек извести. Перед перекачкой трубопровод промывают во
дой во избежание попадания в бак известкового молока, подаваемого по 
этому трубопроводу на предочистку водоподготовительной установки.

Заполнение котла целесообразно вести при рециркуляции раствора 
по контуру “бак-насос-трубопровод подачи раствора-котел-трубопровод 
сброса раствора-бак”. В этом случае количество приготовленного извест
кового раствора должно быть достаточно для заполнения консервируемо
го котла и схемы рециркуляции, включая бак.

Если заполнение котла вести насосом из бака без организации ре
циркуляции через котел, то объем приготовленного известкового молока 
зависит от водяного объема котла.
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Водянок объем котлов ПТВМ -50, ПТВМ -100, ПТВМ-180 соответст
венно составляет 16, 35 и 60 м3.

5.1.8. При выводе в резерв котел оставляют заполненным раствором 
на все время простоя.

5.1.9. При необходимости проведения ремонтных работ дренирова
ние раствора осуществляют после вьщержки в котле в течение не менее 3- 
4 нед с таким расчетом, чтобы после окончания ремонта котел включался 
в работу. Желательно, чтобы продолжительность ремонта не превышала 
3 мес.

5.1.10. Если котел на время простоя остается с консервирующим рас
твором, то необходимо не реже одного раза в две недели контролировать 
значение pH раствора. Для этого организовывают рециркуляцию раствора 
через котел, отбирают пробы из воздушников. Если значение pH ^  8,3, 
раствор из всего контура дренируют и заполняют свежим раствором гид
роксида кальция.

5.1.11. Д р е т ф о в а т е  юнсервирующего раствора ю  котла осуществ
ляют с небольшим расходом с разбавлением его водой до значения pH <8,5.

5 Л .12. Перед пуском ш гел промывают сетевой водой до жесткости 
промывочной воды, предварительно сдренировав его, если он был запол
нен раствором.

5.2. Консервация раствором силиката натрия
5.2.1. Силикат натрия (жидкое натриевое стекло) образует на поверх

ности металла прочную, плотную защитную пленку в виде соединений 
Fe30 4 F eS i0v Эта пленка экранирует металл от воздействия коррозион
ных агентов (С 0 2 и 0 2),

5.2.2. При осуществлении данного способа водогрейный котел пол
ностью заполняется раствором силиката натрия с концентрацией S i0 2 в 
консервирующем растворе не менее 1,5 г/кг.

Формирование защитной пленки происходит при выдержке консер
вирующего раствора в котле в течение нескольких суток или при циркуля
ции раствора через котел в течение нескольких часов.

5.2.3. Силикат натрия применяется для консервации водогрейных 
котлов любых типов,

5.2.4. Консервация силикатом натрия проводится при выводе котла в 
резерв на срок до 6 мес или выводе котла в ремонт на срок до 2 мес.

5.2.5. Для приготовления и заполнения котла раствором силиката 
натрия целесообразно использовать схему кислотной промывки водогрей-



36

ных котлов (см. рис. 4). Также могут быть использованы и бак с  насосом 
для консервации энергетических котлов (см. рис. 2).

5.2.6. Раствор силиката натрия готовят на умягченной воде, так как 
использование воды с жесткостью выше 3 мг-экв/кг может привести к 
выпадению из раствора хлопьев силиката натрия.

Консервирующий раствор силиката натрия готовится в баке при цир
куляции воды по схеме “бак-насос-бак”. Жидкое стекло вливается в бак 
через люк.

5.2.7. Ориентировочный расход жидкого товарного силиката натрия 
составляет не более 6 л на 1 м3 объема консервирующего раствора.

5.2.8. П еред заполнением котла консервирующим раствором воду из 
него дренируют.

Рабочая концентрация S i0 2 в  консервирующем растворе должна быть 
1,5-2 г/кг.

Заполнение котла целесообразно вести при рециркуляции раствора 
по контуру “бак-насос-трубопровод подачи раствора-котел-трубопровод 
сброса раствора-бак”. В этом случае требуемое количество силиката на
трия рассчитывается с учетом объема всего контура, включая бак и трубо
проводы, а  не только объема котла.

Если заполнение котла осуществляется без организации рециркуля
ции, то объем  приготовленного раствора зависит от объем а котла 
(см. п. 5.1.7).

5.2.9. При выводе в резерв котел оставляю т заполненным консерви
рующим раствором на все время простоя.

5.2.10. При необходимости проведения ремонтных работ дренирова
ние раствора осуществляют после вьщержки в котле в течение не менее 4- 
6 сут с таким расчетом, чтобы после окончания ремонта котел включался 
в работу.

Раствор может быть с дренирован из котла для проведения ремонта 
после циркуляции раствора через котел в течение 8-10 ч при скорости 0,5- 
1 м/с.

Продолжительность ремонта не должна превышать 2 мес.
5.2.11. Если котел на время простоя остается с консервирующим рас

твором, в  нем поддерживается избыточное давление 0,01-0,02 М Па сете
вой водой открытием задвижки на байпасе на входе в котел В период 
консервации один раз в неделю отбирают пробы из воздушников для кон
троля концентрации S i0 2 в растворе. При снижении концентрации S i02 
менее 1,5 г/кг в бак добавляют необходимое количество жидкого силиката
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натрия и осуществляют рециркуляцию раствора через котел до достиже
ния требуемой концентрации.

3.2.12. Расконсервацию водогрейного котла производят до его рас
топки вытеснением консервирующего раствора в трубопроводы сетевой 
воды небольшими порциями (путем частичного открытия задвижки на 
выходе из котла) по S м]/ч  в течение 5-6 ч  для котла ПТВМ-100 и 10-12 ч 
для котла ПТВМ -180.

При открытых системах теплоснабжения вытеснение консервирую
щего раствора из котла должно проходить без превышения норм ПДК —  
40 мг/кг SiO j в  сетевой воде.

6. СПОСОБЫ КОНСЕРВАЦИИ ТУРБОУСТАНОВОК

6.1. Консервация подогретым воздухом
6.1.1. Продувка турбоустановки горячим воздухом предотвращает 

попадание во внутренние полости влажного воздуха и протекание корро
зионных процессов. Особенно опасно попадание влаги на поверхности 
проточной части турбины при наличии на них отложений соединений на
трия.

6.1.2. Консервация турбоустановки подогретым воздухом проводит
ся при выводе в резерв на срок 7 сут и более.

Консервация осуществляется в соответствии с указаниями “Методи
ческие указания по консервации паротурбинного оборудования ТЭС и АЭС 
подогретым воздухом: МУ 34-70-078-84” (М .: СПО Союзтехэнерго, 1984).

6.1.3. Если на электростанции отсутствует до настоящего времени 
консервационная установка, необходимо для подачи подогретого воздуха 
в турбоу становку использовать передвижные вентиляторы с калорифером. 
Воздух может подаваться как на всю турбоусгановку, так и хотя бы в от
дельные ее части (ЦСД, ЦНД, бойлеры, в верхнюю или нижнюю часть 
конденсатора или в среднюю часть турбины).

Для присоединения передвижного вентилятора необходимо предус
мотреть установку впускного клапана.

Для расчета вентилятора и впускного клапана могут быть использо
ваны рекомендации М У 34-70-078-84.

При использовании передвижных вентиляторов следует проводить 
м ероп ри яти я по дрен и рован ию , вакуум ной суш ке, указанны е в  
М У 34-70-078-84.
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6.2. Консервация азотом
6.2.1. При заполнении внутренних полостей турбоустановки азотом 

и поддержании в дальнейшем небольшого его избыточного давления пре* 
догвращ ается попадание влажного воздуха.

6.2.2. Заполнение проводится при выводе турбоустановки в резерв на 
7 сут и более на тех электростанциях, где имеются кислородные установ
ки, производящие азот концентрацией не менее 99%.

6.2.3. Для проведения консервации необходимо иметь подвод газа к 
тем  же точкам, что и воздух.

Следует учесть трудности герметизации проточной части турбины и 
необходимость обеспечения давления азота на уровне 5-10 кПа.

6.2.4. Подачу азота в турбину начинают после останова турбины и 
окончания вакуумной сушки промежуточного пароперегревателя.

6.2.5. Консервацию азотом можно применять и для паровых прост
ранств бойлеров и подогревателей.

6.3. Консервация летучими ингибиторами коррозии
6.3.1. Летучие ингибиторы коррозии типа ИФХАН защищают стали, 

медь, латунь, адсорбируясь на поверхности металла. Этот адсорбирован
ный слой значительно снижает скорость электрохимических реакций, обус
ловливающих коррозионный процесс.

6.3.2. Для консервации турбоустановки осуществляется просасыва- 
ние через турбину воздуха, насыщенного ингибитором. Воздух просасы
вается через турбоустановку с помощью эжектора уплотнений или пускового 
эжектора. Насыщение воздуха ингибитором происходит при контакте его 
с силикагелем, пропитанным ингибитором, так называемым линасилем. 
Пропитка линасиля осуществляется на заводе-изготовителе. Для погло
щения избытка ингибитора на выходе из турбоустановки воздух проходит 
через чистый силикагель.

Консервация летучим ингибитором проводится при выводе в резерв 
на срок более 7 сут.

6.3.3. Для заполнения турбины ингибированным воздухом на входе в 
нее, например к трубопроводу подачи пара на переднее уплотнение ЦВД, 
подключают патрон с линасилем (рис. 5). Для поглощения избытка инги
битора на выходе из оборудования устанавливаются патроны с чистым 
силикагелем, объем которого в 2 раза больше объема линасиля на входе. В 
дальнейшем этот силикагель может быть дополнительно пропитан инти-
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Рис. 5. Консервация турбин летучим  ингибитором:
1 — главная паровая задвижка; 2 — стопорный клапан высокого давления;

3 — регулирующий клапан высокого давления; 4 — защитный клапан среднего 
давления; 5 — регулирующий клапан среднего давления; б — камеры отсоса 

паровоздушной смеси из концевых уплотнений цилиндров; 7 — камера уплотняющего 
пара; 8 — трубопровод уплотняющего пара; 9 — существующие задвижки;

10 — коллектор паровоздушной смеси на уплотнения; 11 — коллектор отсоса 
паровоздушной смеси; 12 — трубопровод подвода ингибитора; 13 — патрон с 
линасилем; 14 — вновь монтируемые задвижки; 15 — эжектор уплотнений;

16 — выхлоп в атмосферу; 17 — патроны с чистым силикагелем для поглощения 
ингибитора; 18— трубопровод отсоса паровоздушной смеси из камер;
19 — промежуточный пароперегреватель; 20 — отбор пробы воздуха;

21 — фланец; 22 — задвижка

битором и при следую щ ей консервации установлен на входе в оборудова
ние.

Д ля заполнения турбины  ингибированным воздухом использую т ш тат
ное оборудование —  эжектор уплотнений или пусковой эжектор.

Д ля консервации 1 м 3 объем а требуется не менее 300 г линасиля, за
щ итная концентрация ингибитора в воздухе составляет 0,015 г/дм 3.

Л инасиль помещ аю т в патроны , представляю щ ие собой отрезки труб, 
к  обоим концам которых приварены  фланцы. О ба конца трубы  с фланцами 
затягиваю т сеткой с величиной ячеек, не допускающ ей вы сы пания лина
силя, но не меш аю щ ей проходу воздуха. Длину и диаметр труб определя
ю т количеством линасиля, необходимым для консервации.
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Линасиль загружают в патроны лопаткой или руками в перчатках.
6.3.4. Перед началом консервации для исключения возможного скоп

ления конденсата в турбине, трубопроводах и клапанах их дренируют, обес- 
паривакгг турбину и ее вспомогательное оборудование, отключают от всех 
трубопроводов (дренажей, отборов пара, подачи пара на уплотнения идр.).

Для удаления возможного скопления конденсата в недренируемых 
участках производят сушку турбины воздухом. Для этого на входе уста
навливают патрон с прокаленным силикагелем и эжектором просасывают 
воздух по контуру “патрон-ЦВД-ЦСД-ЦНД-коллектор отсоса паровоздуш
ной смеси из уплотиений-эжекгор-атмосфера” .

После остывания металла турбины приблизительно до 50°С ее гер
метизируют набивкой асбеста, пропитанного герметиком, на входе возду
ха из машзапа в камеру отсоса паровоздушной смеси концевых уплотнений.

После сушки турбины на вход устанавливаю т патроны с линасилем, 
а  на выход патроны с чистым силикагелем, включают эжектор и просасы
вают воздух по контуру “патрон-трубопровод подачи пара на уплотнение- 
Ц В Д -коллектор отсоса п аровоздуш н ой  см еси -п атр о н ы  с 
силикагелем-эжекгор-атмосфера”. При достижении защитной концентра
ции ингибитора, равной 0,015 г/дм3, консервация прекращ ается, для чего 
отключают эжектор, устанавливают заглушку на входе воздуха в патрон с 
линасилем и на входе ингибированного воздуха в патроны с силикагелем.

6.3.5. В период нахождения турбины в резерве ежемесячно определя
ют концентрацию ингибитора в ней (приложение 2).

При падении концентрации ниже 0,01 г/дм3 проводят переконсерва- 
цию со свежим линасилем.

6.3.6. Для расконсервации турбины снимают патроны с линасилем, 
заглушку на входе ингибированного воздуха в патрон с силикагелем, вклю
чают эжектор, и ингибированный воздух протягивается через силикагель 
для поглощения оставшегося ингибитора в течение того же времени, кото
рое потребовалось на консервацию турбины.

Поскольку консервация проводится по замкнутой схеме какие-либо 
стоки или выбросы в атмосферу отсутствуют.

Краткие характеристики применяемых химических реагентов при
ведены в приложении 3.
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Приложение 1

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ 
КОНТАКТНЫХ ИНГИБИТОРОВ В РАБОЧЕМ РАСТВОРЕ

При растворении ингибитора в чистом конденсате щелочность рас* 
твора будет обусловлена только циклогексиламином. Незначительные ко
личества ам м иака, часто присутствующ ие в конденсатах, можно не 
принимать во внимание, так как содержание аммиака обычно не превы
шает 0,5-0,8 мг/кг (щелочность от 0,003 до 0,047 мг-экв/кг). Вследствие 
этого щелочность может быть просто оттитрована в присутствии метило
вого красного.

Отмеренную порцию раствора 100 см3 в конической колбе титруют с 
3-5 каплями индикатора раствором серной кислоты с молярной концент
рацией эквивалента 0,1 моль/дм3 до изменения окраски жидкости от жел
той к красной.

Содержание циклогекеиламина С, (г/кг) вычисляют по формуле:

С, =А • к • 0,0099 • 10,
где А —  расход кислоты на титрование, см3;

к —  поправочный коэффициент кислоты кточно децннор- 
мальной концентрации;

0,0099 —  коэффициент пересчета циклогекеиламина;
10 — пересчет концентрации гексиламина к  дм3.

Пересчет содержания циклогекеиламина к  содержанию ингибитора 
в растворе С2 (% ) выполняется по формуле

С - <У°.'
! 0,32 '

где 0,32 —  содержание циклогекеиламина в ингибиторе (по па
спортным данным);

0,1 —  пересчет граммов в дециметре в массовые процен
ты.
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Приложение 2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЛЕТУЧЕГО 
ИНГИБИТОРА В ВОЗДУХЕ

1. Применяемые реактивы:
соляно-кислая кислота, х.ч. концентрацией 0,01 моль/кг; 
гидроокись натрия, х.ч. концентрацией 0,01 моль/кг; 
индикатор смешанный.

2. Определение концентрации
Через склянку, содержащую 0,1 кг раствора соляной кислоты концен

трацией 0,01 моль/кг, с помощью аспиратора медленно пропускают 5 кг 
воздуха, содержащего ингибитор; который и поглощается раствором кис
лоты, после чего отбирают 10 см3 раствора кислоты и титруют гидрооки
сью натрия со смешанным индикатором.

Содержание ингибитора (С, мг/кг воздуха) рассчитывают по формуле

(100,01*, - о0 ,01*2)-М-10
с =  у

где V — объем пропущенного воздуха, дм3;
к,, к2 — соответственно поправочные коэффициенты для раство

ров кислоты и щелочи, имеющих молярную концентра
цию эквивалентов точно 0,01 моль/дм3; 

а — расход раствора щелочи с молярной концентрацией экви
валента 0,01 моль/дм3 на титрование оставшейся кисло
ты, см3;

М — молекулярная (эквивалентная) масса ингибитора, равная 
для ИФХАН-1 — 157; ИФХАН-100 —  172.
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Приложение 3

КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРИМЕНЯЕМЫХ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ 

И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С НИМИ

Токсичность (класс опасности), используемых для консервации реа
гентов:

гидразина—  1;
едкого натра МСДА и ИФХАН-1 —  2;
М -1, ИФХАН-100 —  3;
аммиака —  4.

1. Водный раствор гидразингидрата N2H4*HaO
Раствор гвдразингидрата —  бесцветная жидкость, легко поглощаю

щая из воздуха воду, углекислоту и кислород. Гидразингидрат является 
сильным восстановителем.

Водные растворы гидразина концентрацией до 30%  неогнеопасны, 
перевозить и хранить их можно в сосудах из углеродистой стали.

П ри работе с растворами гидразингидрата необходимо исключить 
попадание в них пористых веществ, органических соединений.

К местам приготовления и хранения растворов гидразина должны 
быть подведены шланги для смыва водой пролитого раствора с пола и 
оборудования. Для нейтрализации и обезвреживания должна быть приго
товлена хлорная известь.

П ри необходимости ремонта оборудования, используемого для при
готовления и дозирования гидразина, его следует тщательно промыть во
дой.

Попавший на пол раствор гидразина следует засыпать хлорной изве
стью и смыть большим количеством воды.

Водные растворы гидразина могут вызывать дерматит кожи, пары 
его раздражаю т дыхательные пути и глаза. Соединения гидразина, попа
дая в организм, вызывают изменения в печени и крови.

При работе с растворами гидразина необходимо пользоваться защ ит
ными очками, резиновыми перчатками, резиновым передником и проти
вогазом марки КД.
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Попавшие на кожу и в глаза капли раствора гидразина необходимо 
смыть большим количеством воды.

2. Водный раствор аммиака 1ЧН4(ОН)
Водный раствор аммиака (аммиачная вода) —  бесцветная жидкость 

с резким специфическим запахом. При комнатной температуре и особен
но при нагревании обильно выделяет аммиак. Предельно допустимая кон
центрация аммиака в воздухе 0,02 мг/дм3. Раствор аммиака обладает 
щелочной реакцией.

Раствор аммиака должен храниться в баке с  герметичной крышкой.
Пролитый раствор аммиака должен смываться большим количест

вом воды.
При необходимости ремонта оборудования, используемого для при

готовления и дозирования аммиака, его следует тщательно промыть во
дой.

Водный раствор и пары аммиака вызывают раздражение глаз, дыха
тельных путей, тошноту и  головную боль. Особенно опасно попадание 
аммиака в глаза.

При работе с раствором аммиака необходимо использовать защит
ные очки.

Попавший на кожу и в глаза аммиак необходимо смыть большим ко
личеством воды.

3. Трмпон Б
Товарный трилон Б —  порошкообразное вещ ество белого цвета.
Раствор трилона стоек не разлагается при длительном кипячении. 

Растворимость трилона Б при температуре 20-40°С —  108-137 г/кг. Зна
чение pH этих растворов составляет около 5,5.

Товарный трилон Б поставляется в бумажных мешках с полиэтиле
новым вкладышем. Храниться реагент должен в закрытом сухом помеще
нии.

Заметного физиологического воздействия на организм человека три
лон Б не оказывает.

При работе с товарным трилоном необходимо применять респира
тор, рукавицы и защитные очки.
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4. Тринатрийфосфат NasP04 • 12 Н20
Тринатрийфосфат —  белое кристаллическое вещество, хорошо рас

творимое в воде.
В кристаллическом виде специфического действия на организм не 

оказывает.
В пылевидном состоянии, попадая в дыхательные пути или глаза, 

раздражают слизистые оболочки.
Горячие растворы фосфата опасны при попадании брызг в глаза.
При проведении работ, сопровождающихся пылением, необходимо 

применять респиратор и защитные очки. При работе с горячим раствором 
фосфата применять защитные очки.

При попадании на кожу или в глаза надо смыть большим количест
вом воды.

5. Едкий натр NaOH
Едкий натр — белое, твердое, очень гигроскопичное вещество, хоро

шо растворимое в воде (при температуре 20°С растворяется 1070 г/кг).
Раствор едкого натра —  бесцветная жидкость тяжелее воды. Темпе

ратура замерзания 6%-ного раствора минус 5°С, 41,8%-ного —  0°С.
Едкий натр в твердом кристаллическом виде перевозится и хранится 

в стальных барабанах, а жидкая щелочь —  в стальных емкостях
Попавший на пол едкий натр (кристаллический или жидкий) следует 

смыть водой
При необходимости ремонта оборудования, используемого для при

готовления и дозирования щелочи, его следует промыть водой.
Твердый едкий натр и его растворы вызывают сильные ожоги, осо

бенно при попадании в глаза.
При работе с едким натром необходимо предусмотреть аптечку, со

держащую вату, 3%-ный раствор уксусной кислоты и 2%-ный раствор бор
ной кислоты

Индивидуальные средства защиты при работе с едким натром: хлоп
чатобумажный костюм, защитные очки, прорезиненный фартук, резино
вые сапоги, резиновые перчатки.

При попадании щелочи на кожу ее необходимо удалить ватой, про
мыть пораженное место уксусной кислотой. При попадании щелочи в гла
за необходимо промыть их струей воды, а  затем раствором борной кислоты 
и обратиться в медпункт.
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6. Силикат натрия (жидкое стекло натриевое)
Товарное жидкое стекло представляет собой густой раствор желтого 

или серого цвета, содержание S i0 2 в нем 31-33% .
Поступает в стальных бочках или цистернах. Ж адное стекло следует 

хранить в сухих закрытых помещениях при температуре не ниже плюс 
5°С.

Силикат натрия щелочной продукт, хорошо растворяется в воде при 
температуре 20-40°С.

При попадании на кожу раствора жадного стекла его следует смыть 
водой.

7. Гидроксид кальция (известковый раствор) Са(ОН)2
Известковый раствор —  прозрачная жидкость без цвета и  запаха, 

нетоксична и обладает слабой щелочной реакцией.
Раствор гидроксида кальция получается при отстаивании известко

вого молока. Растворимость гидроксида кальция мала —  не более 1,4 г/кг 
при 25°С.

При работе с известковым раствором людям с чувствительной ножей 
рекомендуется работать в резиновых перчатках.

При попадании раствора на кожу или в глаза необходимо смыть его

8. Контактный ингибитор
И нгибитор М -1 явл яется  солью  циклогекси лам и на 

(ТУ 113-03-13-10-86) и синтетических ж ирных кислот фракции С 10.и 
(ГОСТ 23279-78). В товарном виде представляет собой пастообразное или 
твердое вещество от темно-желтого до коричневого цвета. Температура 
плавления ингибитора выше 30°С; массовая доля циклогексиламина — 
31-34%, pH спирто-водного раствора с массовой долей основного вещест
ва 1% —  7,5-8,5; плотность водного раствора 3%-ного при температуре 
20°С —  0,995-0,996 г/см3.

Ингибитор М-1 поставляется в стальных барабанах, металлических 
флягах, стальных бочках. Н а каждом грузовом месте должна быть марки
ровка со следующими данными: наименование предприятия-изготовите
ля, наименование ингибитора, номер партии, дата изготовления, масса 
нетто, брутто.



47

Товарный ингибитор относится к горючим веществам и должен хра
ниться на складе в соответствии с правилами хранения горючих веществ. 
Водный раствор ингибитора неогнеопасен.

Попавший на пол раствор ингибитора необходимо смыть большим 
количеством воды.

При необходимости ремонта оборудования» используемого для хра
нения и приготовления раствора ингибитора» его следует тщательно про
мыть водой.

Ингибитор М-1 относится к третьему классу (вещества умеренно опас
ные). ПДК в воздухе рабочей зоны для ингибитора —  10 мг/м3.

Ингибитор химически устойчив, не образует токсичных соединений 
в воздухе и сточных водах в присутствии других веществ или факторов 
производственной сферы.

Лица, занятые на работах с ингибитором, должны иметь хлопчатобу
мажный костюм или халат, рукавицы, головной убор.

По окончании работ с ингибитором необходимо вымьггь руки теплой 
водой с мылом.

9. Летучие ингибиторы
9.1. Летучий ингибитор атмосферной коррозии ИФХАН-1 (1-диэти- 

ламино-2 -метилбутанон-3) представляет собой прозрачную жидкость жел
товатого цвета с резким специфическим запахом.

Ж идкий ингибитор ИФХАН-1 по степени воздействия относится к 
высокоопасным веществам, ПДК паров ингибитора в воздухе рабочей зоны 
—  ОД мг/м3 Ингибитор ИФХАН-1 в высоких дозах вызывает возбужде
ние центральной нервной системы, раздражающее действие на слизистые 
оболочки глаз, верхних дыхательных путей. Длительное воздействие ин
гибитора на незащищенную кожу может вызвать дерматит.

Ингибитор ИФХАН-1 химически устойчив и не образует токсичных 
соединений в воздухе и  сточных водах в присутствии других веществ.

Жидкий ингибитор ИФХАН-1 относится к легковоспламеняющимся 
жидкостям. Температура воспламенения жидкого ингибитора 47°С, тем
пература самовоспламенения 315°С. При загорании применяются средст
ва пожаротушения: кошма, пенные огнетушители, огнетушители ОУ

Уборка помещений должна проводиться влажным способом.
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При работе с ингибитором ИФХАН-1 необходимо применять средст
ва индивидуальной защ ита —костюм из хлопчатобумажной ткани (ха
лат), резиновые перчатки.

9.2. Ингибитор ИФХАН-100, также являющийся производным ами
нов, менее токсичен. Относительно безопасный уровень воздействия —  
10 мг/м’; температура воспламенения —  114°С, самовоспламенения — 
241°С,

Меры безопасности при работе с ингибитором ИФХАН-100 те же, 
что и при работе с ингибитором ИФХАН-1.

Запрещается проведение работ внутри оборудования до его раскон
сервации.

При высоких концентрациях ингибитора в воздухе или при необхо
димости работы внутри оборудования после его расконсервации следует 
применять противогаз марки А с коробкой фильтрующей марки А 
(ГОСТ 12.4.121-83 и ГОСТ 12.4.122-83). Предварительно оборудование 
следует провентилировать. Работы внутри оборудования после расконсер
вации следует проводить бригадой из двух человек.

После окончания работы с ингибитором необходимо вымыть руки с 
мылом.

В случае попадания жидкого ингибитора на кожу надо смыть его во
дой с мылом, при попадании в глаза - промыть их обильной струей воды.
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